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ACESSO PARA A TRIBUNA DE HONRA

ACESSO/ PNE
PRIORIODADE

N
RUA MAL. STENIO ALBUQUERQUE LIMA

49.969/2008 e Portaria 039/SEL-G/2020;

técnicas pertinentes e Instrugdes Técnicas emitidas pelo Corpo de Bombeiros da Policia Militar
do Estado de Sao Paulo;

com a norma ABNT NBR 10898, com acionamento automatico e/ou fonte independente da
rede geral;

Iv.
V.

incéndio serdo mantidos desobstruidos e sinalizados, de acordo com o COE em vigéncia e
suas respectivas normas técnicas competentes;

VI.

parametros estabelecidos pela Instrugdo Técnica N° 17 do Corpo de Bombeiros da Policia
Militar do Estado de S&o Paulo;

VIl.
com a norma ABNT NBR 9077;

VIIL.
legislagdo municipal em vigor;

IX.

da prépria utilizacdo da edificagdo esta de acordo com a Instrugdo Técnica N° 10 do
CBPMESP, bem como néo irdo obstruir os espagos de circulacdo nem reduzir o fluxo de
pessoas;

X.

a)

combate a incéndio, serdao executados de acordo com a norma ABNT NBR 13434-1 e
Instrugdo Técnica N° 20 do CBPMESP;

b)

conforme o projeto apresentado, onde o material utilizado atende aos padrdes estabelecidos
pelas normas técnicas pertinentes;

c) As instalagdes elétricas serao executadas / instaladas de acordo com as Normas ABNT
NBR 5410;
d) Os sistemas de aterramento das estruturas serdo executados / instalados de acordo

com as normas ABNT NBR 5410 e ABNT NBR 5419 (todas as partes);

e)

edificacdo / area do evento, sera executado / instalado de acordo com a norma ABNT NBR
5419 (todas as partes);

f)

normas técnicas ABNT NBR 9077 e ABNT NBR 9050;

XI.

9050, em atendimento a Lei 11.345/1993 e COE vigente;

XIL.
pela norma ABNT NBR 10151.

NOTAS

Este projeto atende a Lei 16.642/2017, Lei 16.402/2016, Decreto 57.776/2016, Decreto

O sistema de combate a incéndio e seus equipamentos estdo conforme as normas

O Sistema de lluminagado de Emergéncia de aclaramento e balizamento esta de acordo

O sistema de alarme de adverténcia geral atende a norma ABNT NBR 17240;

As rotas de fuga, saidas de emergéncia e acesso aos equipamentos de combate a

A equipe de Brigada de Incéndio foi treinada por profissional habilitado e dentro dos

As saidas destinadas ao escoamento do publico abrirdo no sentido da saida, de acordo
A lotacdo maxima sera monitorada de contador manual e disponibilizada conforme

O material empregado na decoragdo dos ambientes e aquele armazenado em fungao

As instalagoes/edificagdes provisoérias atenderao, individualmente:

A sinalizagdo das saidas, rotas de fuga, quadros de luz e forga e equipamentos de

As estruturas provisodrias, sendo elas metalicas e/ou outros materiais, serdo montadas

O Sistema de Protegédo contra Descargas Atmosféricas (SPDA) que abrange toda

Os guarda-corpos, corrimdos e degraus a serem montados atendem o COE e as
Este projeto atende as Condigbes de Acessibilidade conforme a norma ABNT NBR

Os niveis de ruido gerados atenderdo ao limite maximo estipulado pela LPUOS e/ou

LEGENDAS
‘@ PO QUIMICO SECO Ve 7 HIDRANTE
AGUA PRESSURIZADA CB ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAGAO
A GAS CARBONICO - ) SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA
< Q> GRUPO MOTO GERADOR mmmdmm | DIRECAO DA ROTA DE FUGA
@) .
I ILUMINAGAO DE EMERGENCIA GRADIL BAIXO

TABELA DE QUANTITATIVOS DA INFRAESTRUTURA/MONTAGENS

1 palco 14 x 12,30 m;

1 ringue 6,50 x 6,50 m;

1 House mix 5 x 3 m;

780 cadeiras;

1 tenda 10 x 30 m;

10 tendas 5 x 5 m;

3 geradores de energia.

Implementacao de Evento / Instalacoes oo

02/02

Temporarias

Projeto das Estruturas Provisorias Propostas
Evento: FIGHT MUSIC SHOW 7

Local / Enderego: Rua Manuel da Nobrega, 1.361, Ibirapuera, Sao Paulo, SP

Horario: das 18h00 as 02h00

Data: dia 01 de novembro de 2025

CNPJ: 45.753.923/0001-52

Responsavel pelo Evento: Forces Producgdes e Eventos LTDA

Contribuinte: 036.138.0154-1
Esc.: 1:500

CODLOG: 12.651-9

ZONA USO: ZOE CAT. USO: NR 3-4

Situacao Sem Escala

Declaro que a aceitagdo deste projeto ndo implica no
reconhecimento por parte da PMSP do direito de aprovacéo,
execugdo de obras permanentes. O local sera utlizado em
periodo restrito de tempo ou com prazo determinado de duragéo e
todas as montagens para realizagdo de evento / instalagdes
temporarias serao retiradas apés o término do mesmo.

Declaro ter conhecimento que o presente projeto refere-se a
analise do evento / instalagdo temporaria focada exclusivamente
na salvaguarda dos bens protegidos, devendo ser observadas
pelo proponente as demais legislagbes pertinentes, bem como as
respectivas aprovagdes em outros érgéaos publicos.

Declaro ser responsavel por garantir a integridade dos bens

tombados ficando responsavel por reparar eventuais danos

RESP. TECNICO

A
’_.d'

b

Areas (m2)
= -—)
£ - A
p/p T
F e e ,..-J'fr:"f":
Total: 19.140 m?2 RESP. PELO EVENTO o -~
FORCES PRODUGOES E EVENTOS LTDA
CNPJ: 45.753.923/0001-52
Lotacdo Maxima: 6.000 pessoas _ —
-~ - '_,_,.-J'é"'.-_’-":

MESAQUE MOTA BISPO
CREA: 5061229384

Reservado a PMSP

Formato AO: 1188 mm x 840 mm
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