6 Tomus Solucoes em QDOVJHDYL

T Eletronica e SMSUB - Manutencgao Preventiva
OMUS .
' Telecomunicacoes LTDA
Dados do cliente Ordem de servico criada em 17/12/2024 08:37
Localizagao
é SMSUB - SP2 Ermelino Matarazzo (Av. Paranagua,1633)
CIDADE DE Av. Paranagug, 1614 - Zona Leste - Jardim Belem, Sao

SAO PAULO Paulo - SP, 03806-000

Informacgdes de atendimento

Atividade 1 Concluida

Inicio Fim

17/12/2024 17/12/2024 % SMSUB_2 (Keven e Marcos)
17/12/2024 1111 11:27 Colaborador responsavel

Data

Descri¢ao da conclusao

Observacdo: Poste com a tampa antiga, necessario fazer a substituicdo pela tampa nova.

Formularios

E} SMSUB - ALAGAMENTOS



Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos do poste de
monitoramento: Poste em contexto geral,
suporte do painel solar, base concretada,
duto de captagao de agua.

Ao chegar no ponto de alagamento foi
identificado que o mesmo se encontrava integro
e com todos os componentes, tais como:
Suporte da placa fotovoltaica, placa fotovoltaica,
quadro de telemetria de alagamento, sensor de
alagamento em si e tampa do poste.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.

15,2V

Tensao de entrada no conversor.
13,3V

Tensao de saida no conversor.
24,3V

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

13,3V

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

13V

Medigao real da corrente com a boia baixa?
20,4mA

Medicao real da corrente com a boia alta?
3,8mA

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O sim
@® Nso

Anexos

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nzo

Duto de captagao de agua esta
desobstruido?

® Sim
O Nzo

Algum residuo ou objeto impossibilitando a
movimentagao do sensor?

O Sim
® Nio

Foi realizado a limpeza no duto de captagao
de agua?

O Sim
® Nio

Foi realizado a lubrificagao e limpeza na aste
do sensor?

® Sim
O Nzo

Observagoes gerais do ponto de alagamento.

Foi realizado a manutengao preventiva do ponto
de alagamento, com as aferigdes de tensdo de
alimentacgéo da placa solar, bateria e conversor
de carga. Também foi realizado as aferi¢cdes de
corrente com a bédia do sensor, tanto em estado
alto como baixo.

Valor total dos servicos: R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R$ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00



Assinatura

Assinatura de Marcos

Paulo
Assinado em: 17/12/2024
11:26

Tield

Assinatura de Keven

Gomes
Assinado em: 17/12/2024
11:26

Uma solugdo Field Control
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3 Tomus Solucoes em

TOMUS Eletronica e

Dados do cliente

é SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio
02/12/2024
02/12/2024 13:39

Descri¢ao da conclusao

SURTAED-T
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Telecomunicacoes LTDA

Ordem de servigo criada em 02/12/2024 08:03

Localizagao

Polder Aricanduva (Margem direita)

Pte Aricanduva, s/n - Zona Leste - Penha de Franga,
Sédo Paulo - SP,03090-003

Concluida
Fim
02/12/2024 ﬁ SMSUB_1 (Igor e Gabriel)
14:34 Colaborador responsavel

Realizada troca do cabo Modbus com conector para uma melhor conexao e seguranga do mesmo. Equipamentos TLM

9100 e TLM9500 em funcionamento.

Formularios

E SMSUB-TLM 9100



Qual a integridade do quadro ?

@® Equipamento em perfeito estado

O Equipamento apresenta sinais de
violagao.

Assegurar a Limpeza do quadro de
Telemonitoramento.

O Limpeza Externa
Limpeza Interna.
Organizac&o dos Cabos

Organizagao dos Componentes

TLM Possui Selo de Garantia
Sim

[J N3o
[J Selo de Garantia Violado

Equipamento Online:

@® Sim
O Nzo

Presenca de Defeitos Visuais nos Seguintes
Componentes

[J Bornes de Interligag&o.

[J Disjuntores.

[J Fonte Chaveada (24V).

[J Multimedidor.

[J Ruidos nas Entradas e Saidas da TLM.
[0 Cabos de Comunicagdo ModBus.

Confirmar a Total Funcionalidade dos
Iltens Acima.

Tensoes no Painel Telemonitoramento:

Entrada do Disjuntor Geral AC (~110V ou
~220V)

Saida Fonte Chaveada DC (24V)

Entrada do Relé Falta de Fase AC (~220V
ou ~380V)

Apresentam Oxidagao:

[J Conectores RJ-45

[0 Adaptadores DB9 -> RJ-45

[J Barramento Terra

[J Bornes

(J Quadro de Componentes ou Painel

Nenhum dos Anteriores

Interface no Painel CCM Cliente:

Sinais/Contatos Digitais OK
Fim de Curso OK

Transformadores de Corrente integros e
Fixos

[J Bornes OK

[ Relés OK

Multimedidor Elétrico Tomus

Apresentando Tensdo Coerente.
Apresentando Corrente Coerente.

Corrente Igual a Apresentada no
Multimedidor Cliente.

Comunicagdo ModBus OK



E SMSUB - TLM 9500

0 quadro encontra-se violado ou com
alguma anormalidade ?

O sim
® Nao
Limpeza do quadro de telemetria

Interna

[J Externa

Cabos organizados dentro das calhas:

® Sim
O Nzo

Existem pontos de oxidacgao ?

O Sim
@® Nso

Tensoes do sistema:

Saida do Controlador de carga (12v~14v

(Luz verde dupla ativa))

Placa solar (12v~20v)

Entrada do Redutor de tenséo (12v~14v

(TLM9500 - luz vermelha))
Tens&o na entrada da TLM9500 (5v)

Tens&o de saida do conversor (24v)

Tensao das baterias do sistema conformes ?

Bateria da TLM 9500 (3v~5v)

Bateria do Controlador de carga
(11v~14v)

A afericao do sensor de nivel correspondente
ao fisico ?

® Sim
O Nao

Parafusos de fixagao poste, quadro, médulo
e brago do sensor conformes ?

® Sim
O Nao

Acabamento das conexoes e interligagoes
conformes ?

® Sim
O Nao

Valor total dos servigos: R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: R$ 0,00

Anexos
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Assinatura

Assinatura de Joao

Victor Candido Frois
Assinado em: 02/12/2024
14:32

=ield

WA,
ORI
|

Assinatura de Igor

Santos de Souza
Assinado em: 02/12/2024
14:11

Uma solugéo Field Control


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/3af584b3-6a75-4360-b797-440bf1a94ca4/signatures/020841c1-9ed6-4fd2-8a17-049b2083c8dc.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/3af584b3-6a75-4360-b797-440bf1a94ca4/signatures/020841c1-9ed6-4fd2-8a17-049b2083c8dc.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/3af584b3-6a75-4360-b797-440bf1a94ca4/signatures/020841c1-9ed6-4fd2-8a17-049b2083c8dc.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/3af584b3-6a75-4360-b797-440bf1a94ca4/signatures/08a19a93-87c0-4aca-90aa-44be8acfa1d6.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/3af584b3-6a75-4360-b797-440bf1a94ca4/signatures/08a19a93-87c0-4aca-90aa-44be8acfa1d6.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/3af584b3-6a75-4360-b797-440bf1a94ca4/signatures/08a19a93-87c0-4aca-90aa-44be8acfa1d6.png
https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

- Tomus Solucoes em
. Eletronica e

Tomus Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio Fim
11/12/202 11/12/2024 11/12/2024
4 01:44 02:08

Descri¢ao da conclusao

Preventiva

Formularios

E} SMSUB - ALAGAMENTOS

SKVIWT9W3
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Ordem de servigo criada em 09/12/2024 20:51

Localizagao
Lapa (Rua Vladimir Herzog, 45)

R. Vladimir Herzog, 45 - Zona Norte - Agua Branca,
Sédo Paulo - SP, 05036-025

Concluida

& SMSUB _3 (Paulo e Anthony)

Colaborador responsavel



Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos do poste de
monitoramento: Poste em contexto geral,
suporte do painel solar, base concretada,
duto de captagao de agua.

Realizada vistoria do ponto pela equipe técnica,
equipamento encontra-se em funcionalidade,
operando normalmente. Painel Solar, Quadro e
Sensor equipados em conformidade com padrao
de instalagdo, sem nenhuma avaria de estrutura
ou de componentes. Quanto ao duto, encontra-se
em excelentes condi¢des para captagéo de
agua.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.
ov

Tensao de entrada no conversor.
13.0V

Tensao de saida no conversor.

24V

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

13.5V

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

12.7V

Medicao real da corrente com a boia baixa?
4.7mA

Medigao real da corrente com a boia alta?
19mA

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O Sim
@® Nzo

Anexos

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nzo

Duto de captagao de agua esta
desobstruido?

® Sim
O Nzo

Algum residuo ou objeto impossibilitando a
movimentagao do sensor?

O Sim
® Nio

Foi realizado a limpeza no duto de captagao
de agua?

® Sim
O Nzo

Foi realizado a lubrificagao e limpeza na aste
do sensor?

® Sim
O Nzo

Observagoes gerais do ponto de alagamento.

Realizada vistoria no ponto, equipamento em
conformidade com padréao de instalagéo.
Efetuada todas as medigbes e testes de cada
componente (Controlador de Carga, Painel Solar,
Conversor de Tenséao, Conversor de Sinal,
Bateria, Disjuntor), para comprovar o
funcionamento dos mesmos. Placa Solar em
excelente localizagéo, bastante incidéncia da luz
do sol. E por fim realizada a limpeza simples
para garantir um melhor funcionamento da
captacgdo de agua e movimento da boia para
leitura do sensor.

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00



Assinatura

Assinatura de Paulo

Roberto
Assinado em: 11/12/2024
02:01

=ield

Assinatura de Anthony

Abraao
Assinado em: 11/12/2024
02:01

Uma solugéo Field Control


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/3cc59189-7af0-4a91-a1a1-ed4c44971df2/tasks/d6be6a8b-2456-45d0-83e7-f3ef727eef15/6a202345-408a-4386-9f05-2994c6de91fb.jpeg
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https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/3cc59189-7af0-4a91-a1a1-ed4c44971df2/signatures/b088d075-958a-49ff-b72d-193969ed77bb.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/3cc59189-7af0-4a91-a1a1-ed4c44971df2/signatures/b088d075-958a-49ff-b72d-193969ed77bb.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/3cc59189-7af0-4a91-a1a1-ed4c44971df2/signatures/b088d075-958a-49ff-b72d-193969ed77bb.png
https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

6 Tomus Solucoes em
Eletronica e
Tomus i
Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio Fim
11/12/202 11/12/2024 11/12/2024
4 02:30 02:43

Descri¢ao da conclusao

preventiva

Formularios

E} SMSUB - ALAGAMENTOS

_MUCVFMOD
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Ordem de servigo criada em 09/12/2024 20:53

Localizagao

Casa Verde - Cachoeirinha (Av. Eng.
Caetano Alvares, 1513)

Av. Eng. Caetano Alvares, 1513 - Zona Norte - Lim3o,
Sédo Paulo - SP,02521-005

Concluida

& SMSUB _3 (Paulo e Anthony)

Colaborador responsavel



Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos do poste de
monitoramento: Poste em contexto geral,
suporte do painel solar, base concretada,
duto de captagao de agua.

Realizada vistoria do ponto pela equipe técnica,
equipamento encontra-se em funcionalidade,
operando normalmente. Painel Solar, Quadro e
Sensor equipados em conformidade com padrao
de instalagdo, sem nenhuma avaria de estrutura
ou de componentes. Quanto ao duto, encontra-se
em excelentes condi¢des para captagéo de
agua.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.
4v

Tensao de entrada no conversor.
13.1V

Tensao de saida no conversor.
241V

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

12.6V

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

12.2V

Medicao real da corrente com a boia baixa?
20.5mA

Medigao real da corrente com a boia alta?
3.8mA

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O Sim
@® Nzo

Anexos

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nzo

Duto de captagao de agua esta
desobstruido?

® Sim
O Nzo

Algum residuo ou objeto impossibilitando a
movimentagao do sensor?

O Sim
® Nio

Foi realizado a limpeza no duto de captagao
de agua?

® Sim
O Nzo

Foi realizado a lubrificagao e limpeza na aste
do sensor?

® Sim
O Nzo

Observagoes gerais do ponto de alagamento.

Realizada vistoria no ponto, equipamento em
conformidade com padréao de instalagéo.
Efetuada todas as medigbes e testes de cada
componente (Controlador de Carga, Painel Solar,
Conversor de Tenséao, Conversor de Sinal,
Bateria, Disjuntor), para comprovar o
funcionamento dos mesmos. Placa Solar em
excelente localizagéo, bastante incidéncia da luz
do sol. E por fim realizada a limpeza simples
para garantir um melhor funcionamento da
captacgdo de agua e movimento da boia para
leitura do sensor.

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00



Assinatura
M
(/) \ -
X N

Assinatura de Paulo

Roberto
Assinado em: 11/12/2024
02:39

=ield

Assinatura de Anthony

Abraao
Assinado em: 11/12/2024
02:38

Uma solugdo Field Control


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/3f58bba5-39a9-4b0f-b568-3249f3d70952/tasks/1858f239-cb93-4da3-ad9f-f66435cf49b0/13656e0d-237c-4016-a15c-1e3f370e83fa.jpeg
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https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/3f58bba5-39a9-4b0f-b568-3249f3d70952/tasks/1858f239-cb93-4da3-ad9f-f66435cf49b0/13656e0d-237c-4016-a15c-1e3f370e83fa.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/3f58bba5-39a9-4b0f-b568-3249f3d70952/tasks/1858f239-cb93-4da3-ad9f-f66435cf49b0/b6a4cac6-75b0-4452-bbd6-1e5443ea163c.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/3f58bba5-39a9-4b0f-b568-3249f3d70952/tasks/1858f239-cb93-4da3-ad9f-f66435cf49b0/b6a4cac6-75b0-4452-bbd6-1e5443ea163c.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/3f58bba5-39a9-4b0f-b568-3249f3d70952/tasks/1858f239-cb93-4da3-ad9f-f66435cf49b0/b6a4cac6-75b0-4452-bbd6-1e5443ea163c.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/3f58bba5-39a9-4b0f-b568-3249f3d70952/tasks/1858f239-cb93-4da3-ad9f-f66435cf49b0/86ce5271-d5ec-409d-91ad-45dae745f8c8.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/3f58bba5-39a9-4b0f-b568-3249f3d70952/tasks/1858f239-cb93-4da3-ad9f-f66435cf49b0/86ce5271-d5ec-409d-91ad-45dae745f8c8.jpeg
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https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/3f58bba5-39a9-4b0f-b568-3249f3d70952/tasks/1858f239-cb93-4da3-ad9f-f66435cf49b0/0dd0cb0a-af0d-4a78-97c7-ec184c156bd1.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/3f58bba5-39a9-4b0f-b568-3249f3d70952/tasks/1858f239-cb93-4da3-ad9f-f66435cf49b0/0dd0cb0a-af0d-4a78-97c7-ec184c156bd1.jpeg
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https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/3f58bba5-39a9-4b0f-b568-3249f3d70952/signatures/5054e7ff-41b3-47aa-9cf6-70a9e497067b.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/3f58bba5-39a9-4b0f-b568-3249f3d70952/signatures/5054e7ff-41b3-47aa-9cf6-70a9e497067b.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/3f58bba5-39a9-4b0f-b568-3249f3d70952/signatures/5054e7ff-41b3-47aa-9cf6-70a9e497067b.png
https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

3 Tomus Solucoes em

TOMUS Eletronica e

YPELSJVII
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

é SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio
19/12/2024
19/12/2024 0956

Descri¢ao da conclusao

Ordem de servigo criada em 19/12/2024 08:16

Localizagao

RC2 Cidade Ademar

R. Antonio de Pinho de Azevedo, 132 - Zona Sul -
Jardim Itacolomi, Sdo Paulo - SP, 04386-020

Concluida

Fim
10/12/2024 ﬁ SMSUB_1 (Igor e Gabriel)

10:44 Colaborador responsavel

Realizada manutencdes preventiva dos pontos de telemonitoramento e de nivel conforme padrao, ambos equipamento

com funcionalidade.

Obs.: variavel de volume por m?® ndo esta formulado no sistema, status de manutengédo das bombas 3 e 4 precisa ser

retirado.

Formularios

E SMSUB-TLM 9500



0 quadro encontra-se violado ou com
alguma anormalidade ?

O Sim

® Nao

Limpeza do quadro de telemetria
Interna

[J Externa

Cabos organizados dentro das calhas:

® Sim
O Nao
Existem pontos de oxidagao ?
O Sim
® Nao

Tensoes do sistema:

Saida do Controlador de carga (12v~14v
(Luz verde dupla ativa))

Placa solar (12v~20v)

[J Entrada do Redutor de tens&o (12v~14v
(TLM9500 - luz vermelha))

[J Tensé&o na entrada da TLM9500 (5v)

Tens&o de saida do conversor (24v)

E SMSUB-TLM 9100

Qual a integridade do quadro ?

@® Equipamento em perfeito estado

O Equipamento apresenta sinais de
violagéo.

Tensao das baterias do sistema conformes ?

[J Bateria da TLM 9500 (3v~5v)

Bateria do Controlador de carga
(11v~14v)

A afericao do sensor de nivel correspondente
ao fisico ?

® Sim
O Nao

Parafusos de fixagao poste, quadro, médulo
e brago do sensor conformes ?

® Sim
O Nzo

Acabamento das conexdes e interligagoes
conformes ?

® Sim
O Nzo



Assegurar a Limpeza do quadro de
Telemonitoramento.

O Limpeza Externa
Limpeza Interna.
Organizagéo dos Cabos

Organizagao dos Componentes

TLM Possui Selo de Garantia
Sim

[J Nao
[OJ Selo de Garantia Violado

Equipamento Online:

® Sim
O Nzo

Presenca de Defeitos Visuais nos Seguintes
Componentes

[J Bornes de Interligagdo.

[J Disjuntores.

[J Fonte Chaveada (24V).

[J Multimedidor.

[J Ruidos nas Entradas e Saidas da TLM.
[J Cabos de Comunicagédo ModBus.

Confirmar a Total Funcionalidade dos
Itens Acima.

Anexos

Tensdes no Painel Telemonitoramento:

Entrada do Disjuntor Geral AC (~110V ou
~220V)

Saida Fonte Chaveada DC (24V)

Entrada do Relé Falta de Fase AC (~220V
ou ~380V)

Apresentam Oxidagao:

[J Conectores RJ-45

[J Adaptadores DB9 -> RJ-45

[J Barramento Terra

[J Bornes

[(J Quadro de Componentes ou Painel

Nenhum dos Anteriores

Interface no Painel CCM Cliente:

Sinais/Contatos Digitais OK
Fim de Curso OK

Transformadores de Corrente integros e
Fixos

[J Bornes OK

[J Relés OK

Multimedidor Elétrico Tomus

Apresentando Tensao Coerente.
Apresentando Corrente Coerente.

Corrente Igual a Apresentada no
Multimedidor Cliente.

Comunicagdo ModBus OK

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00
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Assinatura

Assinatura de Joao

Victor Candido Frois
Assinado em: 19/12/2024
10:44

Tield

Y

Assinatura de Igor

Santos de Souza
Assinado em: 19/12/2024
10:39

Uma solugdo Field Control
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6 Tomus Solucoes em
Eletronica e
Tomus i
Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

é SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio
17/12/2024 17/12/2024
17/12/2024 14:52 15:35

Descri¢ao da conclusao

27-FAGHYV
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Ordem de servigo criada em 17/12/2024 13:33

Localizagao

Ipiranga (Av. Teresa Cristina, 343)

Av. Teresa Cristina, 343 - Zona Central - Vila
Monumento, Sdo Paulo - SP,01553-000

Concluida

ﬁ SMSUBL_1 (Igor e Gabriel)

Colaborador responsavel

Vistoria realizada com equipamento conforme o padrdo. Testes confirmaram o funcionamento dos componentes.

Placa solar bem posicionada e limpeza feita para otimizar a captagdo de dgua e leitura do sensor.

Formularios

E SMSUB - ALAGAMENTOS



Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos do poste de
monitoramento: Poste em contexto geral,
suporte do painel solar, base concretada,
duto de captagao de agua.

Realizada vistoria do ponto pela equipe técnica,
equipamento encontra-se em funcionalidade,
operando normalmente. Painel Solar, Quadro e
Sensor equipados em conformidade com padrao
de instalagdo, sem nenhuma avaria de estrutura
ou de componentes. Quanto ao duto, encontra-se
em excelentes condi¢des para captagéo de
agua.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.
18.1V

Tensao de entrada no conversor.
13.3V

Tensao de saida no conversor.
24.4V

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

13.3V

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

12.9V

Medicao real da corrente com a boia baixa?
20.5mA

Medigao real da corrente com a boia alta?
3.8mA

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O Sim
@® Nzo

Anexos

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nzo

Duto de captagao de agua esta
desobstruido?

® Sim
O Nzo

Algum residuo ou objeto impossibilitando a
movimentagao do sensor?

O Sim
® Nio

Foi realizado a limpeza no duto de captagao
de agua?

® Sim
O Nzo

Foi realizado a lubrificagao e limpeza na aste
do sensor?

® Sim
O Nzo

Observagoes gerais do ponto de alagamento.

Realizada vistoria no ponto pela equipe técnica,
equipamento em conformidade com padrao de
instalagdo. Efetuada todas as medigdes e testes
de cada componente (Controlador de Carga,
Painel Solar, Conversor de Tenséo, Conversor de
Sinal, Bateria, Disjuntor), para comprovar o
funcionamento dos mesmos. Placa Solar em
excelente localizagéo, bastante incidéncia da luz
do sol. Por fim realizada a limpeza simples para
garantir um melhor funcionamento da captagao
de agua e movimento da boia, para leitura do
sensor.

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00



Assinatura

b
S

Assinatura de Igor

Santos de Souza
Assinado em: 17/12/2024
15:30

Tield

Assinatura de Joao

Victor Candido Frois
Assinado em: 17/12/2024
15:29

Uma solugdo Field Control
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3 Tomus Solucoes em

TOMUS Eletronica e

BCZMNVE7U
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

ﬁ SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio
26/12/2024
26/12/2024 1103

Descri¢ao da conclusao

Ordem de servigo criada em 26/12/2024 08:10

Localizagao
Sao Miguel Paulista (CEU Sao Rafael)

R. Cinira Poldnio, 100 - Zona Leste - Conj. Promorar
Rio Claro, Sdo Paulo - SP, 08395-320

Concluida

Fim
26/12/2024 % SMSUB_1 (Igor e Gabriel)

12:05 Colaborador responsavel

Equipamento instalado corretamente, componentes e sensores testados e funcionais, placa solar bem posicionada

com 6tima incidéncia solar.

OBS: Polo negativo da bateria, vazando liquido, corroendo o terminal.

Formularios

E SMSUB - ESTAGAO METEOROLOGICA



Descreva resumidamente a integridade Quadro de monitoramento possui alguma

aparente dos seguintes pontos de avaria interna?

monitoramento: Poste, suporte do painel O s

solar, base e sensores. im

Estagdo Metereologica @® Nio

Realizada vistoria do ponto pela equipe técnica, Cabos devidamente fixados nos bornes?
equipamento encontra-se em funcionalidade, ® Sim

operando normalmente. Painel Solar, Quadro e

Sensores equipados em conformidade com

padrao de instalagdo, sem nenhuma avaria de O Néo
estrutura ou de componentes, ponto bem fixado.

Medicao da tensao do painel solar no Cabo MODBUS esta comunicando?

controlador de carga. ® Sim
19.5V
O Nao
Tensao de entrada no conversor.
13.6V Sensor de vento esta devidamente virado
para o NORTE?
Tensao de saida no conversor. )
® Sim
24.2V
O Nao

Tensao de alimentagao na bateria com o

controlador de carga.
Observagoes gerais referente ao ponto de

13.6V Meteorologia.
Tensdo da bateria sem o controlador de Estagdo Metereologica
carga.

13.3V

Realizada vistoria no ponto pela equipe técnica,

. N equipamento em conformidade com padrao de
Corrente na borneira do piranometro. instalacdo. Efetuada todas as medicdOes e testes
8.5mA de cada componente (Controlador de Carga,
Painel Solar, Bateria, Disjuntor), para comprovar o
funcionamento dos mesmos. Placa Solar em
excelente localizagéo, bastante incidéncia da luz
® Sim do sol. Sensores medindo, em conformidade

com o sistema.

Esta chegando 24v no sensor de vento?

O Nao
Obs: Polo negativo, vazando liquido e correndo o
Esta chegando 24v no sensor de polo da bateria.
temperatura?
® Sim
O Nao

Valor total dos servigos: R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: R$ 0,00

Anexos



Assinatura

<

Assinatura de Gabriel

Figueiredo de Oliveira
Assinado em: 26/12/2024
12:05

=ield

Yogn

Assinatura de Igor

Santos de Souza
Assinado em: 26/12/2024
12:05

Uma solugdo Field Control
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Tomus Solucoes em
Eletronica e
Telecomunicacoes LTDA

O

Tomus

Dados do cliente

SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio Fim
11/12/202 11/12/2024 11/12/2024
4 01:14 01:28

Descri¢ao da conclusao

Preventiva

Formularios

E} SMSUB - ALAGAMENTOS

MDZTGEPRR
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Ordem de servigo criada em 09/12/2024 20:51

Localizagao
Sé (Av. Pacaembu 799)

Av. Pacaembu, 799 - Zona Central - Pacaembu, Sao
Paulo - SP,01234-001

Concluida

SMSUB _3 (Paulo e Anthony)

Colaborador responsavel

2



Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos do poste de
monitoramento: Poste em contexto geral,
suporte do painel solar, base concretada,
duto de captagao de agua.

Realizada vistoria do ponto pela equipe técnica,
equipamento encontra-se em funcionalidade,
operando normalmente. Painel Solar, Quadro e
Sensor equipados em conformidade com padrao
de instalagdo, sem nenhuma avaria de estrutura
ou de componentes. Quanto ao duto, encontra-se
em excelentes condi¢des para captagéo de
agua.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.
5V

Tensao de entrada no conversor.
13.2V

Tensao de saida no conversor.
24V

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

13.3V

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

12.4V

Medicao real da corrente com a boia baixa?
3.8mA

Medigao real da corrente com a boia alta?
20.5mA

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O Sim
@® Nzo

Anexos

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nzo

Duto de captagao de agua esta
desobstruido?

® Sim
O Nzo

Algum residuo ou objeto impossibilitando a
movimentagao do sensor?

O Sim
® Nio

Foi realizado a limpeza no duto de captagao
de agua?

® Sim
O Nzo

Foi realizado a lubrificagao e limpeza na aste
do sensor?

® Sim
O Nzo

Observagoes gerais do ponto de alagamento.

Realizada vistoria no ponto, equipamento em
conformidade com padréao de instalagéo.
Efetuada todas as medigbes e testes de cada
componente (Controlador de Carga, Painel Solar,
Conversor de Tenséao, Conversor de Sinal,
Bateria, Disjuntor), para comprovar o
funcionamento dos mesmos. Placa Solar em
excelente localizagéo, bastante incidéncia da luz
do sol. E por fim realizada a limpeza simples
para garantir um melhor funcionamento da
captacgdo de agua e movimento da boia para
leitura do sensor.

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00



Assinatura

Assinatura de Paulo

Roberto
Assinado em: 11/12/2024
01:25

=ield

Assinatura de Anthony

Abraao
Assinado em: 11/12/2024
01:24

Uma solugéo Field Control
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< | Tomus Solucoes em MBUVHKKRP
\ 1 SMSUB - Manutenc&o Preventiva

Eletronica e
ToMus :
Telecomunicacoes LTDA
Dados do cliente Ordem de servigo criada em 26/12/2024 08:16
Localizagao
é SMSUB - SP2 Polder Bandeira (Margem esquerda)
CIDADE DE Av. Pres. Castelo Branco, 21 - Zona Norte - Pte.
SAO PAULO Pequena, Sao Paulo - SP, 01142-300
Informacgdes de atendimento
Atividade 1 Concluida

Data Inicio Fim
26/12/2024 26/12/2024 B3 SMSUB_2 (Keven e Marcos)
26/12/2024 11:00 12:08 : Colaborador responsavel

Descri¢ao da conclusao

Observacgdo: O transformador de corrente da fase 1 estd com um dos cabos solto, impedindo a leitura da corrente

desta fase.

Sendo assim, é necessdrio fazer uma intervengao planejada no local para recolocar o cabo ao TC novamente.

Formularios

E SMSUB - TLM 9500



0 quadro encontra-se violado ou com
alguma anormalidade ?

O Sim

® Nao

Limpeza do quadro de telemetria
Interna

Externa

Cabos organizados dentro das calhas:

® Sim
O Nao
Existem pontos de oxidagao ?
O Sim
® Nao

Tensoes do sistema:

Saida do Controlador de carga (12v~14v
(Luz verde dupla ativa))

Placa solar (12v~20v)

Entrada do Redutor de tensdo (12v~14v
(TLM9500 - luz vermelha))

Tensé&o na entrada da TLM9500 (5v)

Tens&o de saida do conversor (24v)

E SMSUB-TLM 9100

Qual a integridade do quadro ?

@® Equipamento em perfeito estado

O Equipamento apresenta sinais de
violagéo.

Tensao das baterias do sistema conformes ?

Bateria da TLM 9500 (3v~5v)

Bateria do Controlador de carga
(11v~14v)

A afericao do sensor de nivel correspondente
ao fisico ?

® Sim
O Nao

Parafusos de fixagao poste, quadro, médulo
e brago do sensor conformes ?

® Sim
O Nzo

Acabamento das conexdes e interligagoes
conformes ?

® Sim
O Nzo



Assegurar a Limpeza do quadro de
Telemonitoramento.

Limpeza Externa
Limpeza Interna.
Organizagéo dos Cabos

Organizagao dos Componentes

TLM Possui Selo de Garantia
O Sim

N3o

[OJ Selo de Garantia Violado

Equipamento Online:

® Sim
O Nzo

Presenca de Defeitos Visuais nos Seguintes
Componentes

[J Bornes de Interligagdo.

[J Disjuntores.

[J Fonte Chaveada (24V).

[J Multimedidor.

[J Ruidos nas Entradas e Saidas da TLM.
[J Cabos de Comunicagédo ModBus.

Confirmar a Total Funcionalidade dos
Itens Acima.

Anexos

Tensdes no Painel Telemonitoramento:

Entrada do Disjuntor Geral AC (~110V ou
~220V)

Saida Fonte Chaveada DC (24V)

Entrada do Relé Falta de Fase AC (~220V
ou ~380V)

Apresentam Oxidagao:

[J Conectores RJ-45

[J Adaptadores DB9 -> RJ-45

[J Barramento Terra

[J Bornes

[(J Quadro de Componentes ou Painel

Nenhum dos Anteriores

Interface no Painel CCM Cliente:

Sinais/Contatos Digitais OK
Fim de Curso OK

Transformadores de Corrente integros e
Fixos

Bornes OK

Relés OK

Multimedidor Elétrico Tomus

Apresentando Tensao Coerente.
[ Apresentando Corrente Coerente.

[J Corrente Igual a Apresentada no
Multimedidor Cliente.

Comunicagdo ModBus OK

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00
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Assinatura

Assinatura de Marcos

Paulo

Assinado em: 26/12/2024
12:08

=ield

Assinatura de Keven

Gomes

Assinado em: 26/12/2024
12:04

Uma solugéo Field Control
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Tomus Solucoes em
Eletronica e
Telecomunicacoes LTDA

O

ToMus

Dados do cliente

o

CIDADE DE
SAO PAULO

SMSUB - SP2

Descri¢ao do servigo

Telemonitoramento offline.

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio Fim
19/12/2024 19/12/2024
19/12/2024 09:58 10:22

Formularios

E SMSUB - Manutencéo Corretiva

Qual o problema que o equipamento
apresenta ?

Médulo de telemonitoramento TLM 9100 off-line.

EOBXJW41G
SMSUB - Manutengéao Corretiva

Ordem de servigo criada em 18/12/2024 10:02

Localizagao

Sao Miguel Paulista (Polder Vila Itaim)

R. Gruta das Princesas, 86 - Zona Leste - Vila Itaim,
Sdo Paulo - SP,08190-460

Concluida

SMSUB_2 (Keven e Marcos)

Colaborador responsavel

Relatério da atividade realizada durante a
manutengao do equipamento.

Realizado a substituicdo do SimCard.



Teve algum equipamento substituido ?

® Sim
O Nao

Valor total dos servigos: R$ 0,00 + Valor total dos produtos: R$ 0,00 = Valor total da atividade: R$ 0,00

Anexos

Médulo de telemonitoramento TLM 9100 online

Assinatura

:--?
{
L

Assinatura de Gabriel

Figueiredo de Oliveira
Assinado em: 19/12/2024
10:20

Tield

(Mo

Assinatura de Marcos

Paulo

Assinado em: 19/12/2024
10:19

Assinatura de Keven

Gomes

Assinado em: 19/12/2024
10:19

Uma solugéo Field Control
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- Tomus Solucoes em
. Eletronica e

Tomus Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

é SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio Fim
27/12/202 27/12/2024 27/12/2024
4 13:38 15:27

Descri¢ao da conclusao

Y2-SCAUU_
SMSUB - Manutencgao Corretiva

Ordem de servigo criada em 27/12/2024 08:52

Localizagao
Vila Mariana (Av Ibijau, 54)

Av. Ibijau, 54 - Zona Central - Moema, Sdo Paulo - SP,
04524-020

Concluida

& SMSUB _3 (Paulo e Anthony)

Colaborador responsavel

Foi feito a troca completa do painel por uma substitui¢do do equipamento TLM 9200.

Formularios

E} SMSUB - ALAGAMENTOS



Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos do poste de
monitoramento: Poste em contexto geral,
suporte do painel solar, base concretada,
duto de captagao de agua.

Realizada vistoria do ponto pela equipe técnica,
equipamento encontra-se em funcionalidade,
operando normalmente. Painel Solar, Quadro e
Sensor equipados em conformidade com padrao
de instalagdo, sem nenhuma avaria de estrutura
ou de componentes. Quanto ao duto, encontra-se
em excelentes condi¢des para captagéo de
agua.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.
12.5V

Tensao de entrada no conversor.
13.4V

Tensao de saida no conversor.
24.2V

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

13.5V

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

12.2V

Medicao real da corrente com a boia baixa?
3.8mA

Medigao real da corrente com a boia alta?
20.5mA

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O Sim
@® Nzo

Anexos

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nzo

Duto de captagao de agua esta
desobstruido?

® Sim
O Nzo

Algum residuo ou objeto impossibilitando a
movimentagao do sensor?

O Sim
® Nio

Foi realizado a limpeza no duto de captagao
de agua?

® Sim
O Nzo

Foi realizado a lubrificagao e limpeza na aste
do sensor?

® Sim
O Nzo

Observagoes gerais do ponto de alagamento.

Realizada vistoria no ponto, equipamento em
conformidade com padréao de instalagéo.
Efetuada todas as medigbes e testes de cada
componente (Controlador de Carga, Painel Solar,
Conversor de Tenséao, Conversor de Sinal,
Bateria, Disjuntor), para comprovar o
funcionamento dos mesmos. Placa Solar em
excelente localizagéo, bastante incidéncia da luz
do sol. E por fim realizada a limpeza simples
para garantir um melhor funcionamento da
captacgdo de agua e movimento da boia para
leitura do sensor.

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00



Assinatura

Assinatura de Anthony

Abrado

Assinado em: 27/12/2024
15:02

fq \
’\g‘ owﬁ-@

Assinatura de Paulo

Roberto
Assinado em: 27/12/2024
15:01
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- Tomus Solucoes em
. Eletronica e

Tomus Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

é SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio
09/12/2024 09/12/2024
09/12/2024 14:47 15:33

Descri¢ao da conclusao

MOFIBOPBG
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Ordem de servigo criada em 09/12/2024 11:08

Localizagao

Mooca (Av. Alcantara Machado, 3400 -
centro/bairro)

Av. Alcantara Machado, 3400 - Zona Central -
Belenzinho, Sdo Paulo - SP, 03102-002

Concluida

ﬁ SMSUBL_1 (Igor e Gabriel)

Colaborador responsavel

Vistoria realizada com equipamento conforme o padrdo. Testes confirmaram o funcionamento dos componentes.

Placa solar bem posicionada e limpeza feita para otimizar a captagdo de dgua e leitura do sensor.

Formularios

E SMSUB - ALAGAMENTOS



Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos do poste de
monitoramento: Poste em contexto geral,
suporte do painel solar, base concretada,
duto de captagao de agua.

Realizada vistoria do ponto pela equipe técnica,
equipamento encontra-se em funcionalidade,
operando normalmente. Painel Solar, Quadro e
Sensor equipados em conformidade com padrao
de instalagdo, sem nenhuma avaria de estrutura

ou de componentes. Quanto ao duto, encontra-se

em excelentes condi¢des para captagéo de
agua.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.
13.2V

Tensao de entrada no conversor.
13.2V

Tensao de saida no conversor.
24.2V

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

13.2V

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

13.0V

Medicao real da corrente com a boia baixa?
3.8mA

Medigao real da corrente com a boia alta?
14.3mA

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O Sim
@® Nzo

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nzo

Duto de captagao de agua esta
desobstruido?

® Sim
O Nzo

Algum residuo ou objeto impossibilitando a
movimentagao do sensor?

O Sim
® Nio

Foi realizado a limpeza no duto de captagao
de agua?

® Sim
O Nzo

Foi realizado a lubrificagao e limpeza na aste
do sensor?

® Sim
O Nzo

Observagoes gerais do ponto de alagamento.

Realizada vistoria no ponto pela equipe técnica,
equipamento em conformidade com padrao de
instalagdo. Efetuada todas as medigdes e testes
de cada componente (Controlador de Carga,
Painel Solar, Conversor de Tenséo, Conversor de
Sinal, Bateria, Disjuntor), para comprovar o
funcionamento dos mesmos. Placa Solar em
excelente localizagéo, bastante incidéncia da luz
do sol. Por fim realizada a limpeza simples para
garantir um melhor funcionamento da captagao
de agua e movimento da boia, para leitura do
sensor.

Obs. perca de leitura na ponsta da haste, com
alteragdo na maxima de 14maA.



Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00

Anexos

Assinatura

)
LA
Assinatura de Joao Assinatura de Igor
Victor Candido Frois Santos de Souza

Assinado em: 09/12/2024 Assinado em: 09/12/2024
15:26 15:26
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6 Tomus Solucoes em
TOMUS Eletronica e

IBRERROVY
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

é SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio
23/12/2024
23/12/2024 0848

Descri¢ao da conclusao

Ordem de servigo criada em 23/12/2024 08:20

Localizagao

Sé (Av. do Estado Sentido Bairro Polder
Direita)

Av. do Estado, 2545 - Zona Central - Centro Histérico
de Sao Paulo, Sdo Paulo - SP,01025-020

Concluida

Fim
23/12/2024 ﬁ SMSUB_1 (Igor e Gabriel)

1012 Colaborador responsavel

Realizada a manutengé@o preventiva, sensor funcionando conforme o fisico,componentes todos funcionando

normalmente.

Obs.: Ponto esta com 50% pois as bombas néo foi ligadas para drenar a agua do reservatério.

Formularios

E SMSUB - TLM 9500



0 quadro encontra-se violado ou com
alguma anormalidade ?

O Sim
® Nao
Limpeza do quadro de telemetria

Interna

[J Externa

Cabos organizados dentro das calhas:

® Sim
O Nzo

Existem pontos de oxidagao ?

O Sim
@® Nzo

Tensoes do sistema:

Saida do Controlador de carga (12v~14v

(Luz verde dupla ativa))

Placa solar (12v~20v)

[J Entrada do Redutor de tens&o (12v~14v

(TLM9500 - luz vermelha))
[J Tensé&o na entrada da TLM9500 (5v)

Tens&o de saida do conversor (24v)

Tensao das baterias do sistema conformes ?

[J Bateria da TLM 9500 (3v~5v)

Bateria do Controlador de carga
(11v~14v)

A afericao do sensor de nivel correspondente
ao fisico ?

® Sim
O Nao

Parafusos de fixagao poste, quadro, médulo
e brago do sensor conformes ?

® Sim
O Nzo

Acabamento das conexdes e interligagoes
conformes ?

® Sim
O Nzo

Valor total dos servicos: R$ 0,00 + Valor total dos produtos: R$ 0,00 = Valor total da atividade: R$ 0,00

Anexos



Assinatura

Assinatura de Joao

Victor Candido Frois
Assinado em: 23/12/2024
10:08

=ield

Assinatura de Igor

Santos de Souza
Assinado em: 23/12/2024
10:06
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6 Tomus Solucoes em S_GQYFHNJ

T Eletronica e SMSUB - Manutengéo Preventiva
OMUS .
Telecomunicacoes LTDA
Dados do cliente Ordem de servigo criada em 26/12/2024 08:18
Localizagao
é SMSUB - SP2 Polder Vila Guilherme (Margem esquerda)
CIDADE DE Av. Carlos de Campos, 1025 - Zona Norte - Pari, Sdo

MO Paulo - SP, 03028-001

Informacgdes de atendimento

Atividade 1 Concluida
Data iniclo nm SMSUB_2 (Keven e Marcos)
26/12/2024 26/12/2024 - )
26/12/2024 12:19 12:51 Colaborador responsavel

Descri¢ao da conclusao

Observagdo: Bomba 1 estd entrando em falha ao ser acionada. Bombas 3 e 4 ndo estdo funcionando.

Formularios

E2 SMSUB - TLM 9500



0 quadro encontra-se violado ou com
alguma anormalidade ?

O Sim

® Nao

Limpeza do quadro de telemetria
Interna

Externa

Cabos organizados dentro das calhas:

® Sim
O Nao
Existem pontos de oxidagao ?
O Sim
® Nao

Tensoes do sistema:

Saida do Controlador de carga (12v~14v
(Luz verde dupla ativa))

Placa solar (12v~20v)

Entrada do Redutor de tensdo (12v~14v
(TLM9500 - luz vermelha))

Tensé&o na entrada da TLM9500 (5v)

Tens&o de saida do conversor (24v)

E SMSUB-TLM 9100

Qual a integridade do quadro ?

@® Equipamento em perfeito estado

O Equipamento apresenta sinais de
violagéo.

Tensao das baterias do sistema conformes ?

Bateria da TLM 9500 (3v~5v)

Bateria do Controlador de carga
(11v~14v)

A afericao do sensor de nivel correspondente
ao fisico ?

® Sim
O Nao

Parafusos de fixagao poste, quadro, médulo
e brago do sensor conformes ?

® Sim
O Nzo

Acabamento das conexdes e interligagoes
conformes ?

® Sim
O Nzo



Assegurar a Limpeza do quadro de
Telemonitoramento.

Limpeza Externa
Limpeza Interna.
Organizagéo dos Cabos

Organizagao dos Componentes

TLM Possui Selo de Garantia
O Sim

N3o

[OJ Selo de Garantia Violado

Equipamento Online:

® Sim
O Nzo

Presenca de Defeitos Visuais nos Seguintes
Componentes

[J Bornes de Interligagdo.

[J Disjuntores.

[J Fonte Chaveada (24V).

[J Multimedidor.

[J Ruidos nas Entradas e Saidas da TLM.
[J Cabos de Comunicagédo ModBus.

Confirmar a Total Funcionalidade dos
Itens Acima.

Anexos

Tensdes no Painel Telemonitoramento:

Entrada do Disjuntor Geral AC (~110V ou
~220V)

Saida Fonte Chaveada DC (24V)

Entrada do Relé Falta de Fase AC (~220V
ou ~380V)

Apresentam Oxidagao:

[J Conectores RJ-45

[J Adaptadores DB9 -> RJ-45

[J Barramento Terra

[J Bornes

[(J Quadro de Componentes ou Painel

Nenhum dos Anteriores

Interface no Painel CCM Cliente:

Sinais/Contatos Digitais OK
Fim de Curso OK

Transformadores de Corrente integros e
Fixos

Bornes OK

Relés OK

Multimedidor Elétrico Tomus

Apresentando Tensao Coerente.
Apresentando Corrente Coerente.

Corrente Igual a Apresentada no
Multimedidor Cliente.

Comunicagdo ModBus OK

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00
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Assinatura de Marcos

Paulo

Assinado em: 26/12/2024
12:50

=ield

Assinatura de Keven

Gomes

Assinado em: 26/12/2024
12:50

Uma solugdo Field Control


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/2fe07eca-fd2c-405c-962e-0208b26ba6cb/signatures/f47920df-7ca6-49d3-b3ac-6b0c3c20ad82.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/2fe07eca-fd2c-405c-962e-0208b26ba6cb/signatures/f47920df-7ca6-49d3-b3ac-6b0c3c20ad82.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/2fe07eca-fd2c-405c-962e-0208b26ba6cb/signatures/f47920df-7ca6-49d3-b3ac-6b0c3c20ad82.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/2fe07eca-fd2c-405c-962e-0208b26ba6cb/signatures/28c43d66-0daf-4c9f-b980-019c2273f927.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/2fe07eca-fd2c-405c-962e-0208b26ba6cb/signatures/28c43d66-0daf-4c9f-b980-019c2273f927.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/2fe07eca-fd2c-405c-962e-0208b26ba6cb/signatures/28c43d66-0daf-4c9f-b980-019c2273f927.png
https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

- Tomus Solucoes em
. Eletronica e

Tomus Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

é SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio Fim
23/12/202 23/12/2024 23/12/2024
4 13:42 14:13

Descri¢ao da conclusao

WQ6X7MRRM
SMSUB - Manutencgao Corretiva

Ordem de servigo criada em 23/12/2024 08:33

Localizagao

Guaianases (Estrada Dom Joao Nery,
4882)

Rua Dr. José Gravonski, 1475 - Zona Leste - Jardim
Robru, Sdo Paulo - SP, 08441-000

Concluida

& SMSUB _3 (Paulo e Anthony)

Colaborador responsavel

Corretiva. Foi feito a limpeza decorente a sujeira deixada pela chuva.

Formularios

E} SMSUB - ALAGAMENTOS



Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos do poste de
monitoramento: Poste em contexto geral,
suporte do painel solar, base concretada,
duto de captagao de agua.

Realizada vistoria do ponto pela equipe técnica,
equipamento encontra-se em funcionalidade,
operando normalmente. Painel Solar, Quadro e
Sensor equipados em conformidade com padrao
de instalagdo, sem nenhuma avaria de estrutura
ou de componentes. Quanto ao duto, encontra-se
em excelentes condi¢des para captagéo de
agua.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.
15.4V

Tensao de entrada no conversor.
13.4V

Tensao de saida no conversor.
24.4V

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

13.9V

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

12.8V

Medicao real da corrente com a boia baixa?
20.5mA

Medigao real da corrente com a boia alta?
3.8mA

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O Sim
@® Nzo

Anexos

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nzo

Duto de captagao de agua esta
desobstruido?

® Sim
O Nzo

Algum residuo ou objeto impossibilitando a
movimentagao do sensor?

O Sim
® Nio

Foi realizado a limpeza no duto de captagao
de agua?

® Sim
O Nzo

Foi realizado a lubrificagao e limpeza na aste
do sensor?

® Sim
O Nzo

Observagoes gerais do ponto de alagamento.

Realizada vistoria no ponto, equipamento em
conformidade com padréao de instalagéo.
Efetuada todas as medigbes e testes de cada
componente (Controlador de Carga, Painel Solar,
Conversor de Tenséao, Conversor de Sinal,
Bateria, Disjuntor), para comprovar o
funcionamento dos mesmos. Placa Solar em
excelente localizagéo, bastante incidéncia da luz
do sol. E por fim realizada a limpeza simples
para garantir um melhor funcionamento da
captacgdo de agua e movimento da boia para
leitura do sensor.

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00



Assinatura

Assinatura de Anthony

Abrado

Assinado em: 23/12/2024
17:10

Assinatura de Paulo

Roberto
Assinado em: 23/12/2024
17:10


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/31f57058-b8a8-43f0-a6ab-e711f11100a5/tasks/ad3c47d6-5c47-4950-9612-ea41918799bd/7dcb7f85-5ca0-4445-a77e-f60b4f5ddeed.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/31f57058-b8a8-43f0-a6ab-e711f11100a5/tasks/ad3c47d6-5c47-4950-9612-ea41918799bd/7dcb7f85-5ca0-4445-a77e-f60b4f5ddeed.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/31f57058-b8a8-43f0-a6ab-e711f11100a5/tasks/ad3c47d6-5c47-4950-9612-ea41918799bd/7dcb7f85-5ca0-4445-a77e-f60b4f5ddeed.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/31f57058-b8a8-43f0-a6ab-e711f11100a5/tasks/ad3c47d6-5c47-4950-9612-ea41918799bd/f7bae3d6-fdf9-431a-aaf6-4bfeb6da9070.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/31f57058-b8a8-43f0-a6ab-e711f11100a5/tasks/ad3c47d6-5c47-4950-9612-ea41918799bd/f7bae3d6-fdf9-431a-aaf6-4bfeb6da9070.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/31f57058-b8a8-43f0-a6ab-e711f11100a5/tasks/ad3c47d6-5c47-4950-9612-ea41918799bd/f7bae3d6-fdf9-431a-aaf6-4bfeb6da9070.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/31f57058-b8a8-43f0-a6ab-e711f11100a5/tasks/ad3c47d6-5c47-4950-9612-ea41918799bd/31ff584c-c13e-4618-a9e8-f0fc9ee04788.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/31f57058-b8a8-43f0-a6ab-e711f11100a5/tasks/ad3c47d6-5c47-4950-9612-ea41918799bd/31ff584c-c13e-4618-a9e8-f0fc9ee04788.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/31f57058-b8a8-43f0-a6ab-e711f11100a5/tasks/ad3c47d6-5c47-4950-9612-ea41918799bd/31ff584c-c13e-4618-a9e8-f0fc9ee04788.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/31f57058-b8a8-43f0-a6ab-e711f11100a5/tasks/ad3c47d6-5c47-4950-9612-ea41918799bd/e007a326-84dd-4379-b747-dcbb79218dc5.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/31f57058-b8a8-43f0-a6ab-e711f11100a5/tasks/ad3c47d6-5c47-4950-9612-ea41918799bd/e007a326-84dd-4379-b747-dcbb79218dc5.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/31f57058-b8a8-43f0-a6ab-e711f11100a5/tasks/ad3c47d6-5c47-4950-9612-ea41918799bd/e007a326-84dd-4379-b747-dcbb79218dc5.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/31f57058-b8a8-43f0-a6ab-e711f11100a5/tasks/ad3c47d6-5c47-4950-9612-ea41918799bd/1f1e23ea-f19f-4c7d-b202-b36291548571.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/31f57058-b8a8-43f0-a6ab-e711f11100a5/tasks/ad3c47d6-5c47-4950-9612-ea41918799bd/1f1e23ea-f19f-4c7d-b202-b36291548571.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/31f57058-b8a8-43f0-a6ab-e711f11100a5/tasks/ad3c47d6-5c47-4950-9612-ea41918799bd/1f1e23ea-f19f-4c7d-b202-b36291548571.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/31f57058-b8a8-43f0-a6ab-e711f11100a5/tasks/ad3c47d6-5c47-4950-9612-ea41918799bd/738ff55d-3946-49e1-be3d-2060fb4e86a9.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/31f57058-b8a8-43f0-a6ab-e711f11100a5/tasks/ad3c47d6-5c47-4950-9612-ea41918799bd/738ff55d-3946-49e1-be3d-2060fb4e86a9.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/31f57058-b8a8-43f0-a6ab-e711f11100a5/tasks/ad3c47d6-5c47-4950-9612-ea41918799bd/738ff55d-3946-49e1-be3d-2060fb4e86a9.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/31f57058-b8a8-43f0-a6ab-e711f11100a5/tasks/ad3c47d6-5c47-4950-9612-ea41918799bd/ebe46f27-767d-40b7-a200-fb18f36362af.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/31f57058-b8a8-43f0-a6ab-e711f11100a5/tasks/ad3c47d6-5c47-4950-9612-ea41918799bd/ebe46f27-767d-40b7-a200-fb18f36362af.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/31f57058-b8a8-43f0-a6ab-e711f11100a5/tasks/ad3c47d6-5c47-4950-9612-ea41918799bd/ebe46f27-767d-40b7-a200-fb18f36362af.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/31f57058-b8a8-43f0-a6ab-e711f11100a5/tasks/ad3c47d6-5c47-4950-9612-ea41918799bd/8ef15d82-275a-4029-8f9a-b551c1b1b1ea.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/31f57058-b8a8-43f0-a6ab-e711f11100a5/tasks/ad3c47d6-5c47-4950-9612-ea41918799bd/8ef15d82-275a-4029-8f9a-b551c1b1b1ea.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/31f57058-b8a8-43f0-a6ab-e711f11100a5/tasks/ad3c47d6-5c47-4950-9612-ea41918799bd/8ef15d82-275a-4029-8f9a-b551c1b1b1ea.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/31f57058-b8a8-43f0-a6ab-e711f11100a5/signatures/805553ee-dcfc-4e0c-ae6e-d44d3c24a681.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/31f57058-b8a8-43f0-a6ab-e711f11100a5/signatures/805553ee-dcfc-4e0c-ae6e-d44d3c24a681.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/31f57058-b8a8-43f0-a6ab-e711f11100a5/signatures/805553ee-dcfc-4e0c-ae6e-d44d3c24a681.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/31f57058-b8a8-43f0-a6ab-e711f11100a5/signatures/9395c03e-5328-401d-94be-30e937b289d9.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/31f57058-b8a8-43f0-a6ab-e711f11100a5/signatures/9395c03e-5328-401d-94be-30e937b289d9.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/31f57058-b8a8-43f0-a6ab-e711f11100a5/signatures/9395c03e-5328-401d-94be-30e937b289d9.png

=ield Uma solugao Field Control


https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

YDLFRAUJU

- Tomus Solucoes em
\ T SMSUB - Instalacdo de Ponto

Eletronica e

Tomus :
- Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente Ordem de servico criada em 16/12/2024 07:36

Localizagao
é SMSUB - SP2 :.iritut.)a-Jaragué (AV. Elisio Cordeiro de
iqueira)
CIDADE DE

Av. Candido Portinari, 87 - Zona Norte - Jaguara, Séao

SAO PAULO
- Paulo - SP.05116-000

Informacgdes de atendimento

Atividade 1 Concluida
Inicio Fim
Data .
e/ 12/2094 16/12/2024 16/12/2024 ﬁ SMSUB_1 (Igor e Gabriel)
08:33 10:37 Colaborador responsavel

Descri¢ao da conclusao

o ponto avia sido furtado anteriormente,reinstalado os equipamentos ABS, sesnsor de alargamento, tampa de

protecdo, bateria e protegdo de poste (coroa de cristo)

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00

Anexos



Assinatura

Assinatura de Joao

Victor Candido Frois
Assinado em: 16/12/2024
10:35

=ield

\,K@/\

Assinatura de Igor

Santos de Souza
Assinado em: 16/12/2024
10:29

Uma solugdo Field Control


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/324f8146-133e-4183-a9d6-801a3a6d1d4d/tasks/945e974f-9335-4f26-a505-285128ded277/57dbf007-5980-432f-82f1-0beaf6a3ec9f.jpeg
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https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

- Tomus Solucoes em
. Eletronica e

Tomus Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

é SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio
09/12/2024 09/12/2024
09/12/2024 14:29 14:46

Descri¢ao da conclusao

-YQHPY1XN
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Ordem de servigo criada em 09/12/2024 11:09

Localizagao

Mooca (Av. Celso Garcia, 19)

Av. Celso Garcia, 23 - Zona Central - Bras, Sdo Paulo -
SP,03015-000

Concluida

ﬁ SMSUBL_1 (Igor e Gabriel)

Colaborador responsavel

Vistoria realizada com equipamento conforme o padrdo. Testes confirmaram o funcionamento dos componentes.

Placa solar bem posicionada e limpeza feita para otimizar a captagdo de dgua e leitura do sensor.

Formularios

E} SMSUB - ALAGAMENTOS



Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos do poste de
monitoramento: Poste em contexto geral,
suporte do painel solar, base concretada,
duto de captagao de agua.

Realizada vistoria do ponto pela equipe técnica,
equipamento encontra-se em funcionalidade,
operando normalmente. Painel Solar, Quadro e
Sensor equipados em conformidade com padrao
de instalagdo, sem nenhuma avaria de estrutura
ou de componentes. Quanto ao duto, encontra-se
em excelentes condi¢des para captagéo de
agua.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.
12.7V

Tensao de entrada no conversor.
12.6V

Tensao de saida no conversor.
24.4V

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

12.6V

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

12.6V

Medicao real da corrente com a boia baixa?
20.5mA

Medigao real da corrente com a boia alta?
3.8mA

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O Sim
@® Nzo

Anexos

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nzo

Duto de captagao de agua esta
desobstruido?

® Sim
O Nzo

Algum residuo ou objeto impossibilitando a
movimentagao do sensor?

O Sim
® Nio

Foi realizado a limpeza no duto de captagao
de agua?

® Sim
O Nzo

Foi realizado a lubrificagao e limpeza na aste
do sensor?

® Sim
O Nzo

Observagoes gerais do ponto de alagamento.

Realizada vistoria no ponto pela equipe técnica,
equipamento em conformidade com padrao de
instalagdo. Efetuada todas as medigdes e testes
de cada componente (Controlador de Carga,
Painel Solar, Conversor de Tenséo, Conversor de
Sinal, Bateria, Disjuntor), para comprovar o
funcionamento dos mesmos. Placa Solar em
excelente localizagéo, bastante incidéncia da luz
do sol. Por fim realizada a limpeza simples para
garantir um melhor funcionamento da captagao
de agua e movimento da boia, para leitura do
sensor.

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00



Assinatura

Assinatura de Joao

Victor Candido Frois
Assinado em: 09/12/2024
14:42

=ield

Assinatura de Igor

Santos de Souza
Assinado em: 09/12/2024
14:42

Uma solugdo Field Control


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37a22eff-6469-4513-a518-77243a63ae0b/tasks/e2d59638-efab-443a-a6c4-1a6ff7205f10/281ece41-b508-4207-b607-c7e11a9d9b23.jpeg
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https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37a22eff-6469-4513-a518-77243a63ae0b/tasks/e2d59638-efab-443a-a6c4-1a6ff7205f10/281ece41-b508-4207-b607-c7e11a9d9b23.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37a22eff-6469-4513-a518-77243a63ae0b/tasks/e2d59638-efab-443a-a6c4-1a6ff7205f10/bf1f0c7c-eb7e-4089-adb0-21c3c15cf1de.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37a22eff-6469-4513-a518-77243a63ae0b/tasks/e2d59638-efab-443a-a6c4-1a6ff7205f10/bf1f0c7c-eb7e-4089-adb0-21c3c15cf1de.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37a22eff-6469-4513-a518-77243a63ae0b/tasks/e2d59638-efab-443a-a6c4-1a6ff7205f10/bf1f0c7c-eb7e-4089-adb0-21c3c15cf1de.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37a22eff-6469-4513-a518-77243a63ae0b/tasks/e2d59638-efab-443a-a6c4-1a6ff7205f10/5c3d8ce5-9e60-4431-936a-ac27e6c81088.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37a22eff-6469-4513-a518-77243a63ae0b/tasks/e2d59638-efab-443a-a6c4-1a6ff7205f10/5c3d8ce5-9e60-4431-936a-ac27e6c81088.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37a22eff-6469-4513-a518-77243a63ae0b/tasks/e2d59638-efab-443a-a6c4-1a6ff7205f10/5c3d8ce5-9e60-4431-936a-ac27e6c81088.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37a22eff-6469-4513-a518-77243a63ae0b/tasks/e2d59638-efab-443a-a6c4-1a6ff7205f10/d7952cf7-8940-468b-9b53-c8b55b7ce297.jpeg
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https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37a22eff-6469-4513-a518-77243a63ae0b/tasks/e2d59638-efab-443a-a6c4-1a6ff7205f10/8ad1e580-8f8f-4856-9108-e8d8766bc2f5.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37a22eff-6469-4513-a518-77243a63ae0b/signatures/984d9b05-28cc-4358-9328-4f99bb1d7065.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37a22eff-6469-4513-a518-77243a63ae0b/signatures/984d9b05-28cc-4358-9328-4f99bb1d7065.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37a22eff-6469-4513-a518-77243a63ae0b/signatures/984d9b05-28cc-4358-9328-4f99bb1d7065.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37a22eff-6469-4513-a518-77243a63ae0b/signatures/8c78ff5b-ca45-404c-8b58-03684ead22b1.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37a22eff-6469-4513-a518-77243a63ae0b/signatures/8c78ff5b-ca45-404c-8b58-03684ead22b1.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37a22eff-6469-4513-a518-77243a63ae0b/signatures/8c78ff5b-ca45-404c-8b58-03684ead22b1.png
https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

Tomus Solucoes em
Eletronica e
Telecomunicacoes LTDA

O

ToMus

Dados do cliente

o

CIDADE DE
SAO PAULO

SMSUB - SP2

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio Fim
23/12/2024 23/12/2024
23/12/2024 11:53 12:26

Formularios

E SMSUB - Manutencéo Corretiva

Qual o problema que o equipamento
apresenta ?

Ponto de alagamento com sujeira acumulada
dentro do poste.

Relatério da atividade realizada durante a
manutencao do equipamento.

Realizado a limpeza interna do poste de
alagamento.

DTBNW7GRV
SMSUB - Manutengéao Corretiva

Ordem de servigo criada em 23/12/2024 08:57

Localizagao

Lapa (Av. Pompéia, 193)

Avenida Pompéia, 193 - Pompeia, Sdo Paulo - Sdo
Paulo, 05023-000

Concluida

SMSUB_2 (Keven e Marcos)

Colaborador responsavel

Teve algum equipamento substituido ?

O Sim
@® Nio



Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00

Anexos

Assinatura

| A :@V@?

|"Ik"J 5
‘s

Assinatura de Marcos

Paulo

Assinado em: 23/12/2024
12:26

Tield

Assinatura de Gabriel

Figueiredo de Oliveira

Assinado em: 23/12/2024
12:24

Assinatura de Keven

Gomes

Assinado em: 23/12/2024
12:24

Uma solugéo Field Control


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37ccf609-96b0-4ffa-aa65-db9be8405e37/tasks/a8898ee7-9da5-4065-be59-75583b9c19bf/3c7c6555-5c07-4078-a33a-c69a4bd15389.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37ccf609-96b0-4ffa-aa65-db9be8405e37/tasks/a8898ee7-9da5-4065-be59-75583b9c19bf/3c7c6555-5c07-4078-a33a-c69a4bd15389.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37ccf609-96b0-4ffa-aa65-db9be8405e37/tasks/a8898ee7-9da5-4065-be59-75583b9c19bf/3c7c6555-5c07-4078-a33a-c69a4bd15389.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37ccf609-96b0-4ffa-aa65-db9be8405e37/tasks/a8898ee7-9da5-4065-be59-75583b9c19bf/a84a3979-fdf6-4f27-b31a-af333cd68ac3.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37ccf609-96b0-4ffa-aa65-db9be8405e37/tasks/a8898ee7-9da5-4065-be59-75583b9c19bf/a84a3979-fdf6-4f27-b31a-af333cd68ac3.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37ccf609-96b0-4ffa-aa65-db9be8405e37/tasks/a8898ee7-9da5-4065-be59-75583b9c19bf/a84a3979-fdf6-4f27-b31a-af333cd68ac3.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37ccf609-96b0-4ffa-aa65-db9be8405e37/tasks/a8898ee7-9da5-4065-be59-75583b9c19bf/3d86a11d-9107-4552-9f32-bc2eb9e3ba03.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37ccf609-96b0-4ffa-aa65-db9be8405e37/tasks/a8898ee7-9da5-4065-be59-75583b9c19bf/3d86a11d-9107-4552-9f32-bc2eb9e3ba03.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37ccf609-96b0-4ffa-aa65-db9be8405e37/tasks/a8898ee7-9da5-4065-be59-75583b9c19bf/3d86a11d-9107-4552-9f32-bc2eb9e3ba03.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37ccf609-96b0-4ffa-aa65-db9be8405e37/tasks/a8898ee7-9da5-4065-be59-75583b9c19bf/6d838450-3dff-48e4-9cae-c0b17564e24a.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37ccf609-96b0-4ffa-aa65-db9be8405e37/tasks/a8898ee7-9da5-4065-be59-75583b9c19bf/6d838450-3dff-48e4-9cae-c0b17564e24a.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37ccf609-96b0-4ffa-aa65-db9be8405e37/tasks/a8898ee7-9da5-4065-be59-75583b9c19bf/6d838450-3dff-48e4-9cae-c0b17564e24a.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37ccf609-96b0-4ffa-aa65-db9be8405e37/signatures/80986132-4df0-4c04-9327-c01a84ab4f25.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37ccf609-96b0-4ffa-aa65-db9be8405e37/signatures/80986132-4df0-4c04-9327-c01a84ab4f25.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37ccf609-96b0-4ffa-aa65-db9be8405e37/signatures/80986132-4df0-4c04-9327-c01a84ab4f25.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37ccf609-96b0-4ffa-aa65-db9be8405e37/signatures/22c82859-0665-4a0a-830a-60c45081b315.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37ccf609-96b0-4ffa-aa65-db9be8405e37/signatures/22c82859-0665-4a0a-830a-60c45081b315.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37ccf609-96b0-4ffa-aa65-db9be8405e37/signatures/22c82859-0665-4a0a-830a-60c45081b315.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37ccf609-96b0-4ffa-aa65-db9be8405e37/signatures/e8387d4a-207a-4db9-82b3-057fc067fe4c.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37ccf609-96b0-4ffa-aa65-db9be8405e37/signatures/e8387d4a-207a-4db9-82b3-057fc067fe4c.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/37ccf609-96b0-4ffa-aa65-db9be8405e37/signatures/e8387d4a-207a-4db9-82b3-057fc067fe4c.png
https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

6 Tomus Solucoes em
Eletronica e
Tomus i
Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

é SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio
13/12/2024
13/12/2024 11:52 12:30

Descri¢ao da conclusao

13/12/2024

M3DJU1S9I
SMSUB - Manutencgao Corretiva

Ordem de servigo criada em 13/12/2024 09:32

Localizagao

M.Boi Mirim (Estrada do MBoi Mirim,
1725)

Estrada do M'Boi Mirim, 1725 - Zona Sul - Jardim das
Flores, Sdo Paulo - SP, 04905-021

Concluida

ﬁ SMSUBL_1 (Igor e Gabriel)

Colaborador responsavel

Vistoria realizada com equipamento conforme o padrdo. Testes confirmaram o funcionamento dos componentes.

Placa solar bem posicionada e limpeza feita para otimizar a captagdo de dgua e leitura do sensor.

Formularios

E SMSUB - ALAGAMENTOS



Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos do poste de
monitoramento: Poste em contexto geral,
suporte do painel solar, base concretada,
duto de captagao de agua.

Realizada vistoria do ponto pela equipe técnica,
equipamento encontra-se em funcionalidade,
operando normalmente. Painel Solar, Quadro e
Sensor equipados em conformidade com padrao
de instalagdo, sem nenhuma avaria de estrutura
ou de componentes. Quanto ao duto, encontra-se
em excelentes condi¢des para captagéo de
agua.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.
18.3V

Tensao de entrada no conversor.
13.4V

Tensao de saida no conversor.
24.2V

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

13.4V

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

13.1V

Medicao real da corrente com a boia baixa?
4.0mA

Medigao real da corrente com a boia alta?
20.3mA

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O Sim
@® Nzo

Anexos

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nzo

Duto de captagao de agua esta
desobstruido?

® Sim
O Nzo

Algum residuo ou objeto impossibilitando a
movimentagao do sensor?

O Sim
® Nio

Foi realizado a limpeza no duto de captagao
de agua?

® Sim
O Nzo

Foi realizado a lubrificagao e limpeza na aste
do sensor?

® Sim
O Nzo

Observagoes gerais do ponto de alagamento.

Realizada vistoria do ponto pela equipe técnica,
equipamento encontra-se em funcionalidade,
operando normalmente. Painel Solar, Quadro e
Sensor equipados em conformidade com padrao
de instalagao, sem nenhuma avaria de estrutura
ou de componentes. Quanto ao duto, encontra-se
em excelentes condi¢des para captagéo de
agua.

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00



Assinatura

&

Assinatura de Joao

Victor Candido Frois
Assinado em: 13/12/2024
12:29

=ield

e

Assinatura de Igor

Santos de Souza
Assinado em: 13/12/2024
12:25

Uma solugdo Field Control


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/39a6b698-73a4-40cb-9c8a-15fcfa3a22c6/tasks/13fcfd9d-3033-4936-a5aa-aa80f15cddfd/0daf6b87-ef5d-4ec2-ab0c-8672b3698c20.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/39a6b698-73a4-40cb-9c8a-15fcfa3a22c6/tasks/13fcfd9d-3033-4936-a5aa-aa80f15cddfd/0daf6b87-ef5d-4ec2-ab0c-8672b3698c20.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/39a6b698-73a4-40cb-9c8a-15fcfa3a22c6/tasks/13fcfd9d-3033-4936-a5aa-aa80f15cddfd/0daf6b87-ef5d-4ec2-ab0c-8672b3698c20.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/39a6b698-73a4-40cb-9c8a-15fcfa3a22c6/tasks/13fcfd9d-3033-4936-a5aa-aa80f15cddfd/829438f3-5d62-4b32-890e-63b0d84d5bac.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/39a6b698-73a4-40cb-9c8a-15fcfa3a22c6/tasks/13fcfd9d-3033-4936-a5aa-aa80f15cddfd/829438f3-5d62-4b32-890e-63b0d84d5bac.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/39a6b698-73a4-40cb-9c8a-15fcfa3a22c6/tasks/13fcfd9d-3033-4936-a5aa-aa80f15cddfd/829438f3-5d62-4b32-890e-63b0d84d5bac.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/39a6b698-73a4-40cb-9c8a-15fcfa3a22c6/tasks/13fcfd9d-3033-4936-a5aa-aa80f15cddfd/096a1438-2143-4f0a-a29b-ea39e30b1ae7.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/39a6b698-73a4-40cb-9c8a-15fcfa3a22c6/tasks/13fcfd9d-3033-4936-a5aa-aa80f15cddfd/096a1438-2143-4f0a-a29b-ea39e30b1ae7.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/39a6b698-73a4-40cb-9c8a-15fcfa3a22c6/tasks/13fcfd9d-3033-4936-a5aa-aa80f15cddfd/096a1438-2143-4f0a-a29b-ea39e30b1ae7.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/39a6b698-73a4-40cb-9c8a-15fcfa3a22c6/tasks/13fcfd9d-3033-4936-a5aa-aa80f15cddfd/f710afe4-dd09-4e5b-ba5e-dc4ac1564cf1.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/39a6b698-73a4-40cb-9c8a-15fcfa3a22c6/tasks/13fcfd9d-3033-4936-a5aa-aa80f15cddfd/f710afe4-dd09-4e5b-ba5e-dc4ac1564cf1.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/39a6b698-73a4-40cb-9c8a-15fcfa3a22c6/tasks/13fcfd9d-3033-4936-a5aa-aa80f15cddfd/f710afe4-dd09-4e5b-ba5e-dc4ac1564cf1.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/39a6b698-73a4-40cb-9c8a-15fcfa3a22c6/tasks/13fcfd9d-3033-4936-a5aa-aa80f15cddfd/13414e30-0e3d-4fca-bf56-7186e4ec4a69.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/39a6b698-73a4-40cb-9c8a-15fcfa3a22c6/tasks/13fcfd9d-3033-4936-a5aa-aa80f15cddfd/13414e30-0e3d-4fca-bf56-7186e4ec4a69.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/39a6b698-73a4-40cb-9c8a-15fcfa3a22c6/tasks/13fcfd9d-3033-4936-a5aa-aa80f15cddfd/13414e30-0e3d-4fca-bf56-7186e4ec4a69.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/39a6b698-73a4-40cb-9c8a-15fcfa3a22c6/signatures/e1362223-37e4-4d4d-9cd8-863e296573c3.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/39a6b698-73a4-40cb-9c8a-15fcfa3a22c6/signatures/e1362223-37e4-4d4d-9cd8-863e296573c3.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/39a6b698-73a4-40cb-9c8a-15fcfa3a22c6/signatures/e1362223-37e4-4d4d-9cd8-863e296573c3.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/39a6b698-73a4-40cb-9c8a-15fcfa3a22c6/signatures/6f2d8991-6e3e-415f-bd20-19f2faed2a6f.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/39a6b698-73a4-40cb-9c8a-15fcfa3a22c6/signatures/6f2d8991-6e3e-415f-bd20-19f2faed2a6f.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/39a6b698-73a4-40cb-9c8a-15fcfa3a22c6/signatures/6f2d8991-6e3e-415f-bd20-19f2faed2a6f.png
https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

3 Tomus Solucoes em

TOMUS Eletronica e

OBPHIRRZQ
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

é SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio
19/12/2024
19/12/2024 08:21

Descri¢ao da conclusao

Ordem de servigo criada em 19/12/2024 08:15

Localizagao
RC1 Cidade Ademar

R. Alvares Fagundes, 957 - Zona Sul - Americandpolis,
Séao Paulo - SP, 04338-000

Concluida
Fim
19/12/2024 ﬁ SMSUB_1 (Igor e Gabriel)
09:52 Colaborador responsavel

Realizada manutengéo preventiva nos posntos de nivel e no telemonitoramento conforme padrédo, equipamento de
telemonitoramento operando com eficiéncia, sensor de nivel com a configuragdo de leitura acima do nivel da rua, o

mesmo necessita fazer uma nova configuragéo.

Formularios

E SMSUB-TLM 9100



Qual a integridade do quadro ?

@® Equipamento em perfeito estado

O Equipamento apresenta sinais de
violagao.

Assegurar a Limpeza do quadro de
Telemonitoramento.

O Limpeza Externa
Limpeza Interna.
Organizac&o dos Cabos

Organizagao dos Componentes

TLM Possui Selo de Garantia
Sim

[J N3o
[J Selo de Garantia Violado

Equipamento Online:

@® Sim
O Nzo

Presenca de Defeitos Visuais nos Seguintes
Componentes

[J Bornes de Interligag&o.

[J Disjuntores.

[J Fonte Chaveada (24V).

[J Multimedidor.

[J Ruidos nas Entradas e Saidas da TLM.
[0 Cabos de Comunicagdo ModBus.

Confirmar a Total Funcionalidade dos
Iltens Acima.

Tensoes no Painel Telemonitoramento:

Entrada do Disjuntor Geral AC (~110V ou
~220V)

Saida Fonte Chaveada DC (24V)

Entrada do Relé Falta de Fase AC (~220V
ou ~380V)

Apresentam Oxidagao:

[J Conectores RJ-45

[0 Adaptadores DB9 -> RJ-45

[J Barramento Terra

[J Bornes

(J Quadro de Componentes ou Painel

Nenhum dos Anteriores

Interface no Painel CCM Cliente:

Sinais/Contatos Digitais OK
Fim de Curso OK

Transformadores de Corrente integros e
Fixos

[J Bornes OK

[ Relés OK

Multimedidor Elétrico Tomus

Apresentando Tensdo Coerente.
Apresentando Corrente Coerente.

Corrente Igual a Apresentada no
Multimedidor Cliente.

Comunicagdo ModBus OK



E SMSUB - TLM 9500

0 quadro encontra-se violado ou com
alguma anormalidade ?

O sim
® Nao
Limpeza do quadro de telemetria

Interna

[J Externa

Cabos organizados dentro das calhas:

® Sim
O Nzo

Existem pontos de oxidacgao ?

O Sim
@® Nso

Tensoes do sistema:

Saida do Controlador de carga (12v~14v

(Luz verde dupla ativa))

Placa solar (12v~20v)

Entrada do Redutor de tenséo (12v~14v

(TLM9500 - luz vermelha))
Tens&o na entrada da TLM9500 (5v)

Tens&o de saida do conversor (24v)

Tensao das baterias do sistema conformes ?

Bateria da TLM 9500 (3v~5v)

Bateria do Controlador de carga
(11v~14v)

A afericao do sensor de nivel correspondente
ao fisico ?

® Sim
O Nao

Parafusos de fixagao poste, quadro, médulo
e brago do sensor conformes ?

® Sim
O Nao

Acabamento das conexoes e interligagoes
conformes ?

® Sim
O Nao

Valor total dos servigos: R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: R$ 0,00

Anexos





https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/8ba405d9-652b-4fee-8b24-513afe100621/tasks/25b4a1da-e6c7-4748-b068-fe2251539741/b733eaf3-54b2-4c51-aa8f-1723a8b41c10.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/8ba405d9-652b-4fee-8b24-513afe100621/tasks/25b4a1da-e6c7-4748-b068-fe2251539741/b733eaf3-54b2-4c51-aa8f-1723a8b41c10.jpeg
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Tomus Solucoes em
Eletronica e
Telecomunicacoes LTDA

O

Tomus

Dados do cliente

SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio Fim
26/12/2024 26/12/2024
26/12/2024 09:16 10:50

Descri¢ao da conclusao

Observagao: Bombas 2 e 4 estdo em manutengéo.

Formularios

E2 SMSUB - TLM 9500

5ZRR10PL3
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Ordem de servigo criada em 26/12/2024 08:15

Localizagao

Po6lder Bandeira (Margem direita)

Av. Assis Chateaubriand, 502 - Zona Norte - Parque
Anhembi, Sdo Paulo - SP, 02009-030

Concluida

SMSUB_2 (Keven e Marcos)

Colaborador responsavel




0 quadro encontra-se violado ou com
alguma anormalidade ?

O Sim

® Nao

Limpeza do quadro de telemetria
Interna

Externa

Cabos organizados dentro das calhas:

® Sim
O Nao
Existem pontos de oxidagao ?
O Sim
® Nao

Tensoes do sistema:

Saida do Controlador de carga (12v~14v
(Luz verde dupla ativa))

Placa solar (12v~20v)

Entrada do Redutor de tensdo (12v~14v
(TLM9500 - luz vermelha))

Tensé&o na entrada da TLM9500 (5v)

Tens&o de saida do conversor (24v)

E SMSUB-TLM 9100

Qual a integridade do quadro ?

@® Equipamento em perfeito estado

O Equipamento apresenta sinais de
violagéo.

Tensao das baterias do sistema conformes ?

Bateria da TLM 9500 (3v~5v)

Bateria do Controlador de carga
(11v~14v)

A afericao do sensor de nivel correspondente
ao fisico ?

® Sim
O Nao

Parafusos de fixagao poste, quadro, médulo
e brago do sensor conformes ?

® Sim
O Nzo

Acabamento das conexdes e interligagoes
conformes ?

® Sim
O Nzo



Assegurar a Limpeza do quadro de
Telemonitoramento.

Limpeza Externa
Limpeza Interna.
Organizagéo dos Cabos

Organizagao dos Componentes

TLM Possui Selo de Garantia
Sim

[J Nao
[OJ Selo de Garantia Violado

Equipamento Online:

® Sim
O Nzo

Presenca de Defeitos Visuais nos Seguintes
Componentes

[J Bornes de Interligagdo.

[J Disjuntores.

[J Fonte Chaveada (24V).

[J Multimedidor.

[J Ruidos nas Entradas e Saidas da TLM.
[J Cabos de Comunicagédo ModBus.

Confirmar a Total Funcionalidade dos
Itens Acima.

Anexos

Tensdes no Painel Telemonitoramento:

Entrada do Disjuntor Geral AC (~110V ou
~220V)

Saida Fonte Chaveada DC (24V)

Entrada do Relé Falta de Fase AC (~220V
ou ~380V)

Apresentam Oxidagao:

[J Conectores RJ-45

[J Adaptadores DB9 -> RJ-45

[J Barramento Terra

[J Bornes

[(J Quadro de Componentes ou Painel

Nenhum dos Anteriores

Interface no Painel CCM Cliente:

Sinais/Contatos Digitais OK
Fim de Curso OK

Transformadores de Corrente integros e
Fixos

Bornes OK

Relés OK

Multimedidor Elétrico Tomus

Apresentando Tensao Coerente.
Apresentando Corrente Coerente.

Corrente Igual a Apresentada no
Multimedidor Cliente.

Comunicagdo ModBus OK

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00
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Assinatura de Marcos

Paulo

Assinado em: 26/12/2024
10:49

=ield

Assinatura de Keven

Gomes

Assinado em: 26/12/2024
10:49

Uma solugdo Field Control
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< | Tomus Solucoes em ZGR1PVR99N
\ T SMSUB - Manutencao Corretiva

Eletronica e
ToMus :
Telecomunicacoes LTDA
Dados do cliente Ordem de servigo criada em 27/12/2024 08:29
Localizagao
é SMSUB - SP2 Penha (CEU Quinta do Sol)
CIDADE DE Rua Otto Cordes, s/n - Zona Leste - Parque Cisper, Sao
SAO PAULO Paulo - SP, 03819-160
Informacgdes de atendimento
Atividade 1 Concluida

Data Inicio Fim
27/12/2024 27/12/2024 SMSUB_2 (Keven e Marcos)
27/12/2024 14:26 1459 Colaborador responsavel

Descri¢ao da conclusao

Observacao: O estado de comunicagdo do carmel indica que o mesmo esta conseguindo enviar as informagdes para o
sistema online. Porém, devido a qualidade ruim do sinal, o mesmo s6 ficara online no sistema quando as informagdes
dos sensores Modbus forem totalmente atualizadas. Por enquanto os mesmos estéo atualizando gradativamente.

Formularios

E} SMSUB - Manutencéo Corretiva

Qual o problema que o equipamento
apresenta ?

Médulo carmel off-line.



Relatério da atividade realizada durante a Teve algum equipamento substituido ?
manutenc¢ao do equipamento.
% quip O sim
Realizado reset do sistema. Porém, devido a
regido, o sinal 4G acaba tendo uma qualidade ® Nio

ruim.

Necessario colocar uma antena maior e mais
eficaz para a captagéo de sinal de dados.

Valor total dos servigos: R$ 0,00 + Valor total dos produtos: R$ 0,00 = Valor total da atividade: R$ 0,00

Anexos

Assinatura

Assinatura de Marcos Assinatura de Keven

Paulo Gomes

Assinado em: 27/12/2024 Assinado em: 27/12/2024
14:58 14:58

=ield

Uma solugéo Field Control
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- Tomus Solucoes em
. Eletronica e

Tomus Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

é SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio
16/12/2024 16/12/2024
16/12/2024 14:38 15:27

Descri¢ao da conclusao

A5S82BYJQ
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Ordem de servigo criada em 16/12/2024 14:03

Localizagao

Lapa (Subprefeitura Lapa)

R. Guaicurus, 1019 - Zona Oeste - Agua Branca, Sédo
Paulo - SP, 05033-002

Concluida

ﬁ SMSUBL_1 (Igor e Gabriel)

Colaborador responsavel

Equipamento instalado corretamente, componentes e sensores testados e funcionais, placa solar bem posicionada

com 6tima incidéncia solar.

Obs.: sensor da variavel de CO2 travado no valor de 332

Formularios



E SMSUB - ESTAGAO METEOROLOGICA

Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos de
monitoramento: Poste, suporte do painel
solar, base e sensores.

Estacdo Metereologica -

Realizada vistoria do ponto pela equipe técnica,
equipamento encontra-se em funcionalidade,
operando normalmente. Painel Solar, Quadro e
Sensores equipados em conformidade com
padrao de instalagdo, sem nenhuma avaria de
estrutura ou de componentes, ponto bem fixado.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.

17.7V

Tensao de entrada no conversor.
13.3V

Tensao de saida no conversor.
24.3V

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

13.3V

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

13.1V

Corrente na borneira do piranémetro.
9.33mA

Esta chegando 24v no sensor de vento?

® Sim
O Nzo

Esta chegando 24v no sensor de
temperatura?

® Sim
O Nao

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O Sim
® Nio

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nao

Cabo MODBUS esta comunicando?

® Sim
O Nao

Sensor de vento esta devidamente virado
para o NORTE?

® Sim
O Nao

Observagoes gerais referente ao ponto de
Meteorologia.

Estacao Metereoldgica

Realizada vistoria no ponto pela equipe técnica,
equipamento em conformidade com padrao de
instalagao. Efetuada todas as medigdes e testes
de cada componente (Controlador de Carga,
Painel Solar, Bateria, Disjuntor), para comprovar o
funcionamento dos mesmos. Placa Solar em
excelente localizagdo, bastante incidéncia da luz
do sol. Sensores medindo, em conformidade
com o sistema.



Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00

Anexos

Assinatura

RE
& "

Assinatura de Joao Assinatura de Igor

Victor Candido Frois Santos de Souza

Assinado em: 16/12/2024 Assinado em: 16/12/2024
15:19 15:19
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Tomus Solucoes em TKV7KSCZ7
SMSUB - Manutencgao Corretiva

O

Eletronica e
ToMus :
Telecomunicacoes LTDA
Dados do cliente Ordem de servico criada em 02/12/2024 07:47
Localizagao
Sao Miguel (Rua Potirendaba, 16 //
é SMSUB - SP2 Marechal Tito)
CIDADE DE
SAO PAULO R. Potirendaba, 16 - Zona Leste - Vila Barbosa, Sdo

Paulo - SP, 08022-060

Informacgdes de atendimento

Atividade 1 Concluida
Data iniclo nm SMSUB_2 (Keven e Marcos)
02/12/2024 02/12/2024 - )
02/12/2024 11:04 12:39 Colaborador responsavel

Descri¢ao da conclusao

Observacgdo: Ao tentarem vandalizar o ponto de alagamento, danificaram o poste fazendo com que o mesmo ficasse
envergado. nessa situagdo, o poste acaba forcando contra a tampa de protegdo do sensor, dificultando assim que

tenhamos acesso a ele.

Formularios

E} SMSUB - Manutencéo Corretiva



Qual o problema que o equipamento
apresenta ?

Ponto de alagamento estava off-line devido a
tentativa de vandalismo.

Ao tentarem vandalizar o poste, acabaram
desconectando os cabos de alimentagao da
bateria 12V, fazendo com que o ponto ficasse
off-line.

Relatério da atividade realizada durante a
manutencgao do equipamento.

Realizado a conexao do cabo de alimentagéo da
bateria.

Teve algum equipamento substituido ?

O Sim
® Nio

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00

Anexos



Assinatura

Assinatura de Keven

Gomes
Assinado em: 02/12/2024
15:39

field

Uma solugdo Field Control
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6 Tomus Solucoes em
TOMUS Eletronica e

5ROEPKIDU
SMSUB - Manutencgao Corretiva

Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

é SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio
26/12/2024
26/12/2024 13:20

Descri¢ao da conclusao

Ordem de servigo criada em 26/12/2024 13:12

Localizagao
Jagana - Tremembé (Parque Estadual
Cantareira - Nucleo Engordador)

R. do Horto, 1799 - Zona Norte - Horto Florestal, Sao
Paulo - SP, 02377-000

Concluida
Fim
26/12/2024 ﬁ SMSUB_1 (IgorgGabrleI)
17:02 Colaborador responsavel

Vistoria realizada com equipamento conforme o padrdo. Testes confirmaram o funcionamento dos componentes.

Placa solar bem posicionada e limpeza feita para otimizar a captagdo de agua e leitura do sensor.

Formularios

E SMSUB - Manutencéo Corretiva



Qual o problema que o equipamento Teve algum equipamento substituido ?

?

apresenta ? O sim
Equipamento offline, ponto nao estava

atualizando em sistema, operadora Tim com @® Nio
baixo trafego de dados na regiao.

Relatério da atividade realizada durante a
manutenc¢ao do equipamento.

Realizada limpeza do pluviométro para
desobstrucdo do sensor, efetuada reinicializagao
manual do equipamento e a inversao de chip
para principal Claro.

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00

Anexos

Assinatura

= A \
o o

Assinatura de Gabriel Assinatura de Igor

Figueiredo de Oliveira Santos de Souza
Assinado em: 26/12/2024 Assinado em: 26/12/2024
17:02 17:01
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https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

- Tomus Solucoes em
. Eletronica e

Tomus Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

ﬁ SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio Fim
30/12/202 30/12/2024 30/12/2024
4 10:01 10:35

Descri¢ao da conclusao

ML6HAJHVG
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Ordem de servigo criada em 30/12/2024 07:53

Localizagao
Campo Limpo (CEU Feitigco da Vila)

R. Feitico da Vila, 399 - Zona Sul - Chacara Santa
Maria, Sdo Paulo - SP, 05879-000

Concluida

% SMSUB _3 (Paulo e Anthony)

Colaborador responsavel

Preventiva realizada conforme o padrao, Equipamentos todos em perfeitos estado e funcionamento ok.

Formularios

E SMSUB - ESTAGAO METEOROLOGICA



Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos de
monitoramento: Poste, suporte do painel
solar, base e sensores.

Realizada vistoria do ponto pela equipe técnica,
equipamento encontra-se em funcionalidade,
operando normalmente. Painel Solar, Quadro e
Sensor equipados em conformidade com padrao
de instalagdo, sem nenhuma avaria de estrutura
ou de componentes. Quanto ao duto, encontra-se
em excelentes condi¢des para captagéo de
agua.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.

18.5V

Tensao de entrada no conversor.
13.8V

Tensao de saida no conversor.
24.2V

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

13.8V

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

13.2V

Corrente na borneira do piranémetro.

14.1TmA

Esta chegando 24v no sensor de vento?

® Sim
O Nzo

Anexos

Esta chegando 24v no sensor de
temperatura?

® Sim
O Nzo

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O Sim
® Nio

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nzo

Cabo MODBUS esta comunicando?

® Sim
O Nzo

Sensor de vento esta devidamente virado
para o NORTE?

® Sim
O Nzo

Observagoes gerais referente ao ponto de
Meteorologia.

Realizada vistoria no ponto, equipamento em
conformidade com padréao de instalagéo.
Efetuada todas as medigbes e testes de cada
componente (Controlador de Carga, Painel Solar,
Conversor de Tenséao, Conversor de Sinal,
Bateria, Disjuntor), para comprovar o
funcionamento dos mesmos. Placa Solar em
excelente localizagéo, bastante incidéncia da luz
do sol. E por fim realizada a limpeza simples
para garantir um melhor funcionamento da
captacgdo de agua e movimento da boia para
leitura do sensor.

Valor total dos servigos: R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: R$ 0,00



Assinatura

e

Assinatura de joao

carlos

Assinado em: 30/12/2024
10:33

Assinatura de Joao

Victor Candido Frois

Assinado em: 30/12/2024
10:33

Assinatura de Paulo

Roberto
Assinado em: 30/12/2024
10:32
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https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

6 Tomus Solucoes em
Eletronica e
Tomus i
Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

ﬁ SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio Fim
30/12/202 30/12/2024 30/12/2024
4 14:50 15:06

Descri¢ao da conclusao

-RKUTA2KK
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Ordem de servigo criada em 30/12/2024 07:54

Localizagao

Parelheiros (Subprefeitura Parelheiros)

Estr. Ecoturistica de Parelheiros, 5252 - Zona Sul -
Jardim dos Alamos, Sdo Paulo - SP, 04883-025

Concluida

% SMSUB _3 (Paulo e Anthony)

Colaborador responsavel

Preventiva realizada conforme o padrao, Equipamentos todos em perfeitos estado e funcionamento ok.

Formularios

E SMSUB - ESTAGAO METEOROLOGICA



Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos de
monitoramento: Poste, suporte do painel
solar, base e sensores.

Realizada vistoria do ponto pela equipe técnica,
equipamento encontra-se em funcionalidade,
operando normalmente. Painel Solar, Quadro e
Sensor equipados em conformidade com padrao
de instalagdo, sem nenhuma avaria de estrutura
ou de componentes. Quanto ao duto, encontra-se
em excelentes condi¢des para captagéo de
agua.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.

15.2v

Tensao de entrada no conversor.
13.3V

Tensao de saida no conversor.
24.2V

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

13.3V

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

12.8V

Corrente na borneira do piranémetro.

6mA

Esta chegando 24v no sensor de vento?

® Sim
O Nzo

Anexos

Esta chegando 24v no sensor de
temperatura?

® Sim
O Nzo

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O Sim
® Nio

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nzo

Cabo MODBUS esta comunicando?

® Sim
O Nzo

Sensor de vento esta devidamente virado
para o NORTE?

® Sim
O Nzo

Observagoes gerais referente ao ponto de
Meteorologia.

Realizada vistoria no ponto, equipamento em
conformidade com padréao de instalagéo.
Efetuada todas as medigbes e testes de cada
componente (Controlador de Carga, Painel Solar,
Conversor de Tenséao, Conversor de Sinal,
Bateria, Disjuntor), para comprovar o
funcionamento dos mesmos. Placa Solar em
excelente localizagéo, bastante incidéncia da luz
do sol. E por fim realizada a limpeza simples
para garantir um melhor funcionamento da
captacgdo de agua e movimento da boia para
leitura do sensor.

Valor total dos servigos: R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: R$ 0,00



Assinatura

Assinatura de Paulo

Roberto

Assinado em: 30/12/2024
15:06

Assinatura de joao

carlos

Assinado em: 30/12/2024
15:05

Assinatura de Joao

Victor Candido Frois
Assinado em: 30/12/2024
15:04


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/bc648f3e-2ff1-4a8f-88cd-4cd1c51da3e7/tasks/92e44889-2a94-474e-9cc0-a37790ed768c/a835c569-59c9-4db0-a4fb-28f8f57cb77e.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/bc648f3e-2ff1-4a8f-88cd-4cd1c51da3e7/tasks/92e44889-2a94-474e-9cc0-a37790ed768c/a835c569-59c9-4db0-a4fb-28f8f57cb77e.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/bc648f3e-2ff1-4a8f-88cd-4cd1c51da3e7/tasks/92e44889-2a94-474e-9cc0-a37790ed768c/a835c569-59c9-4db0-a4fb-28f8f57cb77e.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/bc648f3e-2ff1-4a8f-88cd-4cd1c51da3e7/tasks/92e44889-2a94-474e-9cc0-a37790ed768c/93377421-5bc8-4198-907b-34ddcaa2ac33.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/bc648f3e-2ff1-4a8f-88cd-4cd1c51da3e7/tasks/92e44889-2a94-474e-9cc0-a37790ed768c/93377421-5bc8-4198-907b-34ddcaa2ac33.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/bc648f3e-2ff1-4a8f-88cd-4cd1c51da3e7/tasks/92e44889-2a94-474e-9cc0-a37790ed768c/93377421-5bc8-4198-907b-34ddcaa2ac33.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/bc648f3e-2ff1-4a8f-88cd-4cd1c51da3e7/tasks/92e44889-2a94-474e-9cc0-a37790ed768c/1a99af22-9cae-4357-a6e3-096e5c3baa19.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/bc648f3e-2ff1-4a8f-88cd-4cd1c51da3e7/tasks/92e44889-2a94-474e-9cc0-a37790ed768c/1a99af22-9cae-4357-a6e3-096e5c3baa19.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/bc648f3e-2ff1-4a8f-88cd-4cd1c51da3e7/tasks/92e44889-2a94-474e-9cc0-a37790ed768c/1a99af22-9cae-4357-a6e3-096e5c3baa19.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/bc648f3e-2ff1-4a8f-88cd-4cd1c51da3e7/tasks/92e44889-2a94-474e-9cc0-a37790ed768c/24cc7bff-3773-4392-adc4-3bb285690f6e.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/bc648f3e-2ff1-4a8f-88cd-4cd1c51da3e7/tasks/92e44889-2a94-474e-9cc0-a37790ed768c/24cc7bff-3773-4392-adc4-3bb285690f6e.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/bc648f3e-2ff1-4a8f-88cd-4cd1c51da3e7/tasks/92e44889-2a94-474e-9cc0-a37790ed768c/24cc7bff-3773-4392-adc4-3bb285690f6e.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/bc648f3e-2ff1-4a8f-88cd-4cd1c51da3e7/tasks/92e44889-2a94-474e-9cc0-a37790ed768c/8ee839da-e5f7-4205-b73e-602f3f00137c.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/bc648f3e-2ff1-4a8f-88cd-4cd1c51da3e7/tasks/92e44889-2a94-474e-9cc0-a37790ed768c/8ee839da-e5f7-4205-b73e-602f3f00137c.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/bc648f3e-2ff1-4a8f-88cd-4cd1c51da3e7/tasks/92e44889-2a94-474e-9cc0-a37790ed768c/8ee839da-e5f7-4205-b73e-602f3f00137c.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/bc648f3e-2ff1-4a8f-88cd-4cd1c51da3e7/tasks/92e44889-2a94-474e-9cc0-a37790ed768c/f5aa702c-ba47-415c-865d-c922f0d4ef16.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/bc648f3e-2ff1-4a8f-88cd-4cd1c51da3e7/tasks/92e44889-2a94-474e-9cc0-a37790ed768c/f5aa702c-ba47-415c-865d-c922f0d4ef16.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/bc648f3e-2ff1-4a8f-88cd-4cd1c51da3e7/tasks/92e44889-2a94-474e-9cc0-a37790ed768c/f5aa702c-ba47-415c-865d-c922f0d4ef16.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/bc648f3e-2ff1-4a8f-88cd-4cd1c51da3e7/tasks/92e44889-2a94-474e-9cc0-a37790ed768c/fa14c408-4b41-417e-b650-2f8ee424f160.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/bc648f3e-2ff1-4a8f-88cd-4cd1c51da3e7/tasks/92e44889-2a94-474e-9cc0-a37790ed768c/fa14c408-4b41-417e-b650-2f8ee424f160.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/bc648f3e-2ff1-4a8f-88cd-4cd1c51da3e7/tasks/92e44889-2a94-474e-9cc0-a37790ed768c/fa14c408-4b41-417e-b650-2f8ee424f160.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/bc648f3e-2ff1-4a8f-88cd-4cd1c51da3e7/signatures/613ddc3a-5d88-477d-92e2-7c5d97ea1c44.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/bc648f3e-2ff1-4a8f-88cd-4cd1c51da3e7/signatures/613ddc3a-5d88-477d-92e2-7c5d97ea1c44.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/bc648f3e-2ff1-4a8f-88cd-4cd1c51da3e7/signatures/613ddc3a-5d88-477d-92e2-7c5d97ea1c44.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/bc648f3e-2ff1-4a8f-88cd-4cd1c51da3e7/signatures/2e60cfb5-6493-4b88-bf73-4074312502a7.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/bc648f3e-2ff1-4a8f-88cd-4cd1c51da3e7/signatures/2e60cfb5-6493-4b88-bf73-4074312502a7.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/bc648f3e-2ff1-4a8f-88cd-4cd1c51da3e7/signatures/2e60cfb5-6493-4b88-bf73-4074312502a7.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/bc648f3e-2ff1-4a8f-88cd-4cd1c51da3e7/signatures/e9554e8f-249d-4b9f-9bc7-47eeeb887dda.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/bc648f3e-2ff1-4a8f-88cd-4cd1c51da3e7/signatures/e9554e8f-249d-4b9f-9bc7-47eeeb887dda.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/bc648f3e-2ff1-4a8f-88cd-4cd1c51da3e7/signatures/e9554e8f-249d-4b9f-9bc7-47eeeb887dda.png

=ield Uma solugao Field Control


https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

- Tomus Solucoes em
. Eletronica e

Tomus Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

é SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio Fim
14/12/202 14/12/2024 14/12/2024
4 02:21 02:30

Descri¢ao da conclusao

KXVRX-FLI
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Ordem de servigo criada em 13/12/2024 17:33

Localizagao
Vila Mariana (Av Ibijau, 54)

Av. Ibijau, 54 - Zona Central - Moema, Sdo Paulo - SP,
04524-020

Concluida

% SMSUB _3 (Paulo e Anthony)

Colaborador responsavel

Ponto se encontra desligado, com sua bateria medindo 11.1V, ndo consegue alimentar o sistema.

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00

Anexos



Assinatura

Assinatura de Paulo

Roberto
Assinado em: 14/12/2024
02:30

—ield

Assinatura de Anthony

Abraao
Assinado em: 14/12/2024
02:29

Uma solugdo Field Control


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c13ca955-0b16-4f39-a571-b3266d33db98/tasks/aebb8b2e-461f-4c41-b6e4-21ecfa053d52/d4d64b1e-0dd5-4e0d-a8c2-ae4467990528.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c13ca955-0b16-4f39-a571-b3266d33db98/tasks/aebb8b2e-461f-4c41-b6e4-21ecfa053d52/d4d64b1e-0dd5-4e0d-a8c2-ae4467990528.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c13ca955-0b16-4f39-a571-b3266d33db98/tasks/aebb8b2e-461f-4c41-b6e4-21ecfa053d52/d4d64b1e-0dd5-4e0d-a8c2-ae4467990528.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c13ca955-0b16-4f39-a571-b3266d33db98/tasks/aebb8b2e-461f-4c41-b6e4-21ecfa053d52/ad79d10e-5b51-4dea-a3f1-c82a2624e66c.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c13ca955-0b16-4f39-a571-b3266d33db98/tasks/aebb8b2e-461f-4c41-b6e4-21ecfa053d52/ad79d10e-5b51-4dea-a3f1-c82a2624e66c.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c13ca955-0b16-4f39-a571-b3266d33db98/tasks/aebb8b2e-461f-4c41-b6e4-21ecfa053d52/ad79d10e-5b51-4dea-a3f1-c82a2624e66c.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c13ca955-0b16-4f39-a571-b3266d33db98/tasks/aebb8b2e-461f-4c41-b6e4-21ecfa053d52/95ec0eec-2a01-40dd-93c3-0eedc570c22a.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c13ca955-0b16-4f39-a571-b3266d33db98/tasks/aebb8b2e-461f-4c41-b6e4-21ecfa053d52/95ec0eec-2a01-40dd-93c3-0eedc570c22a.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c13ca955-0b16-4f39-a571-b3266d33db98/tasks/aebb8b2e-461f-4c41-b6e4-21ecfa053d52/95ec0eec-2a01-40dd-93c3-0eedc570c22a.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c13ca955-0b16-4f39-a571-b3266d33db98/tasks/aebb8b2e-461f-4c41-b6e4-21ecfa053d52/a2c9ab6e-6d94-43c6-b034-c7be3c26c191.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c13ca955-0b16-4f39-a571-b3266d33db98/tasks/aebb8b2e-461f-4c41-b6e4-21ecfa053d52/a2c9ab6e-6d94-43c6-b034-c7be3c26c191.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c13ca955-0b16-4f39-a571-b3266d33db98/tasks/aebb8b2e-461f-4c41-b6e4-21ecfa053d52/a2c9ab6e-6d94-43c6-b034-c7be3c26c191.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c13ca955-0b16-4f39-a571-b3266d33db98/tasks/aebb8b2e-461f-4c41-b6e4-21ecfa053d52/0df243b2-fc68-46ef-8ddb-ebe4d04a8177.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c13ca955-0b16-4f39-a571-b3266d33db98/tasks/aebb8b2e-461f-4c41-b6e4-21ecfa053d52/0df243b2-fc68-46ef-8ddb-ebe4d04a8177.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c13ca955-0b16-4f39-a571-b3266d33db98/tasks/aebb8b2e-461f-4c41-b6e4-21ecfa053d52/0df243b2-fc68-46ef-8ddb-ebe4d04a8177.jpeg
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https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c13ca955-0b16-4f39-a571-b3266d33db98/signatures/9e3bfeba-fc4c-46ea-9be4-5df51a2b5356.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c13ca955-0b16-4f39-a571-b3266d33db98/signatures/9e3bfeba-fc4c-46ea-9be4-5df51a2b5356.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c13ca955-0b16-4f39-a571-b3266d33db98/signatures/9fe19d24-a062-4d02-98c5-919aad57c152.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c13ca955-0b16-4f39-a571-b3266d33db98/signatures/9fe19d24-a062-4d02-98c5-919aad57c152.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c13ca955-0b16-4f39-a571-b3266d33db98/signatures/9fe19d24-a062-4d02-98c5-919aad57c152.png
https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

6 Tomus Solucoes em
TOMUS Eletronica e

OLG1S-DUI
SMSUB - Manutencgao Corretiva

Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

E SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio
06/12/2024
06/12/2024 11-44

Descri¢ao da conclusao

Ordem de servigo criada em 06/12/2024 09:04

Localizagao

Piscindao Rio das Pedras

Av. José da Natividade Saldanha, 121 - Zona Norte -
Vila Penteado, Sdo Paulo - SP, 02844-130

Concluida
Fim .
06/12/2024 % SMSUBL_1 (Igor e Gabriel)
15:28 Colaborador responsavel

Realizado uma nova configuragdo do sensor foi comutado a mensagem de erro de hold para 3.8mA, onde 0 mesmo

quando apresentava erro ele travava na ultima leitura

Formularios

E SMSUB - Manutencéo Corretiva

Qual o problema que o equipamento Relatério da atividade realizada durante a

apresenta ?

manutengao do equipamento.

leitura de senor nao conforme com o indicado. Realizado uma nova configuragédo no sensor

para mitigar o erro de leitura.



Teve algum equipamento substituido ?

O Sim

® Nso

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: R$ 0,00

Anexos



Assinatura

Vi

Assinatura de Igor

Santos de Souza
Assinado em: 06/12/2024
15:22

~ield

Assinatura de Joao

Victor Candido Frois
Assinado em: 06/12/2024
15:22

Uma solugdo Field Control


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c41855f1-644c-4592-8fe1-624bba824b8c/tasks/6f684d60-9b62-4704-809e-3b9a82f36601/40e198fc-8842-4fe9-8a37-dff8f3714e97.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c41855f1-644c-4592-8fe1-624bba824b8c/tasks/6f684d60-9b62-4704-809e-3b9a82f36601/40e198fc-8842-4fe9-8a37-dff8f3714e97.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c41855f1-644c-4592-8fe1-624bba824b8c/tasks/6f684d60-9b62-4704-809e-3b9a82f36601/40e198fc-8842-4fe9-8a37-dff8f3714e97.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c41855f1-644c-4592-8fe1-624bba824b8c/tasks/6f684d60-9b62-4704-809e-3b9a82f36601/0bdaafd7-f353-456c-95e4-4ce538b77a73.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c41855f1-644c-4592-8fe1-624bba824b8c/tasks/6f684d60-9b62-4704-809e-3b9a82f36601/0bdaafd7-f353-456c-95e4-4ce538b77a73.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c41855f1-644c-4592-8fe1-624bba824b8c/tasks/6f684d60-9b62-4704-809e-3b9a82f36601/0bdaafd7-f353-456c-95e4-4ce538b77a73.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c41855f1-644c-4592-8fe1-624bba824b8c/tasks/6f684d60-9b62-4704-809e-3b9a82f36601/612c867d-104c-4834-9675-f2f21451d108.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c41855f1-644c-4592-8fe1-624bba824b8c/tasks/6f684d60-9b62-4704-809e-3b9a82f36601/612c867d-104c-4834-9675-f2f21451d108.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c41855f1-644c-4592-8fe1-624bba824b8c/tasks/6f684d60-9b62-4704-809e-3b9a82f36601/612c867d-104c-4834-9675-f2f21451d108.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c41855f1-644c-4592-8fe1-624bba824b8c/tasks/6f684d60-9b62-4704-809e-3b9a82f36601/9014ad12-7ee4-4343-8df1-c5655caeaa0a.jpeg
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6 Tomus Solucoes em
Eletronica e
Tomus i
Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio Fim
23/12/202 23/12/2024 23/12/2024
4 10:00 10:28

Descri¢ao da conclusao

Preventiva

Formularios

E} SMSUB - ALAGAMENTOS

QQ81VFSAP
SMSUB - Manutengéao Corretiva

Ordem de servigo criada em 23/12/2024 08:28

Localizagao
Sao Miguel (Rua Catléias 468)

Rua Catléias, 468 - Zona Leste - Jardim Nair, Sdo
Paulo - SP,08071-100

Concluida

& SMSUB _3 (Paulo e Anthony)

Colaborador responsavel



Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos do poste de
monitoramento: Poste em contexto geral,
suporte do painel solar, base concretada,
duto de captagao de agua.

Realizada vistoria do ponto pela equipe técnica,
equipamento encontra-se em funcionalidade,
operando normalmente. Painel Solar, Quadro e
Sensor equipados em conformidade com padrao
de instalagdo, sem nenhuma avaria de estrutura
ou de componentes. Quanto ao duto, encontra-se
em excelentes condi¢des para captagéo de
agua.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.
17.1V

Tensao de entrada no conversor.
14.1V

Tensao de saida no conversor.
241V

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

13.3V

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

12.7V

Medicao real da corrente com a boia baixa?
4.7mA

Medigao real da corrente com a boia alta?
24.7mA

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O Sim
@® Nzo

Anexos

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nzo

Duto de captagao de agua esta
desobstruido?

® Sim
O Nzo

Algum residuo ou objeto impossibilitando a
movimentagao do sensor?

O Sim
® Nio

Foi realizado a limpeza no duto de captagao
de agua?

® Sim
O Nzo

Foi realizado a lubrificagao e limpeza na aste
do sensor?

® Sim
O Nzo

Observagoes gerais do ponto de alagamento.

Realizada vistoria no ponto, equipamento em
conformidade com padréao de instalagéo.
Efetuada todas as medigbes e testes de cada
componente (Controlador de Carga, Painel Solar,
Conversor de Tenséao, Conversor de Sinal,
Bateria, Disjuntor), para comprovar o
funcionamento dos mesmos. Placa Solar em
excelente localizagéo, bastante incidéncia da luz
do sol. E por fim realizada a limpeza simples
para garantir um melhor funcionamento da
captacgdo de agua e movimento da boia para
leitura do sensor.

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00
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Assinatura de Paulo

Roberto

Assinado em: 23/12/2024
10:27

=ield

Assinatura de Anthony

Abraao
Assinado em: 23/12/2024
10:26

Uma solugéo Field Control


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c6de47af-b696-4a76-9fb3-1ab71400360a/signatures/68e7c4d9-7767-431c-9495-0ccef48b8ec8.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c6de47af-b696-4a76-9fb3-1ab71400360a/signatures/68e7c4d9-7767-431c-9495-0ccef48b8ec8.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c6de47af-b696-4a76-9fb3-1ab71400360a/signatures/68e7c4d9-7767-431c-9495-0ccef48b8ec8.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c6de47af-b696-4a76-9fb3-1ab71400360a/signatures/e28b865c-20db-43ef-bf34-3f1a71b99e6a.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c6de47af-b696-4a76-9fb3-1ab71400360a/signatures/e28b865c-20db-43ef-bf34-3f1a71b99e6a.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c6de47af-b696-4a76-9fb3-1ab71400360a/signatures/e28b865c-20db-43ef-bf34-3f1a71b99e6a.png
https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

< | Tomus Solucoes em SUEPJYZFQ
\ 1 SMSUB - Manutenc&o Preventiva

Eletronica e
Tomus :
Telecomunicacoes LTDA
Dados do cliente Ordem de servigo criada em 02/12/2024 11:54
Localizagao
é SMSUB - SP2 zgg)Mlguel (Av. Bras da Rocha Cardoso,
CIDADE DE
SAO PAULO Av. Bras da Rocha Cardoso, 645 - Zona Leste - Vila

Aimore, Sao Paulo - SP, 08190-140

Informacgdes de atendimento

Atividade 1 Concluida
Data inicio rim SMSUB_2 (Keven e Marcos)
02/12/2024 02/12/2024 N - )
02/12/2024 13:00 13:59 : Colaborador responsavel

Descri¢ao da conclusao

Sensor de alagamento esta com delay para atualizar no sistema.

Formularios

E} SMSUB - ALAGAMENTOS



Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos do poste de
monitoramento: Poste em contexto geral,
suporte do painel solar, base concretada,
duto de captagao de agua.

Ao chegar no ponto de alagamento foi
identificado que o mesmo se encontrava integro
e com todos os componentes, tais como:
Suporte da placa fotovoltaica, placa fotovoltaica,
quadro de telemetria de alagamento, sensor de
alagamento em si e tampa do poste.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.

19V

Tensao de entrada no conversor.
13,2V

Tensao de saida no conversor.
24,3V

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

13,2V

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

13V

Medigao real da corrente com a boia baixa?
3,8mA

Medicao real da corrente com a boia alta?

19,6mA

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O sim
@® Nso

Anexos

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nzo

Duto de captagao de agua esta
desobstruido?

® Sim
O Nzo

Algum residuo ou objeto impossibilitando a
movimentagao do sensor?

O Sim
® Nio

Foi realizado a limpeza no duto de captagao
de agua?

O Sim
® Nio

Foi realizado a lubrificagao e limpeza na aste
do sensor?

® Sim
O Nzo

Observagoes gerais do ponto de alagamento.

Foi realizado a manutengao preventiva do ponto
de alagamento, com as aferigdes de tensdo de
alimentacgéo da placa solar, bateria e conversor
de carga. Também foi realizado as aferi¢cdes de
corrente com a bédia do sensor, tanto em estado
alto como baixo.

Valor total dos servicos: R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R$ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00



Assinatura

Assinatura de Keven

Gomes
Assinado em: 02/12/2024
13:58

Tield

Uma solugdo Field Control
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https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c830fbd3-6a2a-404e-8167-92c968192a08/tasks/2c0c0934-c25d-484f-a653-fb57b7bbac08/36269bc1-7b26-4429-8a1d-b08508f79725.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c830fbd3-6a2a-404e-8167-92c968192a08/tasks/2c0c0934-c25d-484f-a653-fb57b7bbac08/36269bc1-7b26-4429-8a1d-b08508f79725.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c830fbd3-6a2a-404e-8167-92c968192a08/signatures/6c7e9129-0299-4299-83e8-4c0a7aa941ad.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c830fbd3-6a2a-404e-8167-92c968192a08/signatures/6c7e9129-0299-4299-83e8-4c0a7aa941ad.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c830fbd3-6a2a-404e-8167-92c968192a08/signatures/6c7e9129-0299-4299-83e8-4c0a7aa941ad.png
https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

3 Tomus Solucoes em

TOMUS Eletronica e

PO4TAMFUI
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

é SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio
02/12/2024
02/12/2024 08-44

Descri¢ao da conclusao

Ordem de servigo criada em 02/12/2024 08:03

Localizagao
Penha (Ponte Aricanduva MD)

Avenida Morvan Dias de Figueiredo, 697 - Vila
Guilherme, Sao Paulo - Sdo Paulo, 02063-000

Concluida

Fim
02/12/2024 ﬁ SMSUB_1 (Igor e Gabriel)

1012 Colaborador responsavel

Vistoria realizada com equipamento conforme o padrdo. Testes confirmaram o funcionamento dos componentes.

Placa solar bem posicionada e limpeza feita para otimizar a captagdo de agua e leitura do sensor.

Formularios

E} SMSUB - ALAGAMENTOS



Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos do poste de
monitoramento: Poste em contexto geral,
suporte do painel solar, base concretada,
duto de captagao de agua.

Realizada vistoria do ponto pela equipe técnica,
equipamento encontra-se em funcionalidade,
operando normalmente. Painel Solar, Quadro e
Sensor equipados em conformidade com padrao
de instalagdo, sem nenhuma avaria de estrutura
ou de componentes. Quanto ao duto, encontra-se
em excelentes condi¢des para captagéo de
agua.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.
14.5V

Tensao de entrada no conversor.
13.4V

Tensao de saida no conversor.
24.0V

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

13.4V

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

13.2V

Medicao real da corrente com a boia baixa?
4.4mA

Medigao real da corrente com a boia alta?
19.7mA

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O Sim
@® Nzo

Anexos

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nzo

Duto de captagao de agua esta
desobstruido?

® Sim
O Nzo

Algum residuo ou objeto impossibilitando a
movimentagao do sensor?

O Sim
® Nio

Foi realizado a limpeza no duto de captagao
de agua?

® Sim
O Nzo

Foi realizado a lubrificagao e limpeza na aste
do sensor?

® Sim
O Nzo

Observagoes gerais do ponto de alagamento.

Realizada vistoria no ponto pela equipe técnica,
equipamento em conformidade com padrao de
instalagdo. Efetuada todas as medigdes e testes
de cada componente (Controlador de Carga,
Painel Solar, Conversor de Tenséo, Conversor de
Sinal, Bateria, Disjuntor), para comprovar o
funcionamento dos mesmos. Placa Solar em
excelente localizagéo, bastante incidéncia da luz
do sol. Por fim realizada a limpeza simples para
garantir um melhor funcionamento da captagao
de agua e movimento da boia, para leitura do
sensor.

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00



Assinatura

Assinatura de Joao

Victor Candido Frois
Assinado em: 02/12/2024
09:43

=ield

\

Assinatura de Igor

Santos de Souza
Assinado em: 02/12/2024
09:42

Uma solugdo Field Control


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c889e2dc-aea4-4955-8370-173faa8a5c44/tasks/e7076922-bfa8-45de-bd8f-48da6f83f4da/66ef5ebe-d6d7-4bf5-8641-fa6e72a863a8.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c889e2dc-aea4-4955-8370-173faa8a5c44/tasks/e7076922-bfa8-45de-bd8f-48da6f83f4da/66ef5ebe-d6d7-4bf5-8641-fa6e72a863a8.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c889e2dc-aea4-4955-8370-173faa8a5c44/tasks/e7076922-bfa8-45de-bd8f-48da6f83f4da/66ef5ebe-d6d7-4bf5-8641-fa6e72a863a8.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c889e2dc-aea4-4955-8370-173faa8a5c44/tasks/e7076922-bfa8-45de-bd8f-48da6f83f4da/102373d9-eff9-4358-b3f3-b3f91c13b60d.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c889e2dc-aea4-4955-8370-173faa8a5c44/tasks/e7076922-bfa8-45de-bd8f-48da6f83f4da/102373d9-eff9-4358-b3f3-b3f91c13b60d.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c889e2dc-aea4-4955-8370-173faa8a5c44/tasks/e7076922-bfa8-45de-bd8f-48da6f83f4da/102373d9-eff9-4358-b3f3-b3f91c13b60d.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c889e2dc-aea4-4955-8370-173faa8a5c44/tasks/e7076922-bfa8-45de-bd8f-48da6f83f4da/9405e624-edc0-45be-9858-9ce6ab678bcc.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c889e2dc-aea4-4955-8370-173faa8a5c44/tasks/e7076922-bfa8-45de-bd8f-48da6f83f4da/9405e624-edc0-45be-9858-9ce6ab678bcc.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c889e2dc-aea4-4955-8370-173faa8a5c44/tasks/e7076922-bfa8-45de-bd8f-48da6f83f4da/9405e624-edc0-45be-9858-9ce6ab678bcc.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c889e2dc-aea4-4955-8370-173faa8a5c44/tasks/e7076922-bfa8-45de-bd8f-48da6f83f4da/9d5a5f4d-3bb1-48c3-b9f6-6c09c1a67127.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c889e2dc-aea4-4955-8370-173faa8a5c44/tasks/e7076922-bfa8-45de-bd8f-48da6f83f4da/9d5a5f4d-3bb1-48c3-b9f6-6c09c1a67127.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c889e2dc-aea4-4955-8370-173faa8a5c44/tasks/e7076922-bfa8-45de-bd8f-48da6f83f4da/9d5a5f4d-3bb1-48c3-b9f6-6c09c1a67127.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c889e2dc-aea4-4955-8370-173faa8a5c44/tasks/e7076922-bfa8-45de-bd8f-48da6f83f4da/498a8940-425e-47c9-afe2-370c35c7680b.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c889e2dc-aea4-4955-8370-173faa8a5c44/tasks/e7076922-bfa8-45de-bd8f-48da6f83f4da/498a8940-425e-47c9-afe2-370c35c7680b.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c889e2dc-aea4-4955-8370-173faa8a5c44/tasks/e7076922-bfa8-45de-bd8f-48da6f83f4da/498a8940-425e-47c9-afe2-370c35c7680b.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c889e2dc-aea4-4955-8370-173faa8a5c44/signatures/630ba309-d1a2-49bc-9806-a3eebdaab89e.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c889e2dc-aea4-4955-8370-173faa8a5c44/signatures/630ba309-d1a2-49bc-9806-a3eebdaab89e.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c889e2dc-aea4-4955-8370-173faa8a5c44/signatures/630ba309-d1a2-49bc-9806-a3eebdaab89e.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c889e2dc-aea4-4955-8370-173faa8a5c44/signatures/71cdc415-b3ee-40ff-8fb8-f2b18001f0d4.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c889e2dc-aea4-4955-8370-173faa8a5c44/signatures/71cdc415-b3ee-40ff-8fb8-f2b18001f0d4.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/c889e2dc-aea4-4955-8370-173faa8a5c44/signatures/71cdc415-b3ee-40ff-8fb8-f2b18001f0d4.png
https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

Tomus Solucoes em
Eletronica e
Telecomunicacoes LTDA

O

ToMus

Dados do cliente

o

CIDADE DE
SAO PAULO

SMSUB - SP2

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio Fim
19/12/2024 19/12/2024
19/12/2024 16:01 16:58
Formularios

E SMSUB - TLM 9500

0 quadro encontra-se violado ou com
alguma anormalidade ?

O Sim

® Nao

Limpeza do quadro de telemetria
Interna

Externa

O08YETCE4R
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Ordem de servigo criada em 19/12/2024 15:25

Localizagao

Guaianases (CPO Guaianases - Cava de
Pedreira))

R. Luis Mateus, 1505 - Zona Leste - Jardim Sao Pedro,
Sédo Paulo - SP, 08420-750

Concluida

SMSUB_2 (Keven e Marcos)

Colaborador responsavel

Cabos organizados dentro das calhas:

® Sim
O Nao
Existem pontos de oxidagao ?
O Sim
® Nao



Tensoes do sistema:

Saida do Controlador de carga (12v~14v
(Luz verde dupla ativa))

Placa solar (12v~20v)

Entrada do Redutor de tenséo (12v~14v
(TLM9500 - luz vermelha))

[J Tens&o na entrada da TLM9500 (5v)

Tensdo de saida do conversor (24v)

Tensao das baterias do sistema conformes ?

[J Bateria da TLM 9500 (3v~5v)

Bateria do Controlador de carga
(11v~14v)

Anexos

A afericao do sensor de nivel correspondente
ao fisico ?

® Sim
O Nzo

Parafusos de fixagao poste, quadro, médulo
e brago do sensor conformes ?

® Sim
O Nzo

Acabamento das conexoes e interligagoes
conformes ?

® Sim
O Nzo

Valor total dos servigos: R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: R$ 0,00



Assinatura

Assinatura de Keven

Gomes
Assinado em: 19/12/2024
16:57

- |9Id Uma solugéo Field Control


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/cb977e1f-d45b-436b-b5ae-ab323df069dd/tasks/b8b689b5-e906-420f-9ba7-e7604eae98d6/3002496b-9c01-4918-a9ca-a7d91ef8c867.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/cb977e1f-d45b-436b-b5ae-ab323df069dd/tasks/b8b689b5-e906-420f-9ba7-e7604eae98d6/3002496b-9c01-4918-a9ca-a7d91ef8c867.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/cb977e1f-d45b-436b-b5ae-ab323df069dd/tasks/b8b689b5-e906-420f-9ba7-e7604eae98d6/3002496b-9c01-4918-a9ca-a7d91ef8c867.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/cb977e1f-d45b-436b-b5ae-ab323df069dd/tasks/b8b689b5-e906-420f-9ba7-e7604eae98d6/8e01e1f5-11b0-456b-948b-1094c74be83d.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/cb977e1f-d45b-436b-b5ae-ab323df069dd/tasks/b8b689b5-e906-420f-9ba7-e7604eae98d6/8e01e1f5-11b0-456b-948b-1094c74be83d.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/cb977e1f-d45b-436b-b5ae-ab323df069dd/tasks/b8b689b5-e906-420f-9ba7-e7604eae98d6/8e01e1f5-11b0-456b-948b-1094c74be83d.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/cb977e1f-d45b-436b-b5ae-ab323df069dd/tasks/b8b689b5-e906-420f-9ba7-e7604eae98d6/9b8d88b5-f496-4188-87d8-80a3f8990865.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/cb977e1f-d45b-436b-b5ae-ab323df069dd/tasks/b8b689b5-e906-420f-9ba7-e7604eae98d6/9b8d88b5-f496-4188-87d8-80a3f8990865.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/cb977e1f-d45b-436b-b5ae-ab323df069dd/tasks/b8b689b5-e906-420f-9ba7-e7604eae98d6/9b8d88b5-f496-4188-87d8-80a3f8990865.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/cb977e1f-d45b-436b-b5ae-ab323df069dd/signatures/e7e363bd-b633-46dd-a0bc-982958bcc6a2.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/cb977e1f-d45b-436b-b5ae-ab323df069dd/signatures/e7e363bd-b633-46dd-a0bc-982958bcc6a2.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/cb977e1f-d45b-436b-b5ae-ab323df069dd/signatures/e7e363bd-b633-46dd-a0bc-982958bcc6a2.png
https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

6 Tomus Solucoes em
Eletronica e
Tomus i
Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

é SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio
16/12/2024
16/12/2024 10:38 11:14

Descri¢ao da conclusao

16/12/2024

DMFRI4YRI
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Ordem de servigo criada em 16/12/2024 09:59

Localizagao

Perus (Estrada da ligagao, 1680)

Estr. de Ligagéo, 1679 - Zona Norte - Anhanguera, Sdo
Paulo - SP, 05280-000

Concluida

ﬁ SMSUBL_1 (Igor e Gabriel)

Colaborador responsavel

Vistoria realizada com equipamento conforme o padrdo. Testes confirmaram o funcionamento dos componentes.

Placa solar bem posicionada e limpeza feita para otimizar a captagdo de dgua e leitura do sensor.

Formularios

E SMSUB - ALAGAMENTOS



Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos do poste de
monitoramento: Poste em contexto geral,
suporte do painel solar, base concretada,
duto de captagao de agua.

Realizada vistoria do ponto pela equipe técnica,
equipamento encontra-se em funcionalidade,
operando normalmente. Painel Solar, Quadro e
Sensor equipados em conformidade com padrao
de instalagdo, sem nenhuma avaria de estrutura
ou de componentes. Quanto ao duto, encontra-se
em excelentes condi¢des para captagéo de
agua.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.
14.4V

Tensao de entrada no conversor.
13.6V

Tensao de saida no conversor.
24.4V

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

13.6V

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

13.3V

Medicao real da corrente com a boia baixa?
20.5mA

Medigao real da corrente com a boia alta?
3.8mA

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O Sim
@® Nzo

Anexos

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nzo

Duto de captagao de agua esta
desobstruido?

® Sim
O Nzo

Algum residuo ou objeto impossibilitando a
movimentagao do sensor?

O Sim
® Nio

Foi realizado a limpeza no duto de captagao
de agua?

® Sim
O Nzo

Foi realizado a lubrificagao e limpeza na aste
do sensor?

® Sim
O Nzo

Observagoes gerais do ponto de alagamento.

Realizada vistoria no ponto pela equipe técnica,
equipamento em conformidade com padrao de
instalagdo. Efetuada todas as medigdes e testes
de cada componente (Controlador de Carga,
Painel Solar, Conversor de Tenséo, Conversor de
Sinal, Bateria, Disjuntor), para comprovar o
funcionamento dos mesmos. Placa Solar em
excelente localizagéo, bastante incidéncia da luz
do sol. Por fim realizada a limpeza simples para
garantir um melhor funcionamento da captagao
de agua e movimento da boia, para leitura do
sensor.

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00



Assinatura

Assinatura de Joao

Victor Candido Frois
Assinado em: 16/12/2024
11:09

Tield

b L

Assinatura de Igor

Santos de Souza
Assinado em: 16/12/2024
11:08

Uma solugdo Field Control


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/d7e3d4fa-8c8d-44ec-8c2a-7f287108cf46/tasks/5b56061e-79dc-4586-934e-c4985ed38a6b/b316f1b7-dcf3-4829-a47c-3e509af73e69.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/d7e3d4fa-8c8d-44ec-8c2a-7f287108cf46/tasks/5b56061e-79dc-4586-934e-c4985ed38a6b/b316f1b7-dcf3-4829-a47c-3e509af73e69.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/d7e3d4fa-8c8d-44ec-8c2a-7f287108cf46/tasks/5b56061e-79dc-4586-934e-c4985ed38a6b/b316f1b7-dcf3-4829-a47c-3e509af73e69.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/d7e3d4fa-8c8d-44ec-8c2a-7f287108cf46/tasks/5b56061e-79dc-4586-934e-c4985ed38a6b/54e94760-48ba-44b2-959d-02eb75546140.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/d7e3d4fa-8c8d-44ec-8c2a-7f287108cf46/tasks/5b56061e-79dc-4586-934e-c4985ed38a6b/54e94760-48ba-44b2-959d-02eb75546140.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/d7e3d4fa-8c8d-44ec-8c2a-7f287108cf46/tasks/5b56061e-79dc-4586-934e-c4985ed38a6b/54e94760-48ba-44b2-959d-02eb75546140.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/d7e3d4fa-8c8d-44ec-8c2a-7f287108cf46/tasks/5b56061e-79dc-4586-934e-c4985ed38a6b/f95c4bfb-faa2-4fdb-927b-4af35693bebf.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/d7e3d4fa-8c8d-44ec-8c2a-7f287108cf46/tasks/5b56061e-79dc-4586-934e-c4985ed38a6b/f95c4bfb-faa2-4fdb-927b-4af35693bebf.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/d7e3d4fa-8c8d-44ec-8c2a-7f287108cf46/tasks/5b56061e-79dc-4586-934e-c4985ed38a6b/f95c4bfb-faa2-4fdb-927b-4af35693bebf.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/d7e3d4fa-8c8d-44ec-8c2a-7f287108cf46/tasks/5b56061e-79dc-4586-934e-c4985ed38a6b/2ef59ace-c9d5-46fd-8cd5-2a4537fd456e.jpeg
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https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

- Tomus Solucoes em
. Eletronica e

Tomus Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

é SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio
04/12/2024 04/12/2024
0471212024 13:27 14:08

Descri¢ao da conclusao

XQXNQY_MO
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Ordem de servigo criada em 04/12/2024 13:20

Localizagao
Sé (Av. 23 de Maio Vd. do Cha Sent. Bairro)

Viaduto do Cha - Centro Histérico de Sao Paulo, Sédo
Paulo - Sdo Paulo, 01002-020

Concluida

ﬁ SMSUBL_1 (Igor e Gabriel)

Colaborador responsavel

Vistoria realizada com equipamento conforme o padrdo. Testes confirmaram o funcionamento dos componentes.

Placa solar bem posicionada e limpeza feita para otimizar a captagdo de dgua e leitura do sensor.

Formularios

E SMSUB - ALAGAMENTOS



Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos do poste de
monitoramento: Poste em contexto geral,
suporte do painel solar, base concretada,
duto de captagao de agua.

Realizada vistoria do ponto pela equipe técnica,
equipamento encontra-se em funcionalidade,
operando normalmente. Painel Solar, Quadro e
Sensor equipados em conformidade com padrao
de instalagdo, sem nenhuma avaria de estrutura
ou de componentes. Quanto ao duto, encontra-se
em excelentes condi¢des para captagéo de
agua.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.
12.7V

Tensao de entrada no conversor.
12.5V

Tensao de saida no conversor.
24.2V

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

12.5

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

12.4V

Medicao real da corrente com a boia baixa?
20.5mA

Medigao real da corrente com a boia alta?
3.8mA

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O Sim
@® Nzo

Anexos

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nzo

Duto de captagao de agua esta
desobstruido?

® Sim
O Nzo

Algum residuo ou objeto impossibilitando a
movimentagao do sensor?

O Sim
® Nio

Foi realizado a limpeza no duto de captagao
de agua?

® Sim
O Nzo

Foi realizado a lubrificagao e limpeza na aste
do sensor?

® Sim
O Nzo

Observagoes gerais do ponto de alagamento.

Realizada vistoria no ponto pela equipe técnica,
equipamento em conformidade com padrao de
instalagdo. Efetuada todas as medigdes e testes
de cada componente (Controlador de Carga,
Painel Solar, Conversor de Tenséo, Conversor de
Sinal, Bateria, Disjuntor), para comprovar o
funcionamento dos mesmos. Placa Solar em
excelente localizagéo, bastante incidéncia da luz
do sol. Por fim realizada a limpeza simples para
garantir um melhor funcionamento da captagao
de agua e movimento da boia, para leitura do
sensor.

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00



T TEEE T

Assinatura

Assinatura de Joao

Victor Candido Frois
Assinado em: 04/12/2024
14:03

Tield

D

Assinatura de Igor

Santos de Souza
Assinado em: 04/12/2024
14:03

Uma solugdo Field Control
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https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

6 Tomus Solucoes em
TOMUS Eletronica e

W2RCQDAVC
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

é SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio
16/12/2024
16/12/2024 1317

Descri¢ao da conclusao

Ordem de servigo criada em 16/12/2024 09:59

Localizagao
Perus (Estrada de Pirapora, 1290)

Estr. de Pirapora, 1287 - Zona Norte - Jardim Jaragua,
Sédo Paulo - SP,01244-010

Concluida
Fim
16/12/2024 ﬁ SMSUB_1 (IgorgGabrleI)
13:59 Colaborador responsavel

Vistoria realizada com equipamento conforme o padrdo. Testes confirmaram o funcionamento dos componentes.

Placa solar bem posicionada e limpeza feita para otimizar a captagdo de dgua e leitura do sensor.

Obs.: Polo negativo da bateria com oxidagdo e com vazamento fluido.

Formularios

E SMSUB - ALAGAMENTOS



Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos do poste de
monitoramento: Poste em contexto geral,
suporte do painel solar, base concretada,
duto de captagao de agua.

Realizada vistoria do ponto pela equipe técnica,
equipamento encontra-se em funcionalidade,
operando normalmente. Painel Solar, Quadro e
Sensor equipados em conformidade com padrao
de instalagdo, sem nenhuma avaria de estrutura
ou de componentes. Quanto ao duto, encontra-se
em excelentes condi¢des para captagéo de
agua.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.
19.1V

Tensao de entrada no conversor.
13.5V

Tensao de saida no conversor.
23.9V

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

13.5V

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

13.4V

Medicao real da corrente com a boia baixa?
20.5mA

Medigao real da corrente com a boia alta?
3.8mA

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O Sim
@® Nzo

Anexos

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nzo

Duto de captagao de agua esta
desobstruido?

® Sim
O Nzo

Algum residuo ou objeto impossibilitando a
movimentagao do sensor?

O Sim
® Nio

Foi realizado a limpeza no duto de captagao
de agua?

® Sim
O Nzo

Foi realizado a lubrificagao e limpeza na aste
do sensor?

® Sim
O Nzo

Observagoes gerais do ponto de alagamento.

Realizada vistoria no ponto pela equipe técnica,
equipamento em conformidade com padrao de
instalagdo. Efetuada todas as medigdes e testes
de cada componente (Controlador de Carga,
Painel Solar, Conversor de Tenséo, Conversor de
Sinal, Bateria, Disjuntor), para comprovar o
funcionamento dos mesmos. Placa Solar em
excelente localizagéo, bastante incidéncia da luz
do sol. Por fim realizada a limpeza simples para
garantir um melhor funcionamento da captagao
de agua e movimento da boia, para leitura do
sensor.

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00



Assinatura

Assinatura de Joao

Victor Candido Frois
Assinado em: 16/12/2024
16:57

Tield

-

Assinatura de Igor

Santos de Souza
Assinado em: 16/12/2024
16:56

Uma solugdo Field Control
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https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

6 Tomus Solucoes em EZL3RQHXL

TomLS Eletronica e SMSUB - Manutencgao Preventiva
Telecomunicacoes LTDA
Dados do cliente Ordem de servico criada em 17/12/2024 08:40
Localizagao
a SMSUB - SP2 Penha (Barragem da Penha - DAEE)
CIDADE DE Rod. Ayrton Senna, 11709 - Zona Leste - Vila Santo

SAO PAULO Henrique, Sao Paulo - SP,03707-015

Informacgdes de atendimento

Atividade 1 Concluida
Data iniclo nm SMSUB_2 (Keven e Marcos)
17/12/2024 17/12/2024 - )
17/12/2024 09:51 10:09 Colaborador responsavel

Descri¢ao da conclusao

Observacao: Fixar conversor 24V e colocar a tampa da canaleta.

Formularios

E SMSUB - ESTAGAO METEOROLOGICA



Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos de
monitoramento: Poste, suporte do painel
solar, base e sensores.

Ao chegar no ponto de estagdo meteoroldgica
foi identificado que 0 mesmo se encontrava

integro e com todos os componentes, tais como:

Suporte da placa fotovoltaica, placa fotovoltaica,
quadro de telemetria de estagdo meteoroldgica,
sensor de radiagéo solar, temperatura e umidade
relativa do ar, sensor pluviométrico e sensor de
velocidade e diregao do vento.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.

19,8V

Tensao de entrada no conversor.
13,6V

Tensao de saida no conversor.

24,4V

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

13,4V

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

13,3V

Corrente na borneira do piranémetro.

12,4mA

Esta chegando 24v no sensor de vento?

® Sim
O Nzo

Anexos

Esta chegando 24v no sensor de
temperatura?

® Sim
O Nzo

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O Sim
® Nio

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nzo

Cabo MODBUS esta comunicando?

® Sim
O Nzo

Sensor de vento esta devidamente virado
para o NORTE?

® Sim
O Nzo

Observagoes gerais referente ao ponto de
Meteorologia.

Foi realizado a manutengao preventiva do ponto
de estagdo meteoroldgica, com as aferigdes de
tensdo de alimentacgao da placa solar, bateria e
conversor de carga. Também foi realizado as
aferigdes de corrente do sensor de radiagédo
solar.

Valor total dos servigos: R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: R$ 0,00



Poste de meteorologia

Assinatura

ﬂ r\IUI.

Assinatura de Marcos

Paulo
Assinado em: 17/12/2024
10:08

rleld

7

Assinatura de Keven

Gomes
Assinado em: 17/12/2024
10:07

Bornes de interligagdo dos sensores

Sensores de meteorologia

Uma solugdo Field Control
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6 Tomus Solucoes em
Eletronica e
Tomus i
Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

ﬁ SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio Fim
30/12/202 30/12/2024 30/12/2024
4 11:04 11:31

Descri¢ao da conclusao

FAPBOULAL
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Ordem de servigo criada em 30/12/2024 08:19

Localizagao
M.Boi Mirim (CEU Vila do Sol)

Av. dos Funcionarios Publicos, 369 - Zona Sul - Vila do
Sol, Sdo Paulo - SP, 04962-000

Concluida

% SMSUB _3 (Paulo e Anthony)

Colaborador responsavel

Preventiva realizada conforme o padrao, Equipamentos todos em perfeitos estado e funcionamento ok.

Formularios

E SMSUB - ESTAGAO METEOROLOGICA



Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos de
monitoramento: Poste, suporte do painel
solar, base e sensores.

Realizada vistoria do ponto pela equipe técnica,
equipamento encontra-se em funcionalidade,
operando normalmente. Painel Solar, Quadro e
Sensor equipados em conformidade com padrao
de instalagdo, sem nenhuma avaria de estrutura
ou de componentes. Quanto ao duto, encontra-se
em excelentes condi¢des para captagéo de
agua.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.

19.5V

Tensao de entrada no conversor.
13.1V

Tensao de saida no conversor.
241V

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

13.1V

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

13V

Corrente na borneira do piranémetro.

14.8mA

Esta chegando 24v no sensor de vento?

® Sim
O Nzo

Anexos

Esta chegando 24v no sensor de
temperatura?

® Sim
O Nzo

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O Sim
® Nio

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nzo

Cabo MODBUS esta comunicando?

® Sim
O Nzo

Sensor de vento esta devidamente virado
para o NORTE?

® Sim
O Nzo

Observagoes gerais referente ao ponto de
Meteorologia.

Realizada vistoria no ponto, equipamento em
conformidade com padréao de instalagéo.
Efetuada todas as medigbes e testes de cada
componente (Controlador de Carga, Painel Solar,
Conversor de Tenséao, Conversor de Sinal,
Bateria, Disjuntor), para comprovar o
funcionamento dos mesmos. Placa Solar em
excelente localizagéo, bastante incidéncia da luz
do sol. E por fim realizada a limpeza simples
para garantir um melhor funcionamento da
captacgdo de agua e movimento da boia para
leitura do sensor.

Valor total dos servigos: R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: R$ 0,00



Assinatura

Assinatura de Joao

Victor Candido Frois

Assinado em: 30/12/2024
11:24

Assinatura de joao

carlos

Assinado em: 30/12/2024
11:23

Al

Assinatura de Paulo

Roberto
Assinado em: 30/12/2024
11:23
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Tomus Solucoes em
b Eletronica e

Towmus Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

ﬁ SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio Fim
19/12/2024 19/12/2024
19/12/2024 13:46 14:06
Formularios

E SMSUB - ESTAGCAO METEOROLOGICA

Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos de
monitoramento: Poste, suporte do painel
solar, base e sensores.

Ao chegar no ponto de estagdo meteoroldgica
foi identificado que o mesmo se encontrava
integro e com todos os componentes, tais como:
Suporte da placa fotovoltaica, placa fotovoltaica,
quadro de telemetria de estagdo meteoroldgica,
sensor de radiagdo solar, temperatura e umidade
relativa do ar, sensor pluviométrico e sensor de
velocidade e diregao do vento.

RQPHGT2IW
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Ordem de servigo criada em 19/12/2024 13:27

Localizacao

Itaim Paulista (CEU Parque Veredas)

Rua Daniel Muller, 347 - Zona Leste - Chacara Dona
Olivia, Sdo Paulo - SP. 08141-290

Concluida

% SMSUB_2 (Keven e Marcos)

Colaborador responsavel

Medigao da tensao do painel solar no
controlador de carga.

17,7V

Tensao de entrada no conversor.
13,1V

Tensao de saida no conversor.
24,3V



Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

13,1V

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

12,9V

Corrente na borneira do piranémetro.
14,6mA

Esta chegando 24v no sensor de vento?

® Sim
O Nao

Esta chegando 24v no sensor de
temperatura?

® Sim
O Nao

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O Sim
® Nao

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nao

Cabo MODBUS esta comunicando?

® Sim
O Nao

Sensor de vento esta devidamente virado
para o NORTE?

® Sim
O Nao

Observagodes gerais referente ao ponto de
Meteorologia.

Foi realizado a manutengao preventiva do ponto
de estagé@o meteorologica, com as aferigdes de
tensdo de alimentagao da placa solar, bateria e
conversor de carga. Também foi realizado as
afericdes de corrente do sensor de radiagdo
solar.

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00

Anexos



https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e3d2a37f-b4c3-4320-80fa-573189172469/tasks/717b4f0e-bcf6-40f4-9013-239cf8dc85e7/70e67502-6d7f-48e8-a799-800e7970bbc2.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e3d2a37f-b4c3-4320-80fa-573189172469/tasks/717b4f0e-bcf6-40f4-9013-239cf8dc85e7/70e67502-6d7f-48e8-a799-800e7970bbc2.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e3d2a37f-b4c3-4320-80fa-573189172469/tasks/717b4f0e-bcf6-40f4-9013-239cf8dc85e7/70e67502-6d7f-48e8-a799-800e7970bbc2.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e3d2a37f-b4c3-4320-80fa-573189172469/tasks/717b4f0e-bcf6-40f4-9013-239cf8dc85e7/36fb5fe2-ee3c-46e5-ab82-b3abaec19d29.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e3d2a37f-b4c3-4320-80fa-573189172469/tasks/717b4f0e-bcf6-40f4-9013-239cf8dc85e7/36fb5fe2-ee3c-46e5-ab82-b3abaec19d29.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e3d2a37f-b4c3-4320-80fa-573189172469/tasks/717b4f0e-bcf6-40f4-9013-239cf8dc85e7/36fb5fe2-ee3c-46e5-ab82-b3abaec19d29.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e3d2a37f-b4c3-4320-80fa-573189172469/tasks/717b4f0e-bcf6-40f4-9013-239cf8dc85e7/6cd0acfa-8c80-49c1-b948-a192d7524a2b.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e3d2a37f-b4c3-4320-80fa-573189172469/tasks/717b4f0e-bcf6-40f4-9013-239cf8dc85e7/6cd0acfa-8c80-49c1-b948-a192d7524a2b.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e3d2a37f-b4c3-4320-80fa-573189172469/tasks/717b4f0e-bcf6-40f4-9013-239cf8dc85e7/6cd0acfa-8c80-49c1-b948-a192d7524a2b.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e3d2a37f-b4c3-4320-80fa-573189172469/tasks/717b4f0e-bcf6-40f4-9013-239cf8dc85e7/e3892a2b-060a-45b6-8d9d-5b83b469a9c9.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e3d2a37f-b4c3-4320-80fa-573189172469/tasks/717b4f0e-bcf6-40f4-9013-239cf8dc85e7/e3892a2b-060a-45b6-8d9d-5b83b469a9c9.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e3d2a37f-b4c3-4320-80fa-573189172469/tasks/717b4f0e-bcf6-40f4-9013-239cf8dc85e7/e3892a2b-060a-45b6-8d9d-5b83b469a9c9.jpeg

Assinatura

G2
<y

Assinatura de Gabriel

Figueiredo de Oliveira
Assinado em: 19/12/2024
14:05

=ield

Assinatura de Marcos

Paulo

Assinado em: 19/12/2024
14:05

Assinatura de Keven

Gomes

Assinado em: 19/12/2024
14:05

Uma solugéo Field Control


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e3d2a37f-b4c3-4320-80fa-573189172469/tasks/717b4f0e-bcf6-40f4-9013-239cf8dc85e7/65ca91db-7d97-445a-ab28-2efb953b4bbb.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e3d2a37f-b4c3-4320-80fa-573189172469/tasks/717b4f0e-bcf6-40f4-9013-239cf8dc85e7/65ca91db-7d97-445a-ab28-2efb953b4bbb.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e3d2a37f-b4c3-4320-80fa-573189172469/tasks/717b4f0e-bcf6-40f4-9013-239cf8dc85e7/65ca91db-7d97-445a-ab28-2efb953b4bbb.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e3d2a37f-b4c3-4320-80fa-573189172469/signatures/6c89ba9e-0449-4ffb-941f-61a71fb25248.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e3d2a37f-b4c3-4320-80fa-573189172469/signatures/6c89ba9e-0449-4ffb-941f-61a71fb25248.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e3d2a37f-b4c3-4320-80fa-573189172469/signatures/6c89ba9e-0449-4ffb-941f-61a71fb25248.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e3d2a37f-b4c3-4320-80fa-573189172469/signatures/7ff56ff3-a300-4cc2-bdd0-0d4d46b0d718.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e3d2a37f-b4c3-4320-80fa-573189172469/signatures/7ff56ff3-a300-4cc2-bdd0-0d4d46b0d718.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e3d2a37f-b4c3-4320-80fa-573189172469/signatures/7ff56ff3-a300-4cc2-bdd0-0d4d46b0d718.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e3d2a37f-b4c3-4320-80fa-573189172469/signatures/9a9c3ce7-abdd-464a-9c39-95fd3d5ee28e.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e3d2a37f-b4c3-4320-80fa-573189172469/signatures/9a9c3ce7-abdd-464a-9c39-95fd3d5ee28e.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e3d2a37f-b4c3-4320-80fa-573189172469/signatures/9a9c3ce7-abdd-464a-9c39-95fd3d5ee28e.png
https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

6 Tomus Solucoes em
Eletronica e
Tomus i
Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

é SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio
23/12/2024 23/12/2024
23/12/2024 10:12 10:17

Descri¢ao da conclusao

UKNUXKRDB
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Ordem de servigo criada em 23/12/2024 10:07

Localizagao

Sé (Av. do Estado Sentido Bairro Polder
Direita)

Av. do Estado, 2545 - Zona Central - Centro Histérico
de Sao Paulo, Sdo Paulo - SP,01025-020

Concluida

ﬁ SMSUBL_1 (Igor e Gabriel)

Colaborador responsavel

Vistoria realizada com equipamento conforme o padrdo. Testes confirmaram o funcionamento dos componentes.

Placa solar bem posicionada e limpeza feita para otimizar a captagdo de dgua e leitura do sensor.

Formularios

E SMSUB - ALAGAMENTOS



Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos do poste de
monitoramento: Poste em contexto geral,
suporte do painel solar, base concretada,
duto de captagao de agua.

Realizada vistoria do ponto pela equipe técnica,
equipamento encontra-se em funcionalidade,
operando normalmente. Painel Solar, Quadro e
Sensor equipados em conformidade com padrao
de instalagdo, sem nenhuma avaria de estrutura
ou de componentes. Quanto ao duto, encontra-se
em excelentes condi¢des para captagéo de
agua.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.
14.0V

Tensao de entrada no conversor.
13.6V

Tensao de saida no conversor.
24.2V

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

13.6V

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

13.4V

Medicao real da corrente com a boia baixa?
20.5mA

Medigao real da corrente com a boia alta?
3.8mA

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O Sim
@® Nzo

Anexos

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nzo

Duto de captagao de agua esta
desobstruido?

® Sim
O Nzo

Algum residuo ou objeto impossibilitando a
movimentagao do sensor?

O Sim
® Nio

Foi realizado a limpeza no duto de captagao
de agua?

® Sim
O Nzo

Foi realizado a lubrificagao e limpeza na aste
do sensor?

® Sim
O Nzo

Observagoes gerais do ponto de alagamento.

Realizada vistoria no ponto pela equipe técnica,
equipamento em conformidade com padrao de
instalagdo. Efetuada todas as medigdes e testes
de cada componente (Controlador de Carga,
Painel Solar, Conversor de Tenséo, Conversor de
Sinal, Bateria, Disjuntor), para comprovar o
funcionamento dos mesmos. Placa Solar em
excelente localizagéo, bastante incidéncia da luz
do sol. Por fim realizada a limpeza simples para
garantir um melhor funcionamento da captagao
de agua e movimento da boia, para leitura do
sensor.

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00



Assinatura

7 § .
2

Assinatura de Joao

Victor Candido Frois
Assinado em: 23/12/2024
10:14

Tield

Jop

Assinatura de Igor

Santos de Souza
Assinado em: 23/12/2024
10:13

Uma solugdo Field Control


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e7ce7935-a5f6-445e-9690-94662d919960/tasks/706f3e5f-5db2-4666-a653-731d2aa80c46/1e43c084-030d-4093-9acc-fb008fb90093.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e7ce7935-a5f6-445e-9690-94662d919960/tasks/706f3e5f-5db2-4666-a653-731d2aa80c46/1e43c084-030d-4093-9acc-fb008fb90093.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e7ce7935-a5f6-445e-9690-94662d919960/tasks/706f3e5f-5db2-4666-a653-731d2aa80c46/1e43c084-030d-4093-9acc-fb008fb90093.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e7ce7935-a5f6-445e-9690-94662d919960/tasks/706f3e5f-5db2-4666-a653-731d2aa80c46/3f7ec0ba-ab04-4b21-8247-cc08f93d7140.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e7ce7935-a5f6-445e-9690-94662d919960/tasks/706f3e5f-5db2-4666-a653-731d2aa80c46/3f7ec0ba-ab04-4b21-8247-cc08f93d7140.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e7ce7935-a5f6-445e-9690-94662d919960/tasks/706f3e5f-5db2-4666-a653-731d2aa80c46/3f7ec0ba-ab04-4b21-8247-cc08f93d7140.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e7ce7935-a5f6-445e-9690-94662d919960/tasks/706f3e5f-5db2-4666-a653-731d2aa80c46/8ede0ea1-8701-43ef-8f28-d70cd5eda305.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e7ce7935-a5f6-445e-9690-94662d919960/tasks/706f3e5f-5db2-4666-a653-731d2aa80c46/8ede0ea1-8701-43ef-8f28-d70cd5eda305.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e7ce7935-a5f6-445e-9690-94662d919960/tasks/706f3e5f-5db2-4666-a653-731d2aa80c46/8ede0ea1-8701-43ef-8f28-d70cd5eda305.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e7ce7935-a5f6-445e-9690-94662d919960/tasks/706f3e5f-5db2-4666-a653-731d2aa80c46/cce7f7bb-d431-44ac-847b-1236875bc297.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e7ce7935-a5f6-445e-9690-94662d919960/tasks/706f3e5f-5db2-4666-a653-731d2aa80c46/cce7f7bb-d431-44ac-847b-1236875bc297.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e7ce7935-a5f6-445e-9690-94662d919960/tasks/706f3e5f-5db2-4666-a653-731d2aa80c46/cce7f7bb-d431-44ac-847b-1236875bc297.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e7ce7935-a5f6-445e-9690-94662d919960/tasks/706f3e5f-5db2-4666-a653-731d2aa80c46/c07791c5-6824-4b86-8058-ab223820af18.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e7ce7935-a5f6-445e-9690-94662d919960/tasks/706f3e5f-5db2-4666-a653-731d2aa80c46/c07791c5-6824-4b86-8058-ab223820af18.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e7ce7935-a5f6-445e-9690-94662d919960/tasks/706f3e5f-5db2-4666-a653-731d2aa80c46/c07791c5-6824-4b86-8058-ab223820af18.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e7ce7935-a5f6-445e-9690-94662d919960/signatures/468ec2a0-33db-45ca-9ffe-a69ba10c63a9.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e7ce7935-a5f6-445e-9690-94662d919960/signatures/468ec2a0-33db-45ca-9ffe-a69ba10c63a9.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e7ce7935-a5f6-445e-9690-94662d919960/signatures/468ec2a0-33db-45ca-9ffe-a69ba10c63a9.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e7ce7935-a5f6-445e-9690-94662d919960/signatures/a2236feb-f544-4650-a17a-61d4ace63c1e.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e7ce7935-a5f6-445e-9690-94662d919960/signatures/a2236feb-f544-4650-a17a-61d4ace63c1e.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e7ce7935-a5f6-445e-9690-94662d919960/signatures/a2236feb-f544-4650-a17a-61d4ace63c1e.png
https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

- Tomus Solucoes em
. Eletronica e

Tomus Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

é SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio Fim
27/12/2024 27/12/2024
27/12/2024 09:59 13:04

Descri¢ao da conclusao

MJGNR-ASN
SMSUB - Manutencgao Corretiva

Ordem de servigo criada em 27/12/2024 08:46

Localizagao

Vila Prudente (Av. Prof. Luiz Inacio Anhaia
Melo 2494)

Av. Professor Luiz Ignacio Anhaia Mello, 2494 - Zona
Leste - Jardim Avelino, Sdo Paulo - SP, 03154-100

Concluida

SMSUB_2 (Keven e Marcos)

Colaborador responsavel

Observagao: Necessario substituir a tampa do sensor no poste. O ponto de alagamento ainda se encontra com o

modelo antigo da tampa.

Formularios

E SMSUB - Manutencéo Corretiva

Qual o problema que o equipamento
apresenta ?

Ponto de alagamento com dificuldades para ficar
online devido a quantidade de arvores no local.



Relatério da atividade realizada durante a Teve algum equipamento substituido ?
manutenc¢ao do equipamento. ® sim

Realizado a adaptagao do quadro do ponto de

alagamento. No caso, foi removido o mddulo O Nzo

carmel e substituido por uma TLM 9200. Além

disso, foi substituido também a bateria 12V por

uma com uma capacidade de armazenamento
maior.

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00

Anexos



Assinatura
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Assinatura de Marcos

Paulo
Assinado em: 27/12/2024
13:03

rleld

Assinatura de Keven

Gomes
Assinado em: 27/12/2024
12:59

Uma solugdo Field Control


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e8d16340-7485-48f7-bfdf-92159c59c2fb/tasks/8d08083d-fe67-4b3a-baba-5b215d7a497a/0f9522c3-6249-41d3-ad5e-634873fb3c8c.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e8d16340-7485-48f7-bfdf-92159c59c2fb/tasks/8d08083d-fe67-4b3a-baba-5b215d7a497a/0f9522c3-6249-41d3-ad5e-634873fb3c8c.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e8d16340-7485-48f7-bfdf-92159c59c2fb/tasks/8d08083d-fe67-4b3a-baba-5b215d7a497a/0f9522c3-6249-41d3-ad5e-634873fb3c8c.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e8d16340-7485-48f7-bfdf-92159c59c2fb/tasks/8d08083d-fe67-4b3a-baba-5b215d7a497a/e25a2c40-bb82-496a-aea8-ef5228dfe164.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e8d16340-7485-48f7-bfdf-92159c59c2fb/tasks/8d08083d-fe67-4b3a-baba-5b215d7a497a/e25a2c40-bb82-496a-aea8-ef5228dfe164.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e8d16340-7485-48f7-bfdf-92159c59c2fb/tasks/8d08083d-fe67-4b3a-baba-5b215d7a497a/e25a2c40-bb82-496a-aea8-ef5228dfe164.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e8d16340-7485-48f7-bfdf-92159c59c2fb/tasks/8d08083d-fe67-4b3a-baba-5b215d7a497a/5ac5d58d-1201-4c49-b855-c39c30680ed5.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e8d16340-7485-48f7-bfdf-92159c59c2fb/tasks/8d08083d-fe67-4b3a-baba-5b215d7a497a/5ac5d58d-1201-4c49-b855-c39c30680ed5.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e8d16340-7485-48f7-bfdf-92159c59c2fb/tasks/8d08083d-fe67-4b3a-baba-5b215d7a497a/5ac5d58d-1201-4c49-b855-c39c30680ed5.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e8d16340-7485-48f7-bfdf-92159c59c2fb/tasks/8d08083d-fe67-4b3a-baba-5b215d7a497a/a187d7f5-8b51-4465-bb0f-e8a5a19bf925.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e8d16340-7485-48f7-bfdf-92159c59c2fb/tasks/8d08083d-fe67-4b3a-baba-5b215d7a497a/a187d7f5-8b51-4465-bb0f-e8a5a19bf925.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e8d16340-7485-48f7-bfdf-92159c59c2fb/tasks/8d08083d-fe67-4b3a-baba-5b215d7a497a/a187d7f5-8b51-4465-bb0f-e8a5a19bf925.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e8d16340-7485-48f7-bfdf-92159c59c2fb/tasks/8d08083d-fe67-4b3a-baba-5b215d7a497a/3500e104-00f4-4b13-b498-cd7b452b75da.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e8d16340-7485-48f7-bfdf-92159c59c2fb/tasks/8d08083d-fe67-4b3a-baba-5b215d7a497a/3500e104-00f4-4b13-b498-cd7b452b75da.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e8d16340-7485-48f7-bfdf-92159c59c2fb/tasks/8d08083d-fe67-4b3a-baba-5b215d7a497a/3500e104-00f4-4b13-b498-cd7b452b75da.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e8d16340-7485-48f7-bfdf-92159c59c2fb/tasks/8d08083d-fe67-4b3a-baba-5b215d7a497a/16a2840a-5e98-4b8a-b465-57629ffed14c.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e8d16340-7485-48f7-bfdf-92159c59c2fb/tasks/8d08083d-fe67-4b3a-baba-5b215d7a497a/16a2840a-5e98-4b8a-b465-57629ffed14c.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e8d16340-7485-48f7-bfdf-92159c59c2fb/tasks/8d08083d-fe67-4b3a-baba-5b215d7a497a/16a2840a-5e98-4b8a-b465-57629ffed14c.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e8d16340-7485-48f7-bfdf-92159c59c2fb/signatures/ff379288-d69d-4c17-9d64-ad0eea49e58a.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e8d16340-7485-48f7-bfdf-92159c59c2fb/signatures/ff379288-d69d-4c17-9d64-ad0eea49e58a.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e8d16340-7485-48f7-bfdf-92159c59c2fb/signatures/ff379288-d69d-4c17-9d64-ad0eea49e58a.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e8d16340-7485-48f7-bfdf-92159c59c2fb/signatures/c0482c6e-e3f5-4215-9007-910b0b93737c.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e8d16340-7485-48f7-bfdf-92159c59c2fb/signatures/c0482c6e-e3f5-4215-9007-910b0b93737c.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/e8d16340-7485-48f7-bfdf-92159c59c2fb/signatures/c0482c6e-e3f5-4215-9007-910b0b93737c.png
https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

6 Tomus Solucoes em
Eletronica e
Tomus i
Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

é SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio
13/12/2024
13/12/2024 10:59 11:52

Descri¢ao da conclusao

13/12/2024

ARAEMGADL
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Ordem de servigo criada em 13/12/2024 09:33

Localizagao

M.Boi Mirim (Estrada Mboi Mirim, 964)

Estrada do M'Boi Mirim, 964 - Zona Sul - Jardim das
Flores, Sao Paulo - SP, 04905-020

Concluida

ﬁ SMSUBL_1 (Igor e Gabriel)

Colaborador responsavel

Vistoria realizada com equipamento conforme o padrdo. Testes confirmaram o funcionamento dos componentes.

Placa solar bem posicionada e limpeza feita para otimizar a captagdo de dgua e leitura do sensor.

Formularios

E SMSUB - ALAGAMENTOS



Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos do poste de
monitoramento: Poste em contexto geral,
suporte do painel solar, base concretada,
duto de captagao de agua.

Realizada vistoria do ponto pela equipe técnica,
equipamento encontra-se em funcionalidade,
operando normalmente. Painel Solar, Quadro e
Sensor equipados em conformidade com padrao
de instalagdo, sem nenhuma avaria de estrutura
ou de componentes. Quanto ao duto, encontra-se
em excelentes condi¢des para captagéo de
agua.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.
18.3V

Tensao de entrada no conversor.
13.4V

Tensao de saida no conversor.
24.2V

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

13.4V

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

13.2V

Medicao real da corrente com a boia baixa?
20.5mA

Medigao real da corrente com a boia alta?
3.8mA

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O Sim
@® Nzo

Anexos

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nzo

Duto de captagao de agua esta
desobstruido?

® Sim
O Nzo

Algum residuo ou objeto impossibilitando a
movimentagao do sensor?

O Sim
® Nio

Foi realizado a limpeza no duto de captagao
de agua?

® Sim
O Nzo

Foi realizado a lubrificagao e limpeza na aste
do sensor?

® Sim
O Nzo

Observagoes gerais do ponto de alagamento.

Realizada vistoria do ponto pela equipe técnica,
equipamento encontra-se em funcionalidade,
operando normalmente. Painel Solar, Quadro e
Sensor equipados em conformidade com padrao
de instalagao, sem nenhuma avaria de estrutura
ou de componentes. Quanto ao duto, encontra-se
em excelentes condi¢des para captagéo de
agua.

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00



Assinatura

N
e

Assinatura de Igor

Santos de Souza
Assinado em: 13/12/2024
11:48

=ield

Uma solugdo Field Control


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/ec4913cd-f87d-441f-bd40-add38c99f609/tasks/60a936bd-1f8c-464d-821e-7e0d10a5d8fc/7031e3cb-cd7f-44aa-a33c-2516b26cd98d.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/ec4913cd-f87d-441f-bd40-add38c99f609/tasks/60a936bd-1f8c-464d-821e-7e0d10a5d8fc/7031e3cb-cd7f-44aa-a33c-2516b26cd98d.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/ec4913cd-f87d-441f-bd40-add38c99f609/tasks/60a936bd-1f8c-464d-821e-7e0d10a5d8fc/7031e3cb-cd7f-44aa-a33c-2516b26cd98d.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/ec4913cd-f87d-441f-bd40-add38c99f609/tasks/60a936bd-1f8c-464d-821e-7e0d10a5d8fc/ae5f1848-e5dc-49ac-9527-dd8f89ccaebf.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/ec4913cd-f87d-441f-bd40-add38c99f609/tasks/60a936bd-1f8c-464d-821e-7e0d10a5d8fc/ae5f1848-e5dc-49ac-9527-dd8f89ccaebf.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/ec4913cd-f87d-441f-bd40-add38c99f609/tasks/60a936bd-1f8c-464d-821e-7e0d10a5d8fc/ae5f1848-e5dc-49ac-9527-dd8f89ccaebf.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/ec4913cd-f87d-441f-bd40-add38c99f609/tasks/60a936bd-1f8c-464d-821e-7e0d10a5d8fc/a0c48c19-8f8c-4765-8a48-e40bb0cb0ca3.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/ec4913cd-f87d-441f-bd40-add38c99f609/tasks/60a936bd-1f8c-464d-821e-7e0d10a5d8fc/a0c48c19-8f8c-4765-8a48-e40bb0cb0ca3.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/ec4913cd-f87d-441f-bd40-add38c99f609/tasks/60a936bd-1f8c-464d-821e-7e0d10a5d8fc/a0c48c19-8f8c-4765-8a48-e40bb0cb0ca3.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/ec4913cd-f87d-441f-bd40-add38c99f609/tasks/60a936bd-1f8c-464d-821e-7e0d10a5d8fc/9969de99-1398-4a76-b2e2-6f2c9ba73df3.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/ec4913cd-f87d-441f-bd40-add38c99f609/tasks/60a936bd-1f8c-464d-821e-7e0d10a5d8fc/9969de99-1398-4a76-b2e2-6f2c9ba73df3.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/ec4913cd-f87d-441f-bd40-add38c99f609/tasks/60a936bd-1f8c-464d-821e-7e0d10a5d8fc/9969de99-1398-4a76-b2e2-6f2c9ba73df3.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/ec4913cd-f87d-441f-bd40-add38c99f609/tasks/60a936bd-1f8c-464d-821e-7e0d10a5d8fc/371a5166-6d58-4f2a-8853-1f7ca8b206d4.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/ec4913cd-f87d-441f-bd40-add38c99f609/tasks/60a936bd-1f8c-464d-821e-7e0d10a5d8fc/371a5166-6d58-4f2a-8853-1f7ca8b206d4.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/ec4913cd-f87d-441f-bd40-add38c99f609/tasks/60a936bd-1f8c-464d-821e-7e0d10a5d8fc/371a5166-6d58-4f2a-8853-1f7ca8b206d4.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/ec4913cd-f87d-441f-bd40-add38c99f609/tasks/60a936bd-1f8c-464d-821e-7e0d10a5d8fc/2a900e42-f1a1-449d-9852-74b46006a207.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/ec4913cd-f87d-441f-bd40-add38c99f609/tasks/60a936bd-1f8c-464d-821e-7e0d10a5d8fc/2a900e42-f1a1-449d-9852-74b46006a207.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/ec4913cd-f87d-441f-bd40-add38c99f609/tasks/60a936bd-1f8c-464d-821e-7e0d10a5d8fc/2a900e42-f1a1-449d-9852-74b46006a207.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/ec4913cd-f87d-441f-bd40-add38c99f609/signatures/64daf1e8-9b9a-4d82-afea-bdf8098a604a.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/ec4913cd-f87d-441f-bd40-add38c99f609/signatures/64daf1e8-9b9a-4d82-afea-bdf8098a604a.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/ec4913cd-f87d-441f-bd40-add38c99f609/signatures/64daf1e8-9b9a-4d82-afea-bdf8098a604a.png
https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

3 Tomus Solucoes em

TOMUS Eletronica e

IRWCHT-P1
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

é SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio
30/12/2024
30/12/2024 09-32

Descri¢ao da conclusao

Ordem de servigo criada em 30/12/2024 08:54

Localizagao

Penha (Barragem da Penha - DAEE)

Rod. Ayrton Senna, 11709 - Zona Leste - Vila Santo
Henrique, Sédo Paulo - SP,03707-015

Concluida

Fim
30/12/2024 ﬁ SMSUB_1 (Igor e Gabriel)

10:47 Colaborador responsavel

Realizada vistoria no ponto pela equipe técnica, equipamento em conformidade com padrdo de instalagéo. Efetuada

todas as medicOes e testes de cada componente (Controlador de Carga, Painel Solar, Bateria, Disjuntor), para

comprovar o funcionamento dos mesmos. Placa Solar em excelente localizagao, bastante incidéncia da luz do sol.

Sensores medindo, em conformidade com o sistema.

Obs: Pluviometro possivelmente teve um curto causando o derretimento do mesmo, foi retirado para uma analise mais

aprofundada.

Demais componentes em estdo funcionais sem nenhum problema aparente.

Formularios



E SMSUB - ESTAGAO METEOROLOGICA

Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos de
monitoramento: Poste, suporte do painel
solar, base e sensores.

Equipamento instalado corretamente,
componentes e sensores testados e funcionais,
placa solar bem posicionada com 6tima
incidéncia solar.

Obs: Pluviometro possivelmente teve um curto
causando o derretimento do mesmo, foi retirado
para uma analise mais aprofundada.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.

18.3V

Tensao de entrada no conversor.
13.9V

Tensao de saida no conversor.
24.2V

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

13.9V

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

13.3V

Corrente na borneira do piranémetro.
12.8A

Esta chegando 24v no sensor de vento?

® Sim
O Nzo

Esta chegando 24v no sensor de
temperatura?

® Sim
O Nzo

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O Sim
® Nio

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nao

Cabo MODBUS esta comunicando?

® Sim
O Nao

Sensor de vento esta devidamente virado
para o NORTE?

® Sim
O Nao

Observagoes gerais referente ao ponto de
Meteorologia.

Realizada vistoria no ponto pela equipe técnica,
equipamento em conformidade com padrao de
instalagdo. Efetuada todas as medigdes e testes
de cada componente (Controlador de Carga,
Painel Solar, Conversor de Tenséo, Conversor de
Sinal, Bateria, Disjuntor), para comprovar o
funcionamento dos mesmos. Placa Solar em
excelente localizagéo, bastante incidéncia da luz
do sol. Por fim realizada a limpeza simples para
garantir um melhor funcionamento da captagao
de d4gua e movimento da boia, para leitura do
sensor.

Obs: Pluviometro possivelmente teve um curto
causando o derretimento do mesmo, foi retirado
para uma analise mais aprofundada.



Valor total dos servicos: R§ 0,00 + Valor total dos produtos: RS 0,00

Assinatura

)
i
.

<

Assinatura de Gabriel

Figueiredo de Oliveira

Assinado em: 30/12/2024
10:36

=ield

Assinatura de Igor

Santos de Souza

Assinado em: 30/12/2024
10:35

Valor total da atividade: RS 0,00

Uma solugéo Field Control


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/eef1523c-cd2d-4779-ac27-ad35714704ca/signatures/577a22e1-d36b-4013-b7bf-0d02bff6227b.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/eef1523c-cd2d-4779-ac27-ad35714704ca/signatures/577a22e1-d36b-4013-b7bf-0d02bff6227b.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/eef1523c-cd2d-4779-ac27-ad35714704ca/signatures/577a22e1-d36b-4013-b7bf-0d02bff6227b.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/eef1523c-cd2d-4779-ac27-ad35714704ca/signatures/99bade38-90c9-498b-b983-97b3e27e3531.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/eef1523c-cd2d-4779-ac27-ad35714704ca/signatures/99bade38-90c9-498b-b983-97b3e27e3531.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/eef1523c-cd2d-4779-ac27-ad35714704ca/signatures/99bade38-90c9-498b-b983-97b3e27e3531.png
https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

6 Tomus Solucoes em
Eletronica e
ToMus i
Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

E SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio
05/12/2024 05/12/2024
05/12/2024 14:35 16:15

Descri¢ao da conclusao

-OV7PTGY4
SMSUB - Manutencgao Corretiva

Ordem de servigo criada em 05/12/2024 07:55

Localizagao

Piscindao Rio das Pedras

Av. José da Natividade Saldanha, 121 - Zona Norte -
Vila Penteado, Sdo Paulo - SP, 02844-130

Concluida

ﬁ SMSUBL_1 (Igor e Gabriel)

Colaborador responsavel

Ponto com variag&es na leituras, equipe realizou uma nova configuragdo no sensor para mitigar as varias de leituras.

Formularios

E SMSUB - Manutencéo Corretiva

Qual o problema que o equipamento
apresenta ?

Excesso de variagbes na leitura do sensor

Relatério da atividade realizada durante a
manutengao do equipamento.

Realizada uma nova configuragéo no sensor,
para mitigar o excessor de variagoes.



Teve algum equipamento substituido ?

O Sim

® Nso

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: R$ 0,00

Anexos



Assinatura

Assinatura de Igor

Santos de Souza
Assinado em: 05/12/2024
16:13

=ield

Assinatura de Joao

Victor Candido Frois
Assinado em: 05/12/2024
16:11

Uma solugdo Field Control


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/f4e9fba4-3260-4be3-9d2d-88ee3e6fa810/tasks/6213bee5-b7f4-4bea-aac9-358cd9ca1eac/6408c7be-84f2-4578-b029-b65e52a743f6.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/f4e9fba4-3260-4be3-9d2d-88ee3e6fa810/tasks/6213bee5-b7f4-4bea-aac9-358cd9ca1eac/6408c7be-84f2-4578-b029-b65e52a743f6.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/f4e9fba4-3260-4be3-9d2d-88ee3e6fa810/tasks/6213bee5-b7f4-4bea-aac9-358cd9ca1eac/6408c7be-84f2-4578-b029-b65e52a743f6.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/f4e9fba4-3260-4be3-9d2d-88ee3e6fa810/tasks/6213bee5-b7f4-4bea-aac9-358cd9ca1eac/bbb432c0-fee9-4193-865b-e840a88081b7.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/f4e9fba4-3260-4be3-9d2d-88ee3e6fa810/tasks/6213bee5-b7f4-4bea-aac9-358cd9ca1eac/bbb432c0-fee9-4193-865b-e840a88081b7.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/f4e9fba4-3260-4be3-9d2d-88ee3e6fa810/tasks/6213bee5-b7f4-4bea-aac9-358cd9ca1eac/bbb432c0-fee9-4193-865b-e840a88081b7.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/f4e9fba4-3260-4be3-9d2d-88ee3e6fa810/tasks/6213bee5-b7f4-4bea-aac9-358cd9ca1eac/13dc88bb-ebaa-4072-8e45-2b0397175f57.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/f4e9fba4-3260-4be3-9d2d-88ee3e6fa810/tasks/6213bee5-b7f4-4bea-aac9-358cd9ca1eac/13dc88bb-ebaa-4072-8e45-2b0397175f57.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/f4e9fba4-3260-4be3-9d2d-88ee3e6fa810/tasks/6213bee5-b7f4-4bea-aac9-358cd9ca1eac/13dc88bb-ebaa-4072-8e45-2b0397175f57.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/f4e9fba4-3260-4be3-9d2d-88ee3e6fa810/tasks/6213bee5-b7f4-4bea-aac9-358cd9ca1eac/8351703c-985b-4a0f-8ae5-e14969d09af8.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/f4e9fba4-3260-4be3-9d2d-88ee3e6fa810/tasks/6213bee5-b7f4-4bea-aac9-358cd9ca1eac/8351703c-985b-4a0f-8ae5-e14969d09af8.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/f4e9fba4-3260-4be3-9d2d-88ee3e6fa810/tasks/6213bee5-b7f4-4bea-aac9-358cd9ca1eac/8351703c-985b-4a0f-8ae5-e14969d09af8.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/f4e9fba4-3260-4be3-9d2d-88ee3e6fa810/tasks/6213bee5-b7f4-4bea-aac9-358cd9ca1eac/d2bbe59e-0454-4c19-b8d2-64f50a6095f8.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/f4e9fba4-3260-4be3-9d2d-88ee3e6fa810/tasks/6213bee5-b7f4-4bea-aac9-358cd9ca1eac/d2bbe59e-0454-4c19-b8d2-64f50a6095f8.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/f4e9fba4-3260-4be3-9d2d-88ee3e6fa810/tasks/6213bee5-b7f4-4bea-aac9-358cd9ca1eac/d2bbe59e-0454-4c19-b8d2-64f50a6095f8.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/f4e9fba4-3260-4be3-9d2d-88ee3e6fa810/signatures/4af774b7-d8af-46ab-a222-106be93bdd26.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/f4e9fba4-3260-4be3-9d2d-88ee3e6fa810/signatures/4af774b7-d8af-46ab-a222-106be93bdd26.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/f4e9fba4-3260-4be3-9d2d-88ee3e6fa810/signatures/4af774b7-d8af-46ab-a222-106be93bdd26.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/f4e9fba4-3260-4be3-9d2d-88ee3e6fa810/signatures/edf3494c-7b67-45be-ab1c-4457285f1835.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/f4e9fba4-3260-4be3-9d2d-88ee3e6fa810/signatures/edf3494c-7b67-45be-ab1c-4457285f1835.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/f4e9fba4-3260-4be3-9d2d-88ee3e6fa810/signatures/edf3494c-7b67-45be-ab1c-4457285f1835.png
https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

3 Tomus Solucoes em

TOMUS Eletronica e

YO7ZUEVBC
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

ﬁ SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio
13/12/2024
13/12/2024 14:40

Descri¢ao da conclusao

Ordem de servigo criada em 13/12/2024 14:02

Localizagao

Campo Limpo (CEU Paraisépolis)
R. Dr. José Augusto de Souza e Silva, S/N - Zona Sul -
Jardim Parque Morumbi, Sdo Paulo - SP, 05712-040

Concluida

Fim
13/12/2024 % SMSUB_1 (Igor e Gabriel)

15:16 Colaborador responsavel

Equipamento instalado corretamente, componentes e sensores testados e funcionais, placa solar bem posicionada

com 6tima incidéncia solar.

Formularios

E SMSUB - ESTAGAO METEOROLOGICA



Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos de
monitoramento: Poste, suporte do painel
solar, base e sensores.

Estagdo Metereologica

Realizada vistoria do ponto pela equipe técnica,
equipamento encontra-se em funcionalidade,
operando normalmente. Painel Solar, Quadro e
Sensores equipados em conformidade com
padrao de instalagdo, sem nenhuma avaria de

estrutura ou de componentes, ponto bem fixado.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.

19.6V

Tensao de entrada no conversor.

13.1V

Tensao de saida no conversor.

242V

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

13.1V

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

13.0V

Corrente na borneira do piranémetro.
9.8mA

Esta chegando 24v no sensor de vento?

® Sim
O Nao

Anexos

Esta chegando 24v no sensor de
temperatura?

® Sim
O Nzo

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O Sim
® Nio

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nzo

Cabo MODBUS esta comunicando?

® Sim
O Nzo

Sensor de vento esta devidamente virado
para o NORTE?

® Sim
O Nzo

Observagoes gerais referente ao ponto de
Meteorologia.

Realizada vistoria no ponto pela equipe técnica,
equipamento em conformidade com padrao de
instalagdo. Efetuada todas as medigdes e testes
de cada componente (Controlador de Carga,
Painel Solar, Bateria, Disjuntor), para comprovar o
funcionamento dos mesmos. Placa Solar em
excelente localizagéo, bastante incidéncia da luz
do sol. Sensores medindo, em conformidade
com o sistema.

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00



Assinatura

{l.'

Assinatura de Igor

Santos de Souza
Assinado em: 13/12/2024
15:16

Tield

Assinatura de Joao

Victor Candido Frois
Assinado em: 13/12/2024
15:16

Uma solugdo Field Control


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fec07c46-6f2e-44ac-b515-9a7536dc5c34/tasks/581a6952-d348-4399-8ff2-46c639d7fd25/e94c008a-cd1e-4934-9023-354af4cf0198.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fec07c46-6f2e-44ac-b515-9a7536dc5c34/tasks/581a6952-d348-4399-8ff2-46c639d7fd25/e94c008a-cd1e-4934-9023-354af4cf0198.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fec07c46-6f2e-44ac-b515-9a7536dc5c34/tasks/581a6952-d348-4399-8ff2-46c639d7fd25/e94c008a-cd1e-4934-9023-354af4cf0198.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fec07c46-6f2e-44ac-b515-9a7536dc5c34/tasks/581a6952-d348-4399-8ff2-46c639d7fd25/9c536aa8-6c67-4331-99aa-d684d0b77592.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fec07c46-6f2e-44ac-b515-9a7536dc5c34/tasks/581a6952-d348-4399-8ff2-46c639d7fd25/9c536aa8-6c67-4331-99aa-d684d0b77592.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fec07c46-6f2e-44ac-b515-9a7536dc5c34/tasks/581a6952-d348-4399-8ff2-46c639d7fd25/9c536aa8-6c67-4331-99aa-d684d0b77592.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fec07c46-6f2e-44ac-b515-9a7536dc5c34/tasks/581a6952-d348-4399-8ff2-46c639d7fd25/444d0549-0886-4805-9e77-e4aee0588365.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fec07c46-6f2e-44ac-b515-9a7536dc5c34/tasks/581a6952-d348-4399-8ff2-46c639d7fd25/444d0549-0886-4805-9e77-e4aee0588365.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fec07c46-6f2e-44ac-b515-9a7536dc5c34/tasks/581a6952-d348-4399-8ff2-46c639d7fd25/444d0549-0886-4805-9e77-e4aee0588365.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fec07c46-6f2e-44ac-b515-9a7536dc5c34/tasks/581a6952-d348-4399-8ff2-46c639d7fd25/63b16c0f-ba59-48f1-aaae-d24013937c14.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fec07c46-6f2e-44ac-b515-9a7536dc5c34/tasks/581a6952-d348-4399-8ff2-46c639d7fd25/63b16c0f-ba59-48f1-aaae-d24013937c14.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fec07c46-6f2e-44ac-b515-9a7536dc5c34/tasks/581a6952-d348-4399-8ff2-46c639d7fd25/63b16c0f-ba59-48f1-aaae-d24013937c14.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fec07c46-6f2e-44ac-b515-9a7536dc5c34/tasks/581a6952-d348-4399-8ff2-46c639d7fd25/31f90123-d478-4b23-8b36-a888a2eb4657.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fec07c46-6f2e-44ac-b515-9a7536dc5c34/tasks/581a6952-d348-4399-8ff2-46c639d7fd25/31f90123-d478-4b23-8b36-a888a2eb4657.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fec07c46-6f2e-44ac-b515-9a7536dc5c34/tasks/581a6952-d348-4399-8ff2-46c639d7fd25/31f90123-d478-4b23-8b36-a888a2eb4657.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fec07c46-6f2e-44ac-b515-9a7536dc5c34/signatures/17e9f87d-f4dc-4c94-9602-3934a5a5a558.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fec07c46-6f2e-44ac-b515-9a7536dc5c34/signatures/17e9f87d-f4dc-4c94-9602-3934a5a5a558.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fec07c46-6f2e-44ac-b515-9a7536dc5c34/signatures/17e9f87d-f4dc-4c94-9602-3934a5a5a558.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fec07c46-6f2e-44ac-b515-9a7536dc5c34/signatures/5a1b3ea2-06c3-45c4-b507-de22cf0bebdb.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fec07c46-6f2e-44ac-b515-9a7536dc5c34/signatures/5a1b3ea2-06c3-45c4-b507-de22cf0bebdb.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fec07c46-6f2e-44ac-b515-9a7536dc5c34/signatures/5a1b3ea2-06c3-45c4-b507-de22cf0bebdb.png
https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

- Tomus Solucoes em OFIQGDOI5
\ T SMSUB - Manutencao Corretiva

Eletronica e
ToMus :
Telecomunicacoes LTDA
Dados do cliente Ordem de servigo criada em 09/12/2024 08:30
Localizagao
é SMSUB - SP2 Sao Miguel Paulista (Polder Vila Itaim)
CIDADE DE R. Gruta das Princesas, 86 - Zona Leste - Vila Itaim,
SAO PAULO S&o Paulo - SP, 08190-460
Informacgdes de atendimento
Atividade 1 Concluida

Data Inicio Fim
09/12/2024 09/12/2024 B3 SMSUB_2 (Keven e Marcos)
09/12/2024 10:33 1315 - Colaborador responsavel

Descri¢ao da conclusao

Observacgao: Foi realizado também o teste de medi¢do do sensor, para averiguagao da atualizagcdo das variaveis no

sistema supervisorio.

Formularios

E SMSUB - Manutencéo Corretiva

Qual o problema que o equipamento
apresenta ?

Médulo de telemetria TLM 9500 esta off-line.



Relatério da atividade realizada durante a Teve algum equipamento substituido ?
manutencgao do equipamento.
¢ uip ® Sim
Foi realizado a substituicao da TLM pelo médulo
carmel. Além, foi feito também a adequacgédo do O Nzo
quadro e do circuito para o carmel.

Valor total dos servigos: R$ 0,00 + Valor total dos produtos: R$ 0,00 = Valor total da atividade: R$ 0,00

Anexos



Assinatura

Assinatura de Douglas

Souza
Assinado em: 09/12/2024
13:13

rleld

Assinatura de Keven

Gomes
Assinado em: 09/12/2024
13:13

Uma solugdo Field Control


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fee202ba-5ff5-4f77-a77f-e3513ab44cb4/tasks/69d95d80-92fb-45cc-98a1-ee08ca36c26e/b6b1aca9-7dde-401a-9f46-d34ca16e3046.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fee202ba-5ff5-4f77-a77f-e3513ab44cb4/tasks/69d95d80-92fb-45cc-98a1-ee08ca36c26e/b6b1aca9-7dde-401a-9f46-d34ca16e3046.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fee202ba-5ff5-4f77-a77f-e3513ab44cb4/tasks/69d95d80-92fb-45cc-98a1-ee08ca36c26e/b6b1aca9-7dde-401a-9f46-d34ca16e3046.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fee202ba-5ff5-4f77-a77f-e3513ab44cb4/tasks/69d95d80-92fb-45cc-98a1-ee08ca36c26e/bf6b9621-64ee-4510-96b3-94412650c2d0.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fee202ba-5ff5-4f77-a77f-e3513ab44cb4/tasks/69d95d80-92fb-45cc-98a1-ee08ca36c26e/bf6b9621-64ee-4510-96b3-94412650c2d0.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fee202ba-5ff5-4f77-a77f-e3513ab44cb4/tasks/69d95d80-92fb-45cc-98a1-ee08ca36c26e/bf6b9621-64ee-4510-96b3-94412650c2d0.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fee202ba-5ff5-4f77-a77f-e3513ab44cb4/tasks/69d95d80-92fb-45cc-98a1-ee08ca36c26e/c12a4a24-8cf4-4e29-a9c6-d0a587a77875.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fee202ba-5ff5-4f77-a77f-e3513ab44cb4/tasks/69d95d80-92fb-45cc-98a1-ee08ca36c26e/c12a4a24-8cf4-4e29-a9c6-d0a587a77875.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fee202ba-5ff5-4f77-a77f-e3513ab44cb4/tasks/69d95d80-92fb-45cc-98a1-ee08ca36c26e/c12a4a24-8cf4-4e29-a9c6-d0a587a77875.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fee202ba-5ff5-4f77-a77f-e3513ab44cb4/tasks/69d95d80-92fb-45cc-98a1-ee08ca36c26e/34ecd295-0045-4970-834c-6f1c8f910af2.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fee202ba-5ff5-4f77-a77f-e3513ab44cb4/tasks/69d95d80-92fb-45cc-98a1-ee08ca36c26e/34ecd295-0045-4970-834c-6f1c8f910af2.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fee202ba-5ff5-4f77-a77f-e3513ab44cb4/tasks/69d95d80-92fb-45cc-98a1-ee08ca36c26e/34ecd295-0045-4970-834c-6f1c8f910af2.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fee202ba-5ff5-4f77-a77f-e3513ab44cb4/tasks/69d95d80-92fb-45cc-98a1-ee08ca36c26e/ffa67b43-2293-42b2-8455-8135701fe4b2.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fee202ba-5ff5-4f77-a77f-e3513ab44cb4/tasks/69d95d80-92fb-45cc-98a1-ee08ca36c26e/ffa67b43-2293-42b2-8455-8135701fe4b2.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fee202ba-5ff5-4f77-a77f-e3513ab44cb4/tasks/69d95d80-92fb-45cc-98a1-ee08ca36c26e/ffa67b43-2293-42b2-8455-8135701fe4b2.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fee202ba-5ff5-4f77-a77f-e3513ab44cb4/signatures/1297d879-bda8-459b-b8df-fa8663e84045.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fee202ba-5ff5-4f77-a77f-e3513ab44cb4/signatures/1297d879-bda8-459b-b8df-fa8663e84045.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fee202ba-5ff5-4f77-a77f-e3513ab44cb4/signatures/1297d879-bda8-459b-b8df-fa8663e84045.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fee202ba-5ff5-4f77-a77f-e3513ab44cb4/signatures/de156257-134d-4bc0-ba21-3c415ef68793.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fee202ba-5ff5-4f77-a77f-e3513ab44cb4/signatures/de156257-134d-4bc0-ba21-3c415ef68793.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/fee202ba-5ff5-4f77-a77f-e3513ab44cb4/signatures/de156257-134d-4bc0-ba21-3c415ef68793.png
https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

3 Tomus Solucoes em

TOMUS Eletronica e

YRO9GNOIA
SMSUB - Manutencgao Corretiva

Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

é SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio
09/12/2024
09/12/2024 08:35

Descri¢ao da conclusao

Ordem de servigo criada em 09/12/2024 08:29

Localizagao

Casa Verde - Cachoeirinha (Av. Nossa
Senhora do 0, 1191)

Av. Nossa Senhora do 0, 1191 - Zona Norte - Lim3o,
Sédo Paulo - SP,02715-000

Concluida

Fim
09/12/2024 ﬁ SMSUB_1 (Igor e Gabriel)

09:56 Colaborador responsavel

Realizado a manutengdes corretiva, onde o ponto se encontrava off-line no sistema, chegando ao local o equipamento

estava desconectado a bateria a desconexao pode ser por uma possivel colisdo, Verificamos os componentes onde se

encontram conforme,

0 equipamento apresenta conexao instavel apos a alimentagéo da bateria.

Formularios

E} SMSUB - Manutencgéo Corretiva



Qual o problema que o equipamento Teve algum equipamento substituido ?

apresenta ? )
O Sim

0 ponto se escontraca offline, onde a bateria

sstava desconectada por una possivel colisdo no ® N3zo

poste.

Relatério da atividade realizada durante a
manutenc¢ao do equipamento.

Realizada uma alise de integridade de
componentes onde o nesmo se encontra em
perfeito estado e conectado a bateria, verificado
no sistema onde esta coerente com o nesmo.

Valor total dos servigos: R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: R$ 0,00

Anexos



Assinatura

Assinatura de Joao

Victor Candido Frois
Assinado em: 09/12/2024
09:52

=ield

P

Assinatura de Igor

Santos de Souza
Assinado em: 09/12/2024
09:45

Uma solugdo Field Control


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/0c1a2a40-02b5-43d0-843a-b5b3b5c797d3/tasks/0cfdda66-0e58-4c63-a85a-4273ae59da49/06dba9e8-2471-4d19-b70e-e931396ad6ea.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/0c1a2a40-02b5-43d0-843a-b5b3b5c797d3/tasks/0cfdda66-0e58-4c63-a85a-4273ae59da49/06dba9e8-2471-4d19-b70e-e931396ad6ea.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/0c1a2a40-02b5-43d0-843a-b5b3b5c797d3/tasks/0cfdda66-0e58-4c63-a85a-4273ae59da49/06dba9e8-2471-4d19-b70e-e931396ad6ea.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/0c1a2a40-02b5-43d0-843a-b5b3b5c797d3/tasks/0cfdda66-0e58-4c63-a85a-4273ae59da49/e3a5d1aa-2a30-4207-a486-eed89b3bf631.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/0c1a2a40-02b5-43d0-843a-b5b3b5c797d3/tasks/0cfdda66-0e58-4c63-a85a-4273ae59da49/e3a5d1aa-2a30-4207-a486-eed89b3bf631.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/0c1a2a40-02b5-43d0-843a-b5b3b5c797d3/tasks/0cfdda66-0e58-4c63-a85a-4273ae59da49/e3a5d1aa-2a30-4207-a486-eed89b3bf631.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/0c1a2a40-02b5-43d0-843a-b5b3b5c797d3/tasks/0cfdda66-0e58-4c63-a85a-4273ae59da49/ddfc1aab-b331-4b49-a918-5bdf391cb40a.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/0c1a2a40-02b5-43d0-843a-b5b3b5c797d3/tasks/0cfdda66-0e58-4c63-a85a-4273ae59da49/ddfc1aab-b331-4b49-a918-5bdf391cb40a.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/0c1a2a40-02b5-43d0-843a-b5b3b5c797d3/tasks/0cfdda66-0e58-4c63-a85a-4273ae59da49/ddfc1aab-b331-4b49-a918-5bdf391cb40a.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/0c1a2a40-02b5-43d0-843a-b5b3b5c797d3/tasks/0cfdda66-0e58-4c63-a85a-4273ae59da49/783fd278-50e9-437b-a925-8ed9c5f8bb17.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/0c1a2a40-02b5-43d0-843a-b5b3b5c797d3/tasks/0cfdda66-0e58-4c63-a85a-4273ae59da49/783fd278-50e9-437b-a925-8ed9c5f8bb17.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/0c1a2a40-02b5-43d0-843a-b5b3b5c797d3/tasks/0cfdda66-0e58-4c63-a85a-4273ae59da49/783fd278-50e9-437b-a925-8ed9c5f8bb17.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/0c1a2a40-02b5-43d0-843a-b5b3b5c797d3/tasks/0cfdda66-0e58-4c63-a85a-4273ae59da49/3be84b94-5ec5-4f53-b940-da30b2cec42b.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/0c1a2a40-02b5-43d0-843a-b5b3b5c797d3/tasks/0cfdda66-0e58-4c63-a85a-4273ae59da49/3be84b94-5ec5-4f53-b940-da30b2cec42b.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/0c1a2a40-02b5-43d0-843a-b5b3b5c797d3/tasks/0cfdda66-0e58-4c63-a85a-4273ae59da49/3be84b94-5ec5-4f53-b940-da30b2cec42b.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/0c1a2a40-02b5-43d0-843a-b5b3b5c797d3/signatures/6ed670b9-e0ef-42f3-a4c6-c7e15c95872d.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/0c1a2a40-02b5-43d0-843a-b5b3b5c797d3/signatures/6ed670b9-e0ef-42f3-a4c6-c7e15c95872d.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/0c1a2a40-02b5-43d0-843a-b5b3b5c797d3/signatures/6ed670b9-e0ef-42f3-a4c6-c7e15c95872d.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/0c1a2a40-02b5-43d0-843a-b5b3b5c797d3/signatures/00681bef-b1f5-4472-863e-05d42337fd05.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/0c1a2a40-02b5-43d0-843a-b5b3b5c797d3/signatures/00681bef-b1f5-4472-863e-05d42337fd05.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/0c1a2a40-02b5-43d0-843a-b5b3b5c797d3/signatures/00681bef-b1f5-4472-863e-05d42337fd05.png
https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

Tomus Solucoes em
Eletronica e
Telecomunicacoes LTDA

O

Tomus

Dados do cliente

SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio Fim
23/12/202 23/12/2024 23/12/2024
4 11:20 11:46

Descri¢ao da conclusao

Corretiva, foi feito a limpeza da sujeira decorrente a chuva.

Formularios

E} SMSUB - ALAGAMENTOS

SB6JVIDBV
SMSUB - Manutencgao Corretiva

Ordem de servigo criada em 23/12/2024 08:27

Localizagao

Penha (Av. Governador Carvalho Pinto,
2115)

R. Dr. Virgilio Machado, 271 - Zona Leste - Vila Pierina,
Sédo Paulo - SP,03733-180

Concluida

SMSUB _3 (Paulo e Anthony)

Colaborador responsavel

2



Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos do poste de
monitoramento: Poste em contexto geral,
suporte do painel solar, base concretada,
duto de captagao de agua.

Realizada vistoria do ponto pela equipe técnica,
equipamento encontra-se em funcionalidade,
operando normalmente. Painel Solar, Quadro e
Sensor equipados em conformidade com padrao
de instalagdo, sem nenhuma avaria de estrutura
ou de componentes. Quanto ao duto, encontra-se
em excelentes condi¢des para captagéo de
agua.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.
18.5V

Tensao de entrada no conversor.
13.6V

Tensao de saida no conversor.
24.2V

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

13.7V

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

12.8V

Medicao real da corrente com a boia baixa?
20.5mA

Medigao real da corrente com a boia alta?
3.8mA

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O Sim
@® Nzo

Anexos

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nzo

Duto de captagao de agua esta
desobstruido?

® Sim
O Nzo

Algum residuo ou objeto impossibilitando a
movimentagao do sensor?

O Sim
® Nio

Foi realizado a limpeza no duto de captagao
de agua?

® Sim
O Nzo

Foi realizado a lubrificagao e limpeza na aste
do sensor?

® Sim
O Nzo

Observagoes gerais do ponto de alagamento.

Realizada vistoria no ponto, equipamento em
conformidade com padréao de instalagéo.
Efetuada todas as medigbes e testes de cada
componente (Controlador de Carga, Painel Solar,
Conversor de Tenséao, Conversor de Sinal,
Bateria, Disjuntor), para comprovar o
funcionamento dos mesmos. Placa Solar em
excelente localizagéo, bastante incidéncia da luz
do sol. E por fim realizada a limpeza simples
para garantir um melhor funcionamento da
captacgdo de agua e movimento da boia para
leitura do sensor.

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00
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Assinatura de Paulo

Roberto

Assinado em: 23/12/2024
11:42

.y ()

Assinatura de Anthony

Abraao
Assinado em: 23/12/2024
11:42
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- Tomus Solucoes em
. Eletronica e

Tomus Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

é SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio Fim
23/12/202 23/12/2024 23/12/2024
4 10:55 11:19

Descri¢ao da conclusao

CU1TFZUPFN
SMSUB - Manutencgao Corretiva

Ordem de servigo criada em 23/12/2024 08:30

Localizagao

Penha (Av. Sao Miguel, 1028)

Av. Séo Miguel, 1028 - Zona Leste - Vila Marieta, Sao
Paulo - SP, 03620-001

Concluida

& SMSUB _3 (Paulo e Anthony)

Colaborador responsavel

Corretiva, foi feito a limpeza decorrente a sujeira deixada pela a chuva.

Formularios

E} SMSUB - ALAGAMENTOS



Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos do poste de
monitoramento: Poste em contexto geral,
suporte do painel solar, base concretada,
duto de captagao de agua.

Realizada vistoria do ponto pela equipe técnica,
equipamento encontra-se em funcionalidade,
operando normalmente. Painel Solar, Quadro e
Sensor equipados em conformidade com padrao
de instalagdo, sem nenhuma avaria de estrutura
ou de componentes. Quanto ao duto, encontra-se
em excelentes condi¢des para captagéo de
agua.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.
17.5V

Tensao de entrada no conversor.
14V

Tensao de saida no conversor.
24.3V

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

14V

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

12.8V

Medicao real da corrente com a boia baixa?
20.5mA

Medigao real da corrente com a boia alta?
3.8mA

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O Sim
@® Nzo

Anexos

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nzo

Duto de captagao de agua esta
desobstruido?

® Sim
O Nzo

Algum residuo ou objeto impossibilitando a
movimentagao do sensor?

O Sim
® Nio

Foi realizado a limpeza no duto de captagao
de agua?

® Sim
O Nzo

Foi realizado a lubrificagao e limpeza na aste
do sensor?

® Sim
O Nzo

Observagoes gerais do ponto de alagamento.

Realizada vistoria no ponto, equipamento em
conformidade com padréao de instalagéo.
Efetuada todas as medigbes e testes de cada
componente (Controlador de Carga, Painel Solar,
Conversor de Tenséao, Conversor de Sinal,
Bateria, Disjuntor), para comprovar o
funcionamento dos mesmos. Placa Solar em
excelente localizagéo, bastante incidéncia da luz
do sol. E por fim realizada a limpeza simples
para garantir um melhor funcionamento da
captacgdo de agua e movimento da boia para
leitura do sensor.

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00
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Assinatura de Paulo

Roberto

Assinado em: 23/12/2024
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Assinatura de Anthony

Abraao
Assinado em: 23/12/2024
11:17

Uma solugéo Field Control
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< | Tomus Solucoes em VQ4X80ORRF
\ 1 SMSUB - Manutenc&o Preventiva

Eletronica e
Tomus :
Telecomunicacoes LTDA
Dados do cliente Ordem de servico criada em 04/12/2024 13:14
Localizagao
Jagana - Tremembé (Parque Estadual
é SMSUB - SP2 Cantareira - Nucleo Engordador)
CIDADE DE

SAO PAULO R. do Horto, 1799 - Zona Norte - Horto Florestal, Sédo
R Paulo - SP, 02377-000

Informacgdes de atendimento

Atividade 1 Concluida
Data inieto nm SMSUB_2 (Keven e Marcos)
04/12/2024 04/12/2024 s ~ )
04/12/2024 14:48 15:58 : Colaborador responsavel

Descri¢ao da conclusao

Observacgéao: Foi realizado a troca da bateria 12V. A bateria que estava no ponto estava gerando tensdo, porém estava

com vazamento do liquido quimico e com os terminais oxidados.

0 sensor pluviométrico estd com a saida de dgua entupida, necessdrio vir com a escada maior para desentupir a saida

do sensor.

Formularios

E SMSUB - ESTAGAO METEOROLOGICA



Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos de
monitoramento: Poste, suporte do painel
solar, base e sensores.

Ao chegar no ponto de estagdo meteoroldgica
foi identificado que 0 mesmo se encontrava

integro e com todos os componentes, tais como:

Suporte da placa fotovoltaica, placa fotovoltaica,
quadro de telemetria de estagdo meteoroldgica,
sensor de radiagéo solar, temperatura e umidade
relativa do ar, sensor pluviométrico e sensor de
velocidade e diregao do vento.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.

17V

Tensao de entrada no conversor.
13,4V

Tensao de saida no conversor.

24,3V

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

13,4V

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

12,8V

Corrente na borneira do piranémetro.

4,8mA

Esta chegando 24v no sensor de vento?

® Sim
O Nzo

Anexos

Esta chegando 24v no sensor de
temperatura?

® Sim
O Nzo

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O Sim
® Nio

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nzo

Cabo MODBUS esta comunicando?

® Sim
O Nzo

Sensor de vento esta devidamente virado
para o NORTE?

® Sim
O Nzo

Observagoes gerais referente ao ponto de
Meteorologia.

Foi realizado a manutengao preventiva do ponto
de estagdo meteoroldgica, com as aferigdes de
tensdo de alimentacgao da placa solar, bateria e
conversor de carga. Também foi realizado as
aferigdes de corrente do sensor de radiagédo
solar.

Valor total dos servigos: R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: R$ 0,00



Assinatura

(@77
N s

Assinatura de Keven

Gomes
Assinado em: 04/12/2024
15:58
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Uma solugdo Field Control
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6 Tomus Solucoes em
TOMUS Eletronica e

SOFLNJKP4
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

é SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio
19/12/2024
19/12/2024 10:45

Descri¢ao da conclusao

Ordem de servigo criada em 19/12/2024 08:17

Localizagao

RC3 Cidade Ademar

Rua Juan de La Cruz, 410 - Zona Sul - Jardim
Jabaquara, Séo Paulo - SP, 04384-090

Concluida

Fim
10/12/2024 ﬁ SMSUB_1 (Igor e Gabriel)

11:41 Colaborador responsavel

Realizada preventiva pela equipe Técnica, Equipamento de Telemonitoramento e Tambem de Telemetria, estdo em

funcionamento, em conformidade com sistema.

0BS: Segundo informagdes obtidas pelos funcionarios da Obracon,RC3 esta apenas com a bomba 071 em manutengéo,

o restantes das bombas em funcionamento.

Formularios

E SMSUB - TLM 9500



0 quadro encontra-se violado ou com
alguma anormalidade ?

O Sim

® Nao

Limpeza do quadro de telemetria
Interna

[J Externa

Cabos organizados dentro das calhas:

® Sim
O Nao
Existem pontos de oxidagao ?
O Sim
® Nao

Tensoes do sistema:

Saida do Controlador de carga (12v~14v
(Luz verde dupla ativa))

Placa solar (12v~20v)

[J Entrada do Redutor de tens&o (12v~14v
(TLM9500 - luz vermelha))

[J Tensé&o na entrada da TLM9500 (5v)

Tens&o de saida do conversor (24v)

E SMSUB-TLM 9100

Qual a integridade do quadro ?

@® Equipamento em perfeito estado

O Equipamento apresenta sinais de
violagéo.

Tensao das baterias do sistema conformes ?

[J Bateria da TLM 9500 (3v~5v)

Bateria do Controlador de carga
(11v~14v)

A afericao do sensor de nivel correspondente
ao fisico ?

® Sim
O Nao

Parafusos de fixagao poste, quadro, médulo
e brago do sensor conformes ?

O Sim
® Nio

Acabamento das conexdes e interligagoes
conformes ?

® Sim
O Nzo



Assegurar a Limpeza do quadro de
Telemonitoramento.

O Limpeza Externa
Limpeza Interna.
Organizagéo dos Cabos

Organizagao dos Componentes

TLM Possui Selo de Garantia
Sim

[J Nao
[OJ Selo de Garantia Violado

Equipamento Online:

® Sim
O Nzo

Presenca de Defeitos Visuais nos Seguintes
Componentes

[J Bornes de Interligagdo.

[J Disjuntores.

[J Fonte Chaveada (24V).

[J Multimedidor.

[J Ruidos nas Entradas e Saidas da TLM.
[J Cabos de Comunicagédo ModBus.

Confirmar a Total Funcionalidade dos
Itens Acima.

Anexos

Tensdes no Painel Telemonitoramento:

Entrada do Disjuntor Geral AC (~110V ou
~220V)

Saida Fonte Chaveada DC (24V)

Entrada do Relé Falta de Fase AC (~220V
ou ~380V)

Apresentam Oxidagao:

[J Conectores RJ-45

[J Adaptadores DB9 -> RJ-45

[J Barramento Terra

[J Bornes

[(J Quadro de Componentes ou Painel

Nenhum dos Anteriores

Interface no Painel CCM Cliente:

Sinais/Contatos Digitais OK
Fim de Curso OK

Transformadores de Corrente integros e
Fixos

[J Bornes OK

[J Relés OK

Multimedidor Elétrico Tomus

Apresentando Tensao Coerente.
Apresentando Corrente Coerente.

Corrente Igual a Apresentada no
Multimedidor Cliente.

Comunicagdo ModBus OK

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00
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https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1909c903-178b-4652-850b-4d9ca0cf0a70/tasks/fce2c363-10dd-439d-bb45-669c5a1dcb64/38c05aad-3fa2-4a32-bcd6-ff4823aef1a8.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1909c903-178b-4652-850b-4d9ca0cf0a70/tasks/fce2c363-10dd-439d-bb45-669c5a1dcb64/38c05aad-3fa2-4a32-bcd6-ff4823aef1a8.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1909c903-178b-4652-850b-4d9ca0cf0a70/tasks/fce2c363-10dd-439d-bb45-669c5a1dcb64/38c05aad-3fa2-4a32-bcd6-ff4823aef1a8.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1909c903-178b-4652-850b-4d9ca0cf0a70/tasks/fce2c363-10dd-439d-bb45-669c5a1dcb64/5d8b1cd6-6cf8-4376-9b68-5021e7578a11.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1909c903-178b-4652-850b-4d9ca0cf0a70/tasks/fce2c363-10dd-439d-bb45-669c5a1dcb64/5d8b1cd6-6cf8-4376-9b68-5021e7578a11.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1909c903-178b-4652-850b-4d9ca0cf0a70/tasks/fce2c363-10dd-439d-bb45-669c5a1dcb64/5d8b1cd6-6cf8-4376-9b68-5021e7578a11.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1909c903-178b-4652-850b-4d9ca0cf0a70/tasks/fce2c363-10dd-439d-bb45-669c5a1dcb64/0b5aa9a2-3308-4bdc-9376-4df54b8e10dc.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1909c903-178b-4652-850b-4d9ca0cf0a70/tasks/fce2c363-10dd-439d-bb45-669c5a1dcb64/0b5aa9a2-3308-4bdc-9376-4df54b8e10dc.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1909c903-178b-4652-850b-4d9ca0cf0a70/tasks/fce2c363-10dd-439d-bb45-669c5a1dcb64/0b5aa9a2-3308-4bdc-9376-4df54b8e10dc.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1909c903-178b-4652-850b-4d9ca0cf0a70/tasks/fce2c363-10dd-439d-bb45-669c5a1dcb64/11e88dda-1281-42ef-8cb2-8e8024bdfb3d.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1909c903-178b-4652-850b-4d9ca0cf0a70/tasks/fce2c363-10dd-439d-bb45-669c5a1dcb64/11e88dda-1281-42ef-8cb2-8e8024bdfb3d.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1909c903-178b-4652-850b-4d9ca0cf0a70/tasks/fce2c363-10dd-439d-bb45-669c5a1dcb64/11e88dda-1281-42ef-8cb2-8e8024bdfb3d.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1909c903-178b-4652-850b-4d9ca0cf0a70/tasks/fce2c363-10dd-439d-bb45-669c5a1dcb64/13924bad-50a3-448c-92c3-c406a0609da0.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1909c903-178b-4652-850b-4d9ca0cf0a70/tasks/fce2c363-10dd-439d-bb45-669c5a1dcb64/13924bad-50a3-448c-92c3-c406a0609da0.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1909c903-178b-4652-850b-4d9ca0cf0a70/tasks/fce2c363-10dd-439d-bb45-669c5a1dcb64/13924bad-50a3-448c-92c3-c406a0609da0.jpeg

Assinatura
B

Assinatura de Joao

Victor Candido Frois
Assinado em: 19/12/2024
11:40

rleld

by

Assinatura de Igor

Santos de Souza
Assinado em: 19/12/2024
11:33

Uma solugdo Field Control


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1909c903-178b-4652-850b-4d9ca0cf0a70/tasks/fce2c363-10dd-439d-bb45-669c5a1dcb64/9b7d7c93-dbf3-44d5-ba53-be15d5d6cee7.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1909c903-178b-4652-850b-4d9ca0cf0a70/tasks/fce2c363-10dd-439d-bb45-669c5a1dcb64/9b7d7c93-dbf3-44d5-ba53-be15d5d6cee7.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1909c903-178b-4652-850b-4d9ca0cf0a70/tasks/fce2c363-10dd-439d-bb45-669c5a1dcb64/9b7d7c93-dbf3-44d5-ba53-be15d5d6cee7.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1909c903-178b-4652-850b-4d9ca0cf0a70/tasks/fce2c363-10dd-439d-bb45-669c5a1dcb64/f3b33afa-eb67-4ba2-bff0-4fd2555e026a.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1909c903-178b-4652-850b-4d9ca0cf0a70/tasks/fce2c363-10dd-439d-bb45-669c5a1dcb64/f3b33afa-eb67-4ba2-bff0-4fd2555e026a.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1909c903-178b-4652-850b-4d9ca0cf0a70/tasks/fce2c363-10dd-439d-bb45-669c5a1dcb64/f3b33afa-eb67-4ba2-bff0-4fd2555e026a.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1909c903-178b-4652-850b-4d9ca0cf0a70/tasks/fce2c363-10dd-439d-bb45-669c5a1dcb64/db0197dc-59f5-46c2-b2d2-997669b8697c.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1909c903-178b-4652-850b-4d9ca0cf0a70/tasks/fce2c363-10dd-439d-bb45-669c5a1dcb64/db0197dc-59f5-46c2-b2d2-997669b8697c.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1909c903-178b-4652-850b-4d9ca0cf0a70/tasks/fce2c363-10dd-439d-bb45-669c5a1dcb64/db0197dc-59f5-46c2-b2d2-997669b8697c.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1909c903-178b-4652-850b-4d9ca0cf0a70/signatures/d3336a32-d27c-4269-9093-c459e1bcef59.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1909c903-178b-4652-850b-4d9ca0cf0a70/signatures/d3336a32-d27c-4269-9093-c459e1bcef59.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1909c903-178b-4652-850b-4d9ca0cf0a70/signatures/d3336a32-d27c-4269-9093-c459e1bcef59.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1909c903-178b-4652-850b-4d9ca0cf0a70/signatures/d620720c-1f49-40f4-8254-ae846cdb1108.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1909c903-178b-4652-850b-4d9ca0cf0a70/signatures/d620720c-1f49-40f4-8254-ae846cdb1108.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1909c903-178b-4652-850b-4d9ca0cf0a70/signatures/d620720c-1f49-40f4-8254-ae846cdb1108.png
https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

Tomus Solucoes em
Eletronica e
Telecomunicacoes LTDA

O

ToMus

Dados do cliente

o

CIDADE DE
SAO PAULO

SMSUB - SP2

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio Fim
11/12/2024 11/12/2024
11/12/2024 14:52 16:11

Descri¢ao da conclusao

Observagao: As bombas 2, 4 e 5 estao desativadas.

Formularios

E SMSUB - Manutencéo Corretiva

Qual o problema que o equipamento
apresenta ?

Médulo de telemonitoramento TLM 9100 off-line.

J6ROYZZBC
SMSUB - Manutencgao Corretiva

Ordem de servigo criada em 11/12/2024 08:04

Localizagao
Rincao

R. Mirandinha, 69 - Zona Leste - Vila Beatriz, Sdo Paulo

- SP, 00364-100

Concluida

SMSUB_2 (Keven e Marcos)

Colaborador responsavel

Relatério da atividade realizada durante a
manutengao do equipamento.

Realizado a substituicdo da antena.



Teve algum equipamento substituido ?

® Sim
O Nao

Valor total dos servigos: R$ 0,00 + Valor total dos produtos: R$ 0,00 = Valor total da atividade: R$ 0,00

Anexos

Assinatura

Assinatura de Marcos Assinatura de Keven
Paulo Gomes

Assinado em: 11/12/2024 Assinado em: 11/12/2024
16:10 16:09

=ield

Uma solugéo Field Control


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1bd6899e-26b0-45ab-99a0-7ec153541dd8/tasks/ac53e603-58e8-43b7-846a-6beb62de450a/bba17fff-4c50-48c1-84c0-22a4ddc91622.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1bd6899e-26b0-45ab-99a0-7ec153541dd8/tasks/ac53e603-58e8-43b7-846a-6beb62de450a/bba17fff-4c50-48c1-84c0-22a4ddc91622.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1bd6899e-26b0-45ab-99a0-7ec153541dd8/tasks/ac53e603-58e8-43b7-846a-6beb62de450a/bba17fff-4c50-48c1-84c0-22a4ddc91622.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1bd6899e-26b0-45ab-99a0-7ec153541dd8/tasks/ac53e603-58e8-43b7-846a-6beb62de450a/5dbfd1dd-9db3-48bd-b223-66d12757d9ae.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1bd6899e-26b0-45ab-99a0-7ec153541dd8/tasks/ac53e603-58e8-43b7-846a-6beb62de450a/5dbfd1dd-9db3-48bd-b223-66d12757d9ae.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1bd6899e-26b0-45ab-99a0-7ec153541dd8/tasks/ac53e603-58e8-43b7-846a-6beb62de450a/5dbfd1dd-9db3-48bd-b223-66d12757d9ae.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1bd6899e-26b0-45ab-99a0-7ec153541dd8/tasks/ac53e603-58e8-43b7-846a-6beb62de450a/0b01768c-5a11-4274-9664-7bcb39f319c8.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1bd6899e-26b0-45ab-99a0-7ec153541dd8/tasks/ac53e603-58e8-43b7-846a-6beb62de450a/0b01768c-5a11-4274-9664-7bcb39f319c8.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1bd6899e-26b0-45ab-99a0-7ec153541dd8/tasks/ac53e603-58e8-43b7-846a-6beb62de450a/0b01768c-5a11-4274-9664-7bcb39f319c8.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1bd6899e-26b0-45ab-99a0-7ec153541dd8/signatures/eb0e1ac9-9027-49f9-acfc-c838375db559.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1bd6899e-26b0-45ab-99a0-7ec153541dd8/signatures/eb0e1ac9-9027-49f9-acfc-c838375db559.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1bd6899e-26b0-45ab-99a0-7ec153541dd8/signatures/eb0e1ac9-9027-49f9-acfc-c838375db559.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1bd6899e-26b0-45ab-99a0-7ec153541dd8/signatures/a6ed7214-622f-451a-bf77-8b674555b018.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1bd6899e-26b0-45ab-99a0-7ec153541dd8/signatures/a6ed7214-622f-451a-bf77-8b674555b018.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1bd6899e-26b0-45ab-99a0-7ec153541dd8/signatures/a6ed7214-622f-451a-bf77-8b674555b018.png
https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

- Tomus Solucoes em
. Eletronica e

Tomus Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio Fim
19/12/202 19/12/2024 19/12/2024
4 15:38 16:00

Descri¢ao da conclusao

Preventiva

Formularios

E SMSUB - ESTAGAO METEOROLOGICA

TOULACEV1
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Ordem de servigo criada em 19/12/2024 13:44

Localizagao

Butanta (CEU Butanta)

Av. Eng. Heitor Antonio Eiras Garcia, 1870 - Zona
Oeste - Jardim Esmeralda, Sdo Paulo - SP, 05588-001

Concluida

% SMSUB _3 (Paulo e Anthony)

Colaborador responsavel



Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos de
monitoramento: Poste, suporte do painel
solar, base e sensores.

Realizada vistoria do ponto pela equipe técnica,
equipamento encontra-se em funcionalidade,
operando normalmente. Painel Solar, Quadro e
Sensor equipados em conformidade com padrao
de instalagdo, sem nenhuma avaria de estrutura
ou de componentes. Quanto ao duto, encontra-se
em excelentes condi¢des para captagéo de
agua.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.

18.3V

Tensao de entrada no conversor.
13.1V

Tensao de saida no conversor.
24.2V

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

13.2V

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

12.7V

Corrente na borneira do piranémetro.

6.2mA

Esta chegando 24v no sensor de vento?

® Sim
O Nzo

Anexos

Esta chegando 24v no sensor de
temperatura?

® Sim
O Nzo

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O Sim
® Nio

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nzo

Cabo MODBUS esta comunicando?

® Sim
O Nzo

Sensor de vento esta devidamente virado
para o NORTE?

® Sim
O Nzo

Observagoes gerais referente ao ponto de
Meteorologia.

Realizada vistoria no ponto, equipamento em
conformidade com padréao de instalagéo.
Efetuada todas as medigbes e testes de cada
componente (Controlador de Carga, Painel Solar,
Conversor de Tenséao, Conversor de Sinal,
Bateria, Disjuntor), para comprovar o
funcionamento dos mesmos. Placa Solar em
excelente localizagéo, bastante incidéncia da luz
do sol. E por fim realizada a limpeza simples
para garantir um melhor funcionamento da
captacgdo de agua e movimento da boia para
leitura do sensor.

Valor total dos servigos: R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: R$ 0,00



Assinatura

MNiaZ—

B

Assinatura de Anthony

Abrado
Assinado em: 19/12/2024
16:00

=ield

/) .
/’\g Q\p}u\g

Assinatura de Paulo

Roberto
Assinado em: 19/12/2024
15:49

Uma solugdo Field Control


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1f341eb1-f9c3-4e66-9927-c892788fb247/tasks/1e416343-2ca1-4dea-8e3e-4ba8abbca0b3/985b8634-029c-45d3-8bd0-c1f0ecc71946.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1f341eb1-f9c3-4e66-9927-c892788fb247/tasks/1e416343-2ca1-4dea-8e3e-4ba8abbca0b3/985b8634-029c-45d3-8bd0-c1f0ecc71946.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1f341eb1-f9c3-4e66-9927-c892788fb247/tasks/1e416343-2ca1-4dea-8e3e-4ba8abbca0b3/985b8634-029c-45d3-8bd0-c1f0ecc71946.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1f341eb1-f9c3-4e66-9927-c892788fb247/tasks/1e416343-2ca1-4dea-8e3e-4ba8abbca0b3/f29e4f35-5861-4dd0-83f6-e5be8070a5f7.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1f341eb1-f9c3-4e66-9927-c892788fb247/tasks/1e416343-2ca1-4dea-8e3e-4ba8abbca0b3/f29e4f35-5861-4dd0-83f6-e5be8070a5f7.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1f341eb1-f9c3-4e66-9927-c892788fb247/tasks/1e416343-2ca1-4dea-8e3e-4ba8abbca0b3/f29e4f35-5861-4dd0-83f6-e5be8070a5f7.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1f341eb1-f9c3-4e66-9927-c892788fb247/tasks/1e416343-2ca1-4dea-8e3e-4ba8abbca0b3/9dd44934-5bb8-410c-913c-c35782b97927.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1f341eb1-f9c3-4e66-9927-c892788fb247/tasks/1e416343-2ca1-4dea-8e3e-4ba8abbca0b3/9dd44934-5bb8-410c-913c-c35782b97927.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1f341eb1-f9c3-4e66-9927-c892788fb247/tasks/1e416343-2ca1-4dea-8e3e-4ba8abbca0b3/9dd44934-5bb8-410c-913c-c35782b97927.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1f341eb1-f9c3-4e66-9927-c892788fb247/tasks/1e416343-2ca1-4dea-8e3e-4ba8abbca0b3/ea2c68e8-8509-4ae2-afd1-cb7a54abcbde.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1f341eb1-f9c3-4e66-9927-c892788fb247/tasks/1e416343-2ca1-4dea-8e3e-4ba8abbca0b3/ea2c68e8-8509-4ae2-afd1-cb7a54abcbde.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1f341eb1-f9c3-4e66-9927-c892788fb247/tasks/1e416343-2ca1-4dea-8e3e-4ba8abbca0b3/ea2c68e8-8509-4ae2-afd1-cb7a54abcbde.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1f341eb1-f9c3-4e66-9927-c892788fb247/signatures/2ad14560-0af0-4884-87a4-1c3e7b7ac364.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1f341eb1-f9c3-4e66-9927-c892788fb247/signatures/2ad14560-0af0-4884-87a4-1c3e7b7ac364.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1f341eb1-f9c3-4e66-9927-c892788fb247/signatures/2ad14560-0af0-4884-87a4-1c3e7b7ac364.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1f341eb1-f9c3-4e66-9927-c892788fb247/signatures/0f2a6714-cbe8-4fd9-b60c-466568f7972e.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1f341eb1-f9c3-4e66-9927-c892788fb247/signatures/0f2a6714-cbe8-4fd9-b60c-466568f7972e.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/1f341eb1-f9c3-4e66-9927-c892788fb247/signatures/0f2a6714-cbe8-4fd9-b60c-466568f7972e.png
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- Tomus Solucoes em
. Eletronica e

Tomus Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

é SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

XMXAHF52X
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Ordem de servigo criada em 04/12/2024 13:21

Localizagao

Vila Mariana (Av. 23 de Maio Sentido
Centro Vd. Gen)

Avenida 23 de Maio, Sao Paulo - Sdo Paulo

Informacgdes de atendimento

Atividade 1 Concluida
Inicio Fim
Data .
04/12/2024 04/12/2024 ﬁ SMSUB_1 (Igor e Gabriel)
04/12/2024 1432 15:04 Colaborador responsavel

Descri¢ao da conclusao

Vistoria realizada com equipamento conforme o padrdo. Testes confirmaram o funcionamento dos componentes.

Placa solar bem posicionada e limpeza feita para otimizar a captagdo de dgua e leitura do sensor.

Formularios

E SMSUB - ALAGAMENTOS



Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos do poste de
monitoramento: Poste em contexto geral,
suporte do painel solar, base concretada,
duto de captagao de agua.

Realizada vistoria do ponto pela equipe técnica,
equipamento encontra-se em funcionalidade,
operando normalmente. Painel Solar, Quadro e
Sensor equipados em conformidade com padrao
de instalagdo, sem nenhuma avaria de estrutura
ou de componentes. Quanto ao duto, encontra-se
em excelentes condi¢des para captagéo de
agua.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.
12.1V

Tensao de entrada no conversor.
12.0V

Tensao de saida no conversor.
24.2V

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

12.0V

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

11.8V

Medicao real da corrente com a boia baixa?
20.5mA

Medigao real da corrente com a boia alta?
3.8mA

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O Sim
@® Nzo

Anexos

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nzo

Duto de captagao de agua esta
desobstruido?

® Sim
O Nzo

Algum residuo ou objeto impossibilitando a
movimentagao do sensor?

O Sim
® Nio

Foi realizado a limpeza no duto de captagao
de agua?

® Sim
O Nzo

Foi realizado a lubrificagao e limpeza na aste
do sensor?

® Sim
O Nzo

Observagoes gerais do ponto de alagamento.

Realizada vistoria no ponto pela equipe técnica,
equipamento em conformidade com padrao de
instalagdo. Efetuada todas as medigdes e testes
de cada componente (Controlador de Carga,
Painel Solar, Conversor de Tenséo, Conversor de
Sinal, Bateria, Disjuntor), para comprovar o
funcionamento dos mesmos. Placa Solar em
excelente localizagéo, bastante incidéncia da luz
do sol. Por fim realizada a limpeza simples para
garantir um melhor funcionamento da captagao
de agua e movimento da boia, para leitura do
sensor.

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00



Assinatura

Assinatura de Igor

Santos de Souza
Assinado em: 04/12/2024
15:04

Tield

Assinatura de Joao

Victor Candido Frois
Assinado em: 04/12/2024
15:01

Uma solugdo Field Control
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3 Tomus Solucoes em

TOMUS Eletronica e

KXQNY4FLV
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

é SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio
02/12/2024
02/12/2024 10:48

Descri¢ao da conclusao

Ordem de servigo criada em 02/12/2024 08:46

Localizagao

Polder Aricanduva (Margem esquerda)

Av. Morvan Dias de Figueiredo, 697 - Zona Leste - Vila
Guilherme, Sao Paulo - SP, 02063-000

Concluida

Fim
02/12/2024 ﬁ SMSUB_1 (Igor e Gabriel)

13:28 Colaborador responsavel

Realizada pequena corretiva de instalagdo, para status de falha da bomba 4, nao estava sendo monitorado.

Formularios

E SMSUB-TLM 9100



Qual a integridade do quadro ?

@® Equipamento em perfeito estado

O Equipamento apresenta sinais de
violagao.

Assegurar a Limpeza do quadro de
Telemonitoramento.

O Limpeza Externa
Limpeza Interna.
[J Organizagdo dos Cabos

O Organizagdo dos Componentes

TLM Possui Selo de Garantia
Sim

[J N3o
[J Selo de Garantia Violado

Equipamento Online:

@® Sim
O Nzo

Presenca de Defeitos Visuais nos Seguintes
Componentes

[J Bornes de Interligag&o.

[J Disjuntores.

[J Fonte Chaveada (24V).

[J Multimedidor.

[J Ruidos nas Entradas e Saidas da TLM.
[0 Cabos de Comunicagdo ModBus.

Confirmar a Total Funcionalidade dos
Iltens Acima.

Tensoes no Painel Telemonitoramento:

Entrada do Disjuntor Geral AC (~110V ou
~220V)

Saida Fonte Chaveada DC (24V)

Entrada do Relé Falta de Fase AC (~220V
ou ~380V)

Apresentam Oxidagao:

[J Conectores RJ-45

[0 Adaptadores DB9 -> RJ-45

[J Barramento Terra

[J Bornes

(J Quadro de Componentes ou Painel

Nenhum dos Anteriores

Interface no Painel CCM Cliente:

Sinais/Contatos Digitais OK
Fim de Curso OK

Transformadores de Corrente integros e
Fixos

[J Bornes OK

[ Relés OK

Multimedidor Elétrico Tomus

Apresentando Tensdo Coerente.
Apresentando Corrente Coerente.

Corrente Igual a Apresentada no
Multimedidor Cliente.

Comunicagdo ModBus OK



E SMSUB - TLM 9500

0 quadro encontra-se violado ou com
alguma anormalidade ?

O sim
® Nao
Limpeza do quadro de telemetria

Interna

[J Externa

Cabos organizados dentro das calhas:

® Sim
O Nzo

Existem pontos de oxidacgao ?

O Sim
@® Nso

Tensoes do sistema:

Saida do Controlador de carga (12v~14v

(Luz verde dupla ativa))

Placa solar (12v~20v)

Entrada do Redutor de tenséo (12v~14v

(TLM9500 - luz vermelha))
Tens&o na entrada da TLM9500 (5v)

Tens&o de saida do conversor (24v)

Tensao das baterias do sistema conformes ?

Bateria da TLM 9500 (3v~5v)

Bateria do Controlador de carga
(11v~14v)

A afericao do sensor de nivel correspondente
ao fisico ?

® Sim
O Nao

Parafusos de fixagao poste, quadro, médulo
e brago do sensor conformes ?

® Sim
O Nao

Acabamento das conexoes e interligagoes
conformes ?

® Sim
O Nao

Valor total dos servigos: R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: R$ 0,00

Anexos
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https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/571e795e-0696-40a2-87f5-2b6b51a6623a/tasks/1a5a11ab-5c57-4cd5-a521-d16b917dab31/ff61f977-1bff-404e-be86-c744eccfd16c.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/571e795e-0696-40a2-87f5-2b6b51a6623a/tasks/1a5a11ab-5c57-4cd5-a521-d16b917dab31/ff61f977-1bff-404e-be86-c744eccfd16c.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/571e795e-0696-40a2-87f5-2b6b51a6623a/tasks/1a5a11ab-5c57-4cd5-a521-d16b917dab31/49a1eaa2-6306-4798-af30-57999f80cb14.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/571e795e-0696-40a2-87f5-2b6b51a6623a/tasks/1a5a11ab-5c57-4cd5-a521-d16b917dab31/49a1eaa2-6306-4798-af30-57999f80cb14.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/571e795e-0696-40a2-87f5-2b6b51a6623a/tasks/1a5a11ab-5c57-4cd5-a521-d16b917dab31/49a1eaa2-6306-4798-af30-57999f80cb14.jpeg

Assinatura

Assinatura de Joao

Victor Candido Frois
Assinado em: 02/12/2024
13:28
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L .Eﬁﬁ@ﬂ"
W

Assinatura de Igor

Santos de Souza
Assinado em: 02/12/2024
13:27

Uma solugéo Field Control


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/571e795e-0696-40a2-87f5-2b6b51a6623a/signatures/aa932d7a-f7be-49b7-8867-6d299e3e535f.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/571e795e-0696-40a2-87f5-2b6b51a6623a/signatures/aa932d7a-f7be-49b7-8867-6d299e3e535f.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/571e795e-0696-40a2-87f5-2b6b51a6623a/signatures/aa932d7a-f7be-49b7-8867-6d299e3e535f.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/571e795e-0696-40a2-87f5-2b6b51a6623a/signatures/8f7ed10e-46b1-4cc4-bfe8-2fe1d14d55ed.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/571e795e-0696-40a2-87f5-2b6b51a6623a/signatures/8f7ed10e-46b1-4cc4-bfe8-2fe1d14d55ed.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/571e795e-0696-40a2-87f5-2b6b51a6623a/signatures/8f7ed10e-46b1-4cc4-bfe8-2fe1d14d55ed.png
https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

ZIPNRFX6K

- Tomus Solucoes em
\ T SMSUB - Instalacdo de Ponto

Eletronica e

Tomus :
- Telecomunicacoes LTDA
Dados do cliente Ordem de servigo criada em 16/12/2024 07:35
Localizagao
é SMSUB - SP2 Sao Mateus (Av. Rio das Pedras, 4249)
CIDADE DE Av. Rio das Pedras, 4249 - Zona Leste - Cidade Sao
SAO PAULO Mateus, Sédo Paulo - SP, 03930-310
Informacgdes de atendimento
Atividade 1 Concluida
Data inicte nm % SMSUB_2 (Keven e Marcos)
16/12/2024 16/12/2024 - )
16/12/2024 0918 10:36 Colaborador responsavel

Descri¢ao da conclusao

Observacgao: Necessario realizar a substituicdo do Seal tubo.

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00

Anexos



Assinatura

Assinatura de Keven

Gomes
Assinado em: 16/12/2024
10:36

= lel

Uma solugdo Field Control


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/57751cc1-4e0d-4c32-8310-0f42efedc855/tasks/406fabb2-69d1-41eb-81dc-2f390c05d4f8/d37d3f2f-87fe-4b7c-9407-52e456f704ad.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/57751cc1-4e0d-4c32-8310-0f42efedc855/tasks/406fabb2-69d1-41eb-81dc-2f390c05d4f8/d37d3f2f-87fe-4b7c-9407-52e456f704ad.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/57751cc1-4e0d-4c32-8310-0f42efedc855/tasks/406fabb2-69d1-41eb-81dc-2f390c05d4f8/d37d3f2f-87fe-4b7c-9407-52e456f704ad.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/57751cc1-4e0d-4c32-8310-0f42efedc855/tasks/406fabb2-69d1-41eb-81dc-2f390c05d4f8/321e3628-9e94-4325-a7df-16ccec1a2112.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/57751cc1-4e0d-4c32-8310-0f42efedc855/tasks/406fabb2-69d1-41eb-81dc-2f390c05d4f8/321e3628-9e94-4325-a7df-16ccec1a2112.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/57751cc1-4e0d-4c32-8310-0f42efedc855/tasks/406fabb2-69d1-41eb-81dc-2f390c05d4f8/321e3628-9e94-4325-a7df-16ccec1a2112.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/57751cc1-4e0d-4c32-8310-0f42efedc855/tasks/406fabb2-69d1-41eb-81dc-2f390c05d4f8/e3d75b2a-80a4-41c1-be83-fbdf78410b83.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/57751cc1-4e0d-4c32-8310-0f42efedc855/tasks/406fabb2-69d1-41eb-81dc-2f390c05d4f8/e3d75b2a-80a4-41c1-be83-fbdf78410b83.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/57751cc1-4e0d-4c32-8310-0f42efedc855/tasks/406fabb2-69d1-41eb-81dc-2f390c05d4f8/e3d75b2a-80a4-41c1-be83-fbdf78410b83.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/57751cc1-4e0d-4c32-8310-0f42efedc855/tasks/406fabb2-69d1-41eb-81dc-2f390c05d4f8/889cf5f9-2001-4d96-80d0-15f5637f5a2a.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/57751cc1-4e0d-4c32-8310-0f42efedc855/tasks/406fabb2-69d1-41eb-81dc-2f390c05d4f8/889cf5f9-2001-4d96-80d0-15f5637f5a2a.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/57751cc1-4e0d-4c32-8310-0f42efedc855/tasks/406fabb2-69d1-41eb-81dc-2f390c05d4f8/889cf5f9-2001-4d96-80d0-15f5637f5a2a.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/57751cc1-4e0d-4c32-8310-0f42efedc855/tasks/406fabb2-69d1-41eb-81dc-2f390c05d4f8/7d87c103-e63f-4d87-8a65-df82afb6e295.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/57751cc1-4e0d-4c32-8310-0f42efedc855/tasks/406fabb2-69d1-41eb-81dc-2f390c05d4f8/7d87c103-e63f-4d87-8a65-df82afb6e295.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/57751cc1-4e0d-4c32-8310-0f42efedc855/tasks/406fabb2-69d1-41eb-81dc-2f390c05d4f8/7d87c103-e63f-4d87-8a65-df82afb6e295.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/57751cc1-4e0d-4c32-8310-0f42efedc855/tasks/406fabb2-69d1-41eb-81dc-2f390c05d4f8/5a33fdb3-3f63-41a9-94fd-eec9bf5301ff.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/57751cc1-4e0d-4c32-8310-0f42efedc855/tasks/406fabb2-69d1-41eb-81dc-2f390c05d4f8/5a33fdb3-3f63-41a9-94fd-eec9bf5301ff.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/57751cc1-4e0d-4c32-8310-0f42efedc855/tasks/406fabb2-69d1-41eb-81dc-2f390c05d4f8/5a33fdb3-3f63-41a9-94fd-eec9bf5301ff.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/57751cc1-4e0d-4c32-8310-0f42efedc855/signatures/9007916f-2b81-43ec-92bf-18544564fe10.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/57751cc1-4e0d-4c32-8310-0f42efedc855/signatures/9007916f-2b81-43ec-92bf-18544564fe10.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/57751cc1-4e0d-4c32-8310-0f42efedc855/signatures/9007916f-2b81-43ec-92bf-18544564fe10.png
https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

3 Tomus Solucoes em

TOMUS Eletronica e

RLDOY038J
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

é SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1

Data Inicio
30/12/2024
30/12/2024 10:48

Descri¢ao da conclusao

Ordem de servigo criada em 30/12/2024 07:52

Localizagao

Casa Verde - Cachoeirinha (Polder Ponte
do Limao)

Pte. do Limao, 810 - Zona Norte - Varzea da Barra
Funda, Sao Paulo - SP, 01141-090

Concluida
Fim
30/12/2024 ﬁ SMSUB_1 (Igor e Gabriel)
14:43 Colaborador responsavel

Obs: Sensor Pluviometro em funcionamento, toda instalagdo correta, mas o sistema nao recebe o sinal do carmel,

realizado testes via notebook, o carmel recebe o sinal enviado pelo sensor mas néo envia a variavel para o sistema. A

pedido do coordenador Douglas, foi necessario abortar a atividade para entrega de equipamentos para outra equipe,

nao sendo possivel completar a manutencao corretiva.

Demais componentes em funcionamento, em conformidade com sistema.

Formularios

E SMSUB - ESTAGAO METEOROLOGICA



Descreva resumidamente a integridade Quadro de monitoramento possui alguma

aparente dos seguintes pontos de avaria interna?

monitoramento: Poste, suporte do painel O s

solar, base e sensores. im

Estagdo Metereologica @® Nio

Realizada vistoria do ponto pela equipe técnica, Cabos devidamente fixados nos bornes?
equipamento encontra-se em funcionalidade, ® Sim

operando normalmente. Painel Solar, Quadro e

Sensores equipados em conformidade com

padrao de instalagdo, sem nenhuma avaria de O Néo
estrutura ou de componentes, ponto bem fixado.

Medicao da tensao do painel solar no Cabo MODBUS esta comunicando?

controlador de carga. ® Sim
19.5V
O Nao
Tensao de entrada no conversor.
13.3V Sensor de vento esta devidamente virado
para o NORTE?
Tensao de saida no conversor. )
® Sim
24.4V
O Nao

Tensao de alimentagao na bateria com o

controlador de carga.
Observagoes gerais referente ao ponto de

13.3v Meteorologia.
Tensdo da bateria sem o controlador de Estagdo Metereologica
carga.

13.2V

Realizada vistoria no ponto pela equipe técnica,
b ira do pirané equipamento em conformidade com padrao de
Corrente na borneira do pirandmetro. instalacdo. Efetuada todas as medicdOes e testes
14.9mA de cada componente (Controlador de Carga,
Painel Solar, Bateria, Disjuntor), para comprovar o
funcionamento dos mesmos. Placa Solar em
excelente localizagéo, bastante incidéncia da luz
® Sim do sol. Sensores medindo, em conformidade
com o sistema, exceto sensor Pluviometro.

Esta chegando 24v no sensor de vento?

O Nao
Obs: Sensor Pluviometro em funcionamento,
Esta chegando 24v no sensor de toda instalagdo correta, mas o sistema nao
temperatura? recebe o sinal do carmel, realizado testes via
) notebook, o carmel recebe o sinal enviado pelo
® sim sensor mas nao envia a variavel para o sistema.
O Nao

Valor total dos servigos: R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: R$ 0,00

Anexos



Assinatura

-

<
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-

Assinatura de Gabriel

Figueiredo de Oliveira

Assinado em: 30/12/2024
14:43
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Assinatura de Igor

Santos de Souza

Assinado em: 30/12/2024
14:36

Uma solugdo Field Control


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/5c39ed8b-562a-4ba3-b1df-ec297b7b27fc/tasks/3df34961-bf19-497b-a9d6-13d21fa1cbaa/7cd3b977-2d66-44e4-ac61-6f847779359d.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/5c39ed8b-562a-4ba3-b1df-ec297b7b27fc/tasks/3df34961-bf19-497b-a9d6-13d21fa1cbaa/7cd3b977-2d66-44e4-ac61-6f847779359d.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/5c39ed8b-562a-4ba3-b1df-ec297b7b27fc/tasks/3df34961-bf19-497b-a9d6-13d21fa1cbaa/7cd3b977-2d66-44e4-ac61-6f847779359d.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/5c39ed8b-562a-4ba3-b1df-ec297b7b27fc/tasks/3df34961-bf19-497b-a9d6-13d21fa1cbaa/b8f57e66-fff3-4009-b8e8-166efc6f9805.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/5c39ed8b-562a-4ba3-b1df-ec297b7b27fc/tasks/3df34961-bf19-497b-a9d6-13d21fa1cbaa/b8f57e66-fff3-4009-b8e8-166efc6f9805.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/5c39ed8b-562a-4ba3-b1df-ec297b7b27fc/tasks/3df34961-bf19-497b-a9d6-13d21fa1cbaa/b8f57e66-fff3-4009-b8e8-166efc6f9805.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/5c39ed8b-562a-4ba3-b1df-ec297b7b27fc/tasks/3df34961-bf19-497b-a9d6-13d21fa1cbaa/382866e3-4d54-465f-b702-274e8574040a.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/5c39ed8b-562a-4ba3-b1df-ec297b7b27fc/tasks/3df34961-bf19-497b-a9d6-13d21fa1cbaa/382866e3-4d54-465f-b702-274e8574040a.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/5c39ed8b-562a-4ba3-b1df-ec297b7b27fc/tasks/3df34961-bf19-497b-a9d6-13d21fa1cbaa/382866e3-4d54-465f-b702-274e8574040a.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/5c39ed8b-562a-4ba3-b1df-ec297b7b27fc/tasks/3df34961-bf19-497b-a9d6-13d21fa1cbaa/be06de59-3115-41f7-b2d8-3f2a1f447a69.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/5c39ed8b-562a-4ba3-b1df-ec297b7b27fc/tasks/3df34961-bf19-497b-a9d6-13d21fa1cbaa/be06de59-3115-41f7-b2d8-3f2a1f447a69.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/5c39ed8b-562a-4ba3-b1df-ec297b7b27fc/tasks/3df34961-bf19-497b-a9d6-13d21fa1cbaa/be06de59-3115-41f7-b2d8-3f2a1f447a69.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/5c39ed8b-562a-4ba3-b1df-ec297b7b27fc/tasks/3df34961-bf19-497b-a9d6-13d21fa1cbaa/f31f37f7-68ce-444d-a15f-cab99850b48c.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/5c39ed8b-562a-4ba3-b1df-ec297b7b27fc/tasks/3df34961-bf19-497b-a9d6-13d21fa1cbaa/f31f37f7-68ce-444d-a15f-cab99850b48c.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/5c39ed8b-562a-4ba3-b1df-ec297b7b27fc/tasks/3df34961-bf19-497b-a9d6-13d21fa1cbaa/f31f37f7-68ce-444d-a15f-cab99850b48c.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/5c39ed8b-562a-4ba3-b1df-ec297b7b27fc/signatures/a64ed74a-fd01-4b9e-b99f-b008386bb2d3.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/5c39ed8b-562a-4ba3-b1df-ec297b7b27fc/signatures/a64ed74a-fd01-4b9e-b99f-b008386bb2d3.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/5c39ed8b-562a-4ba3-b1df-ec297b7b27fc/signatures/a64ed74a-fd01-4b9e-b99f-b008386bb2d3.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/5c39ed8b-562a-4ba3-b1df-ec297b7b27fc/signatures/bdc33c57-71ac-43c7-8b70-02783e70b19d.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/5c39ed8b-562a-4ba3-b1df-ec297b7b27fc/signatures/bdc33c57-71ac-43c7-8b70-02783e70b19d.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/5c39ed8b-562a-4ba3-b1df-ec297b7b27fc/signatures/bdc33c57-71ac-43c7-8b70-02783e70b19d.png
https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

6 Tomus Solucoes em
Eletronica e
Tomus i
Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

é SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio
11/12/2024 11/12/2024
11/12/2024 15:39 16:43

Descri¢ao da conclusao

MHCOS50EUG
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Ordem de servigo criada em 11/12/2024 14:17

Localizagao

Pinheiros (Rua Leopoldo Couto Magalhaes
Junior, 950)

R. Leopoldo Couto Magalhaes Junior, 912 - Zona Sul -
Itaim Bibi, S&o Paulo - SP, 04542-000

Concluida

ﬁ SMSUBL_1 (Igor e Gabriel)

Colaborador responsavel

Vistoria realizada com equipamento conforme o padrdo. Testes confirmaram o funcionamento dos componentes.

Placa solar bem posicionada e limpeza feita para otimizar a captagdo de dgua e leitura do sensor.

Formularios

E SMSUB - ALAGAMENTOS



Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos do poste de
monitoramento: Poste em contexto geral,
suporte do painel solar, base concretada,
duto de captagao de agua.

Realizada vistoria do ponto pela equipe técnica,
equipamento encontra-se em funcionalidade,
operando normalmente. Painel Solar, Quadro e
Sensor equipados em conformidade com padrao
de instalagdo, sem nenhuma avaria de estrutura

ou de componentes. Quanto ao duto, encontra-se

em excelentes condi¢des para captagéo de
agua.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.
12.9V

Tensao de entrada no conversor.
12.8V

Tensao de saida no conversor.
24.2V

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

12.8V

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

12.8V

Medicao real da corrente com a boia baixa?
20.5mA

Medigao real da corrente com a boia alta?
3.8mA

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

® Sim
O Nzo

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nzo

Duto de captagao de agua esta
desobstruido?

® Sim
O Nzo

Algum residuo ou objeto impossibilitando a
movimentagao do sensor?

O Sim
® Nio

Foi realizado a limpeza no duto de captagao
de agua?

® Sim
O Nzo

Foi realizado a lubrificagao e limpeza na aste
do sensor?

® Sim
O Nzo

Observagoes gerais do ponto de alagamento.

Realizada vistoria no ponto pela equipe técnica,
equipamento em conformidade com padrao de
instalagdo. Efetuada todas as medigdes e testes
de cada componente (Controlador de Carga,
Painel Solar, Conversor de Tenséo, Conversor de
Sinal, Bateria, Disjuntor), para comprovar o
funcionamento dos mesmos. Placa Solar em
excelente localizagéo, bastante incidéncia da luz
do sol. Por fim realizada a limpeza simples para
garantir um melhor funcionamento da captagao
de agua e movimento da boia, para leitura do
sensor.

Obs.:Polo negativo da bateria com oxidagao



Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00

Anexos

Assinatura

o

Assinatura de Igor Assinatura de Joao
Santos de Souza Victor Candido Frois
Assinado em: 11/12/2024 Assinado em: 11/12/2024
16:37 16:36
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Tomus Solucoes em
Eletronica e
Telecomunicacoes LTDA

O

Tomus

Dados do cliente

SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio Fim
14/12/202 14/12/2024 14/12/2024
4 02:38 02:50

Descri¢ao da conclusao

Preventiva.

Formularios

E} SMSUB - ALAGAMENTOS

KF-UTODDL
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Ordem de servigo criada em 13/12/2024 17:33

Localizagao
Vila Mariana - (Av. Rubem Berta)

Av. Onze de Junho, 1519 - Zona Central - Ibirapuera,
Sédo Paulo - SP, 04041-054

Concluida

SMSUB _3 (Paulo e Anthony)

Colaborador responsavel

2



Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos do poste de
monitoramento: Poste em contexto geral,
suporte do painel solar, base concretada,
duto de captagao de agua.

Realizada vistoria do ponto pela equipe técnica,
equipamento encontra-se em funcionalidade,
operando normalmente. Painel Solar, Quadro e
Sensor equipados em conformidade com padrao
de instalagdo, sem nenhuma avaria de estrutura
ou de componentes. Quanto ao duto, encontra-se
em excelentes condi¢des para captagéo de
agua.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.
6.7V

Tensao de entrada no conversor.
13V

Tensao de saida no conversor.
24V

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

13.1V

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

12.6V

Medicao real da corrente com a boia baixa?
20.5mA

Medigao real da corrente com a boia alta?
3.8mA

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O Sim
@® Nzo

Anexos

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nzo

Duto de captagao de agua esta
desobstruido?

® Sim
O Nzo

Algum residuo ou objeto impossibilitando a
movimentagao do sensor?

O Sim
® Nio

Foi realizado a limpeza no duto de captagao
de agua?

® Sim
O Nzo

Foi realizado a lubrificagao e limpeza na aste
do sensor?

® Sim
O Nzo

Observagoes gerais do ponto de alagamento.

Realizada vistoria no ponto, equipamento em
conformidade com padréao de instalagéo.
Efetuada todas as medigbes e testes de cada
componente (Controlador de Carga, Painel Solar,
Conversor de Tenséao, Conversor de Sinal,
Bateria, Disjuntor), para comprovar o
funcionamento dos mesmos. Placa Solar em
excelente localizagéo, bastante incidéncia da luz
do sol. E por fim realizada a limpeza simples
para garantir um melhor funcionamento da
captacgdo de agua e movimento da boia para
leitura do sensor.

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00



Assinatura

Assinatura de Paulo

Roberto
Assinado em: 14/12/2024
02:46

=ield

Assinatura de Anthony

Abraao
Assinado em: 14/12/2024
02:46
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< | Tomus Solucoes em OVFVOZOAQ
\ 1 SMSUB - Manutenc&o Preventiva

Eletronica e
ToMus :
Telecomunicacoes LTDA
Dados do cliente Ordem de servigo criada em 23/12/2024 14:52
Localizagao
é SMSUB - SP2 Po6lder Anhanguera (Margem esquerda)
CIDADE DE Av. Emb. Macedo Soares, 3901 - Zona Norte - Vila
SAO PAULO Leopoldina, Sdo Paulo - SP, 05095-035
Informacgdes de atendimento
Atividade 1 Concluida

Data Inicio Fim
23/12/2024 23/12/2024 SMSUB_2 (Keven e Marcos)
23/12/2024 15411 1558 Colaborador responsavel

Descri¢ao da conclusao

Observagdo: Bomba 4 esta ligada direta mesmo com o nivel estando baixo. Foi realizado um teste acionando o botao
de desliga da bomba, mas néo desligava. Em seguida foi realizado o teste no relé térmico da bomba, porém ao soltar o

botdo a bomba ligava novamente.

Formularios

E SMSUB - TLM 9500



0 quadro encontra-se violado ou com
alguma anormalidade ?

O Sim

® Nao

Limpeza do quadro de telemetria
Interna

Externa

Cabos organizados dentro das calhas:

® Sim
O Nao
Existem pontos de oxidagao ?
O Sim
® Nao

Tensoes do sistema:

Saida do Controlador de carga (12v~14v
(Luz verde dupla ativa))

Placa solar (12v~20v)

Entrada do Redutor de tensdo (12v~14v
(TLM9500 - luz vermelha))

Tensé&o na entrada da TLM9500 (5v)

Tens&o de saida do conversor (24v)

E SMSUB-TLM 9100

Qual a integridade do quadro ?

@® Equipamento em perfeito estado

O Equipamento apresenta sinais de
violagéo.

Tensao das baterias do sistema conformes ?

Bateria da TLM 9500 (3v~5v)

Bateria do Controlador de carga
(11v~14v)

A afericao do sensor de nivel correspondente
ao fisico ?

® Sim
O Nao

Parafusos de fixagao poste, quadro, médulo
e brago do sensor conformes ?

® Sim
O Nzo

Acabamento das conexdes e interligagoes
conformes ?

® Sim
O Nzo



Assegurar a Limpeza do quadro de
Telemonitoramento.

Limpeza Externa
Limpeza Interna.
Organizagéo dos Cabos

Organizagao dos Componentes

TLM Possui Selo de Garantia
Sim

[J Nao
[OJ Selo de Garantia Violado

Equipamento Online:

® Sim
O Nzo

Presenca de Defeitos Visuais nos Seguintes
Componentes

[J Bornes de Interligagdo.

[J Disjuntores.

[J Fonte Chaveada (24V).

[J Multimedidor.

[J Ruidos nas Entradas e Saidas da TLM.
[J Cabos de Comunicagédo ModBus.

Confirmar a Total Funcionalidade dos
Itens Acima.

Anexos

Tensdes no Painel Telemonitoramento:

Entrada do Disjuntor Geral AC (~110V ou
~220V)

Saida Fonte Chaveada DC (24V)

Entrada do Relé Falta de Fase AC (~220V
ou ~380V)

Apresentam Oxidagao:

[J Conectores RJ-45

[J Adaptadores DB9 -> RJ-45

[J Barramento Terra

[J Bornes

[(J Quadro de Componentes ou Painel

Nenhum dos Anteriores

Interface no Painel CCM Cliente:

Sinais/Contatos Digitais OK
[J Fim de Curso OK

Transformadores de Corrente integros e
Fixos

Bornes OK

Relés OK

Multimedidor Elétrico Tomus

Apresentando Tensao Coerente.
Apresentando Corrente Coerente.

Corrente Igual a Apresentada no
Multimedidor Cliente.

Comunicagdo ModBus OK

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00
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https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/610d9ff5-2c23-460b-ad77-430bb89f484f/tasks/3bda7478-0c71-4c62-8969-8948c081f47e/9101ebdb-69d0-4a5a-b417-250e30174ba6.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/610d9ff5-2c23-460b-ad77-430bb89f484f/tasks/3bda7478-0c71-4c62-8969-8948c081f47e/9101ebdb-69d0-4a5a-b417-250e30174ba6.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/610d9ff5-2c23-460b-ad77-430bb89f484f/tasks/3bda7478-0c71-4c62-8969-8948c081f47e/bf6ee97a-5351-4873-861b-eb351d470e97.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/610d9ff5-2c23-460b-ad77-430bb89f484f/tasks/3bda7478-0c71-4c62-8969-8948c081f47e/bf6ee97a-5351-4873-861b-eb351d470e97.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/610d9ff5-2c23-460b-ad77-430bb89f484f/tasks/3bda7478-0c71-4c62-8969-8948c081f47e/bf6ee97a-5351-4873-861b-eb351d470e97.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/610d9ff5-2c23-460b-ad77-430bb89f484f/tasks/3bda7478-0c71-4c62-8969-8948c081f47e/e14ed247-99f6-4823-a966-11208da4a807.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/610d9ff5-2c23-460b-ad77-430bb89f484f/tasks/3bda7478-0c71-4c62-8969-8948c081f47e/e14ed247-99f6-4823-a966-11208da4a807.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/610d9ff5-2c23-460b-ad77-430bb89f484f/tasks/3bda7478-0c71-4c62-8969-8948c081f47e/e14ed247-99f6-4823-a966-11208da4a807.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/610d9ff5-2c23-460b-ad77-430bb89f484f/tasks/3bda7478-0c71-4c62-8969-8948c081f47e/83db1762-e4b5-40a2-a493-a096cff50d09.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/610d9ff5-2c23-460b-ad77-430bb89f484f/tasks/3bda7478-0c71-4c62-8969-8948c081f47e/83db1762-e4b5-40a2-a493-a096cff50d09.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/610d9ff5-2c23-460b-ad77-430bb89f484f/tasks/3bda7478-0c71-4c62-8969-8948c081f47e/83db1762-e4b5-40a2-a493-a096cff50d09.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/610d9ff5-2c23-460b-ad77-430bb89f484f/tasks/3bda7478-0c71-4c62-8969-8948c081f47e/5859ef81-3cc9-41d3-a8de-27d8c3906c52.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/610d9ff5-2c23-460b-ad77-430bb89f484f/tasks/3bda7478-0c71-4c62-8969-8948c081f47e/5859ef81-3cc9-41d3-a8de-27d8c3906c52.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/610d9ff5-2c23-460b-ad77-430bb89f484f/tasks/3bda7478-0c71-4c62-8969-8948c081f47e/5859ef81-3cc9-41d3-a8de-27d8c3906c52.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/610d9ff5-2c23-460b-ad77-430bb89f484f/tasks/3bda7478-0c71-4c62-8969-8948c081f47e/30d767ae-c482-4983-927f-aa13a7b0f7a1.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/610d9ff5-2c23-460b-ad77-430bb89f484f/tasks/3bda7478-0c71-4c62-8969-8948c081f47e/30d767ae-c482-4983-927f-aa13a7b0f7a1.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/610d9ff5-2c23-460b-ad77-430bb89f484f/tasks/3bda7478-0c71-4c62-8969-8948c081f47e/30d767ae-c482-4983-927f-aa13a7b0f7a1.jpeg

|\
\T\— \/OJL =2

Assinatura de Marcos

Paulo

Assinado em: 23/12/2024
15:54

=ield

Assinatura de Gabriel

Figueiredo de Oliveira
Assinado em: 23/12/2024
15:53

Assinatura de Keven

Gomes

Assinado em: 23/12/2024
15:53

Uma solugéo Field Control


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/610d9ff5-2c23-460b-ad77-430bb89f484f/signatures/81e9f570-0ba9-4a6d-98ab-76e32d063d47.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/610d9ff5-2c23-460b-ad77-430bb89f484f/signatures/81e9f570-0ba9-4a6d-98ab-76e32d063d47.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/610d9ff5-2c23-460b-ad77-430bb89f484f/signatures/81e9f570-0ba9-4a6d-98ab-76e32d063d47.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/610d9ff5-2c23-460b-ad77-430bb89f484f/signatures/719c42de-8ca2-4e08-a59f-5146018efce3.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/610d9ff5-2c23-460b-ad77-430bb89f484f/signatures/719c42de-8ca2-4e08-a59f-5146018efce3.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/610d9ff5-2c23-460b-ad77-430bb89f484f/signatures/719c42de-8ca2-4e08-a59f-5146018efce3.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/610d9ff5-2c23-460b-ad77-430bb89f484f/signatures/cc88b528-9238-4e5e-ae95-601830c3fa5a.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/610d9ff5-2c23-460b-ad77-430bb89f484f/signatures/cc88b528-9238-4e5e-ae95-601830c3fa5a.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/610d9ff5-2c23-460b-ad77-430bb89f484f/signatures/cc88b528-9238-4e5e-ae95-601830c3fa5a.png
https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

6 Tomus Solucoes em
Eletronica e
Tomus i
Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

é SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio Fim
13/12/202 13/12/2024 13/12/2024
4 03:11 03:27

Descri¢ao da conclusao

RHDRKYKOK
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Ordem de servigo criada em 12/12/2024 22:14

Localizagao

Pinheiros (Praga Portugal)

R. dos Pinheiros, 4 - Zona Oeste - Pinheiros, Sdo Paulo

- SP, 05422-000

Concluida

& SMSUB _3 (Paulo e Anthony)

Colaborador responsavel

Equipamento Off-line, devido a sua baixa tens&o na bateria e nisso o sistema nao se alimenta quando o sol se poe.

Formularios

E} SMSUB - ALAGAMENTOS



Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos do poste de
monitoramento: Poste em contexto geral,
suporte do painel solar, base concretada,
duto de captagao de agua.

Realizada vistoria do ponto pela equipe técnica,
equipamento encontra-se em funcionalidade,
operando normalmente. Painel Solar, Quadro e
Sensor equipados em conformidade com padrao
de instalagdo, sem nenhuma avaria de estrutura
ou de componentes. Quanto ao duto, encontra-se
em excelentes condi¢des para captagéo de
agua.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.
ov

Tensao de entrada no conversor.
ov

Tensao de saida no conversor.
ov

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

ov

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

121V

Medicao real da corrente com a boia baixa?
OmA

Medigao real da corrente com a boia alta?
OmA

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O Sim
@® Nzo

Anexos

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nzo

Duto de captagao de agua esta
desobstruido?

® Sim
O Nzo

Algum residuo ou objeto impossibilitando a
movimentagao do sensor?

O Sim
® Nio

Foi realizado a limpeza no duto de captagao
de agua?

® Sim
O Nzo

Foi realizado a lubrificagao e limpeza na aste
do sensor?

® Sim
O Nzo

Observagoes gerais do ponto de alagamento.

Realizada vistoria no ponto, equipamento em
conformidade com padréao de instalagéo.
Efetuada todas as medigbes e testes de cada
componente (Controlador de Carga, Painel Solar,
Conversor de Tenséao, Conversor de Sinal,
Bateria, Disjuntor), para comprovar o
funcionamento dos mesmos. Placa Solar em
excelente localizagéo, bastante incidéncia da luz
do sol. E por fim realizada a limpeza simples
para garantir um melhor funcionamento da
captacgdo de agua e movimento da boia para
leitura do sensor.

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00



Assinatura

Assinatura de Paulo

Roberto
Assinado em: 13/12/2024
03:25

=ield

Assinatura de Anthony

Abraao
Assinado em: 13/12/2024
03:24

Uma solugdo Field Control


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/617fd786-39d8-4629-8d2c-7e05cb9af6e1/tasks/5567d8ba-7d42-4b21-ba5d-09976f12f454/27984ada-7345-4701-8c4d-d99240d74a73.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/617fd786-39d8-4629-8d2c-7e05cb9af6e1/tasks/5567d8ba-7d42-4b21-ba5d-09976f12f454/27984ada-7345-4701-8c4d-d99240d74a73.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/617fd786-39d8-4629-8d2c-7e05cb9af6e1/tasks/5567d8ba-7d42-4b21-ba5d-09976f12f454/27984ada-7345-4701-8c4d-d99240d74a73.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/617fd786-39d8-4629-8d2c-7e05cb9af6e1/tasks/5567d8ba-7d42-4b21-ba5d-09976f12f454/e27a2f94-f7a2-4b04-b27d-2a6a567b2075.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/617fd786-39d8-4629-8d2c-7e05cb9af6e1/tasks/5567d8ba-7d42-4b21-ba5d-09976f12f454/e27a2f94-f7a2-4b04-b27d-2a6a567b2075.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/617fd786-39d8-4629-8d2c-7e05cb9af6e1/tasks/5567d8ba-7d42-4b21-ba5d-09976f12f454/e27a2f94-f7a2-4b04-b27d-2a6a567b2075.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/617fd786-39d8-4629-8d2c-7e05cb9af6e1/tasks/5567d8ba-7d42-4b21-ba5d-09976f12f454/d34c839b-f4d4-479d-b780-08bdf29e6dfe.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/617fd786-39d8-4629-8d2c-7e05cb9af6e1/tasks/5567d8ba-7d42-4b21-ba5d-09976f12f454/d34c839b-f4d4-479d-b780-08bdf29e6dfe.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/617fd786-39d8-4629-8d2c-7e05cb9af6e1/tasks/5567d8ba-7d42-4b21-ba5d-09976f12f454/d34c839b-f4d4-479d-b780-08bdf29e6dfe.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/617fd786-39d8-4629-8d2c-7e05cb9af6e1/tasks/5567d8ba-7d42-4b21-ba5d-09976f12f454/22718d67-3afd-4948-ae48-23042f92666e.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/617fd786-39d8-4629-8d2c-7e05cb9af6e1/tasks/5567d8ba-7d42-4b21-ba5d-09976f12f454/22718d67-3afd-4948-ae48-23042f92666e.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/617fd786-39d8-4629-8d2c-7e05cb9af6e1/tasks/5567d8ba-7d42-4b21-ba5d-09976f12f454/22718d67-3afd-4948-ae48-23042f92666e.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/617fd786-39d8-4629-8d2c-7e05cb9af6e1/tasks/5567d8ba-7d42-4b21-ba5d-09976f12f454/4b4fc8c5-a8df-47f3-9636-cdfa7ef197d6.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/617fd786-39d8-4629-8d2c-7e05cb9af6e1/tasks/5567d8ba-7d42-4b21-ba5d-09976f12f454/4b4fc8c5-a8df-47f3-9636-cdfa7ef197d6.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/617fd786-39d8-4629-8d2c-7e05cb9af6e1/tasks/5567d8ba-7d42-4b21-ba5d-09976f12f454/4b4fc8c5-a8df-47f3-9636-cdfa7ef197d6.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/617fd786-39d8-4629-8d2c-7e05cb9af6e1/signatures/417bf3ea-a04e-4e57-ba2a-f6cac1b40ec7.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/617fd786-39d8-4629-8d2c-7e05cb9af6e1/signatures/417bf3ea-a04e-4e57-ba2a-f6cac1b40ec7.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/617fd786-39d8-4629-8d2c-7e05cb9af6e1/signatures/417bf3ea-a04e-4e57-ba2a-f6cac1b40ec7.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/617fd786-39d8-4629-8d2c-7e05cb9af6e1/signatures/7f1e865e-27dd-4c83-98f1-d91417c80317.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/617fd786-39d8-4629-8d2c-7e05cb9af6e1/signatures/7f1e865e-27dd-4c83-98f1-d91417c80317.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/617fd786-39d8-4629-8d2c-7e05cb9af6e1/signatures/7f1e865e-27dd-4c83-98f1-d91417c80317.png
https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

FNIGDSEEW

- Tomus Solucoes em
\ T SMSUB - Manutencao Corretiva

Eletronica e

Tomus :
Telecomunicacoes LTDA
Dados do cliente Ordem de servigo criada em 03/12/2024 10:00
Localizagao
é SMSUB - SP2 Polder Aricanduva (Margem direita)
CIDADE DE Pte Aricanduva, s/n - Zona Leste - Penha de Franga,
SAO PAULO S&o Paulo - SP, 03090-003
Descri¢ao do servigo
Verificar status de falha, se esta compativel.
Informacgodes de atendimento
Atividade 1 Concluida
Data inieto nm % SMSUB_2 (Keven e Marcos)
03/12/2024 03/12/2024 - )
03/12/2024 11:24 11:27 Colaborador responsavel

Descri¢ao da conclusao

Observagao: Foi realizado todos os testes de status e ativagdo das bombas, sendo constatado que todos os

equipamentos estdo funcionando corretamente.



Valor total dos servicos: R§ 0,00 + Valor total dos produtos: RS 0,00

Assinatura

\

Mo
\ @I\J\

Assinatura de Igor

Santos de Souza

Assinado em: 03/12/2024
11:27

=ield

Assinatura de Keven

Gomes

Assinado em: 03/12/2024
11:26

Valor total da atividade: RS 0,00

Uma solugéo Field Control


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/656f3c4a-6f47-4285-bece-040f8d030ba1/signatures/c79cf538-a0ca-4c8c-bab1-b915615bf2f2.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/656f3c4a-6f47-4285-bece-040f8d030ba1/signatures/c79cf538-a0ca-4c8c-bab1-b915615bf2f2.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/656f3c4a-6f47-4285-bece-040f8d030ba1/signatures/c79cf538-a0ca-4c8c-bab1-b915615bf2f2.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/656f3c4a-6f47-4285-bece-040f8d030ba1/signatures/333cd522-db09-4a74-a777-907eadc847b0.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/656f3c4a-6f47-4285-bece-040f8d030ba1/signatures/333cd522-db09-4a74-a777-907eadc847b0.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/656f3c4a-6f47-4285-bece-040f8d030ba1/signatures/333cd522-db09-4a74-a777-907eadc847b0.png
https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

- Tomus Solucoes em
. Eletronica e

Tomus Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

é SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio
02/12/2024 02/12/2024
02/12/2024 10:13 10:48

Descri¢ao da conclusao

NLNEIAJK-
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Ordem de servigo criada em 02/12/2024 08:05

Localizagao

Vila Maria - Vila Guilherme (Praga Santo
Eduardo)

Av. Guilherme Cotching, 1630 - Zona Norte - Vila
Maria, Sdo Paulo - SP,02113-014

Concluida

ﬁ SMSUBL_1 (Igor e Gabriel)

Colaborador responsavel

Vistoria realizada com equipamento conforme o padrdo. Testes confirmaram o funcionamento dos componentes.

Placa solar bem posicionada e limpeza feita para otimizar a captagdo de dgua e leitura do sensor.

Formularios

E SMSUB - ALAGAMENTOS



Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos do poste de
monitoramento: Poste em contexto geral,
suporte do painel solar, base concretada,
duto de captagao de agua.

Realizada vistoria do ponto pela equipe técnica,
equipamento encontra-se em funcionalidade,
operando normalmente. Painel Solar, Quadro e
Sensor equipados em conformidade com padrao
de instalagdo, sem nenhuma avaria de estrutura
ou de componentes. Quanto ao duto, encontra-se
em excelentes condi¢des para captagéo de
agua.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.
20.0v

Tensao de entrada no conversor.
13.4V

Tensao de saida no conversor.
24.2V

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

13.4V

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

13.0V

Medicao real da corrente com a boia baixa?
20.5mA

Medigao real da corrente com a boia alta?
3.8mA

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O Sim
@® Nzo

Anexos

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nzo

Duto de captagao de agua esta
desobstruido?

® Sim
O Nzo

Algum residuo ou objeto impossibilitando a
movimentagao do sensor?

O Sim
® Nio

Foi realizado a limpeza no duto de captagao
de agua?

® Sim
O Nzo

Foi realizado a lubrificagao e limpeza na aste
do sensor?

® Sim
O Nzo

Observagoes gerais do ponto de alagamento.

Realizada vistoria no ponto pela equipe técnica,
equipamento em conformidade com padrao de
instalagdo. Efetuada todas as medigdes e testes
de cada componente (Controlador de Carga,
Painel Solar, Conversor de Tenséo, Conversor de
Sinal, Bateria, Disjuntor), para comprovar o
funcionamento dos mesmos. Placa Solar em
excelente localizagéo, bastante incidéncia da luz
do sol. Por fim realizada a limpeza simples para
garantir um melhor funcionamento da captagao
de agua e movimento da boia, para leitura do
sensor.

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00



Assinatura

~Jop/

Assinatura de Igor

Santos de Souza
Assinado em: 02/12/2024
10:44

=ield

Assinatura de Joao

Victor Candido Frois
Assinado em: 02/12/2024
10:44

Uma solugdo Field Control


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/678cc49d-0bec-42f3-a136-e9de4f988308/tasks/738b38ca-2c50-4a94-9511-1ca325b4fd7e/06fd3f9a-ef24-4cb1-862f-992149772614.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/678cc49d-0bec-42f3-a136-e9de4f988308/tasks/738b38ca-2c50-4a94-9511-1ca325b4fd7e/06fd3f9a-ef24-4cb1-862f-992149772614.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/678cc49d-0bec-42f3-a136-e9de4f988308/tasks/738b38ca-2c50-4a94-9511-1ca325b4fd7e/06fd3f9a-ef24-4cb1-862f-992149772614.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/678cc49d-0bec-42f3-a136-e9de4f988308/tasks/738b38ca-2c50-4a94-9511-1ca325b4fd7e/2614a65c-e739-4299-b19a-6750b9af48b4.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/678cc49d-0bec-42f3-a136-e9de4f988308/tasks/738b38ca-2c50-4a94-9511-1ca325b4fd7e/2614a65c-e739-4299-b19a-6750b9af48b4.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/678cc49d-0bec-42f3-a136-e9de4f988308/tasks/738b38ca-2c50-4a94-9511-1ca325b4fd7e/2614a65c-e739-4299-b19a-6750b9af48b4.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/678cc49d-0bec-42f3-a136-e9de4f988308/tasks/738b38ca-2c50-4a94-9511-1ca325b4fd7e/d63ac403-2529-44ea-b3b5-73ef2b39a180.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/678cc49d-0bec-42f3-a136-e9de4f988308/tasks/738b38ca-2c50-4a94-9511-1ca325b4fd7e/d63ac403-2529-44ea-b3b5-73ef2b39a180.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/678cc49d-0bec-42f3-a136-e9de4f988308/tasks/738b38ca-2c50-4a94-9511-1ca325b4fd7e/d63ac403-2529-44ea-b3b5-73ef2b39a180.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/678cc49d-0bec-42f3-a136-e9de4f988308/tasks/738b38ca-2c50-4a94-9511-1ca325b4fd7e/447b3dae-0a0e-49e5-8172-3aa294099939.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/678cc49d-0bec-42f3-a136-e9de4f988308/tasks/738b38ca-2c50-4a94-9511-1ca325b4fd7e/447b3dae-0a0e-49e5-8172-3aa294099939.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/678cc49d-0bec-42f3-a136-e9de4f988308/tasks/738b38ca-2c50-4a94-9511-1ca325b4fd7e/447b3dae-0a0e-49e5-8172-3aa294099939.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/678cc49d-0bec-42f3-a136-e9de4f988308/tasks/738b38ca-2c50-4a94-9511-1ca325b4fd7e/470371ba-cb5f-47e8-864e-f0a55945bda0.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/678cc49d-0bec-42f3-a136-e9de4f988308/tasks/738b38ca-2c50-4a94-9511-1ca325b4fd7e/470371ba-cb5f-47e8-864e-f0a55945bda0.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/678cc49d-0bec-42f3-a136-e9de4f988308/tasks/738b38ca-2c50-4a94-9511-1ca325b4fd7e/470371ba-cb5f-47e8-864e-f0a55945bda0.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/678cc49d-0bec-42f3-a136-e9de4f988308/signatures/e9d85ada-0817-42cc-a4c1-4b385af46407.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/678cc49d-0bec-42f3-a136-e9de4f988308/signatures/e9d85ada-0817-42cc-a4c1-4b385af46407.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/678cc49d-0bec-42f3-a136-e9de4f988308/signatures/e9d85ada-0817-42cc-a4c1-4b385af46407.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/678cc49d-0bec-42f3-a136-e9de4f988308/signatures/2a72f944-5e2a-433e-913c-ac058cfbb488.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/678cc49d-0bec-42f3-a136-e9de4f988308/signatures/2a72f944-5e2a-433e-913c-ac058cfbb488.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/678cc49d-0bec-42f3-a136-e9de4f988308/signatures/2a72f944-5e2a-433e-913c-ac058cfbb488.png
https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

6 Tomus Solucoes em
Eletronica e
Tomus i
Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio Fim
11/12/202 11/12/2024 11/12/2024
4 02:13 02:27

Descri¢ao da conclusao

Preventiva

Formularios

E} SMSUB - ALAGAMENTOS

FVB8S_600
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Ordem de servigo criada em 09/12/2024 20:52

Localizagao

Casa Verde - Cachoeirinha (Rua Carolina
Soares, 269)

R. Carolina Soares, 269 - Zona Norte - Vila Diva, Sdo
Paulo - SP, 02554-000

Concluida

& SMSUB _3 (Paulo e Anthony)

Colaborador responsavel



Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos do poste de
monitoramento: Poste em contexto geral,
suporte do painel solar, base concretada,
duto de captagao de agua.

Realizada vistoria do ponto pela equipe técnica,
equipamento encontra-se em funcionalidade,
operando normalmente. Painel Solar, Quadro e
Sensor equipados em conformidade com padrao
de instalagdo, sem nenhuma avaria de estrutura
ou de componentes. Quanto ao duto, encontra-se
em excelentes condi¢des para captagéo de
agua.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.
ov

Tensao de entrada no conversor.
11.4V

Tensao de saida no conversor.
24V

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

11.9V

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

11V

Medicao real da corrente com a boia baixa?
20.5mA

Medigao real da corrente com a boia alta?
3.8mA

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O Sim
@® Nzo

Anexos

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nzo

Duto de captagao de agua esta
desobstruido?

® Sim
O Nzo

Algum residuo ou objeto impossibilitando a
movimentagao do sensor?

O Sim
® Nio

Foi realizado a limpeza no duto de captagao
de agua?

® Sim
O Nzo

Foi realizado a lubrificagao e limpeza na aste
do sensor?

® Sim
O Nzo

Observagoes gerais do ponto de alagamento.

Realizada vistoria no ponto, equipamento em
conformidade com padréao de instalagéo.
Efetuada todas as medigbes e testes de cada
componente (Controlador de Carga, Painel Solar,
Conversor de Tenséao, Conversor de Sinal,
Bateria, Disjuntor), para comprovar o
funcionamento dos mesmos. Placa Solar em
excelente localizagéo, bastante incidéncia da luz
do sol. E por fim realizada a limpeza simples
para garantir um melhor funcionamento da
captacgdo de agua e movimento da boia para
leitura do sensor.

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00



Assinatura

Assinatura de Paulo

Roberto
Assinado em: 11/12/2024
02:23

=ield

Assinatura de Anthony

Abraao
Assinado em: 11/12/2024
02:23

Uma solugdo Field Control


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/6ad890e6-3831-4579-9a0e-cc31adfe74e9/tasks/a2dda487-71d2-48e3-ac86-f8f19d4c6e0c/96984e4b-1c67-47df-86d8-3194c03d5246.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/6ad890e6-3831-4579-9a0e-cc31adfe74e9/tasks/a2dda487-71d2-48e3-ac86-f8f19d4c6e0c/96984e4b-1c67-47df-86d8-3194c03d5246.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/6ad890e6-3831-4579-9a0e-cc31adfe74e9/tasks/a2dda487-71d2-48e3-ac86-f8f19d4c6e0c/96984e4b-1c67-47df-86d8-3194c03d5246.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/6ad890e6-3831-4579-9a0e-cc31adfe74e9/tasks/a2dda487-71d2-48e3-ac86-f8f19d4c6e0c/a49b21c6-e785-4e6e-9c3e-2cfe829496e2.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/6ad890e6-3831-4579-9a0e-cc31adfe74e9/tasks/a2dda487-71d2-48e3-ac86-f8f19d4c6e0c/a49b21c6-e785-4e6e-9c3e-2cfe829496e2.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/6ad890e6-3831-4579-9a0e-cc31adfe74e9/tasks/a2dda487-71d2-48e3-ac86-f8f19d4c6e0c/a49b21c6-e785-4e6e-9c3e-2cfe829496e2.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/6ad890e6-3831-4579-9a0e-cc31adfe74e9/tasks/a2dda487-71d2-48e3-ac86-f8f19d4c6e0c/5b191470-88fd-4557-bcc3-4722953b5b67.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/6ad890e6-3831-4579-9a0e-cc31adfe74e9/tasks/a2dda487-71d2-48e3-ac86-f8f19d4c6e0c/5b191470-88fd-4557-bcc3-4722953b5b67.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/6ad890e6-3831-4579-9a0e-cc31adfe74e9/tasks/a2dda487-71d2-48e3-ac86-f8f19d4c6e0c/5b191470-88fd-4557-bcc3-4722953b5b67.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/6ad890e6-3831-4579-9a0e-cc31adfe74e9/tasks/a2dda487-71d2-48e3-ac86-f8f19d4c6e0c/e1e66a76-dfc0-4d10-b886-1ba2eab7645f.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/6ad890e6-3831-4579-9a0e-cc31adfe74e9/tasks/a2dda487-71d2-48e3-ac86-f8f19d4c6e0c/e1e66a76-dfc0-4d10-b886-1ba2eab7645f.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/6ad890e6-3831-4579-9a0e-cc31adfe74e9/tasks/a2dda487-71d2-48e3-ac86-f8f19d4c6e0c/e1e66a76-dfc0-4d10-b886-1ba2eab7645f.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/6ad890e6-3831-4579-9a0e-cc31adfe74e9/tasks/a2dda487-71d2-48e3-ac86-f8f19d4c6e0c/146faf72-2800-4a55-b0e3-53bc0cec9ff9.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/6ad890e6-3831-4579-9a0e-cc31adfe74e9/tasks/a2dda487-71d2-48e3-ac86-f8f19d4c6e0c/146faf72-2800-4a55-b0e3-53bc0cec9ff9.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/6ad890e6-3831-4579-9a0e-cc31adfe74e9/tasks/a2dda487-71d2-48e3-ac86-f8f19d4c6e0c/146faf72-2800-4a55-b0e3-53bc0cec9ff9.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/6ad890e6-3831-4579-9a0e-cc31adfe74e9/signatures/3156fa2d-00f9-4265-a817-5bf28dcee087.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/6ad890e6-3831-4579-9a0e-cc31adfe74e9/signatures/3156fa2d-00f9-4265-a817-5bf28dcee087.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/6ad890e6-3831-4579-9a0e-cc31adfe74e9/signatures/3156fa2d-00f9-4265-a817-5bf28dcee087.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/6ad890e6-3831-4579-9a0e-cc31adfe74e9/signatures/fe5b4c50-9c06-4eed-8205-d18527012aea.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/6ad890e6-3831-4579-9a0e-cc31adfe74e9/signatures/fe5b4c50-9c06-4eed-8205-d18527012aea.png
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/6ad890e6-3831-4579-9a0e-cc31adfe74e9/signatures/fe5b4c50-9c06-4eed-8205-d18527012aea.png
https://fieldcontrol.com.br/?utm_source=link-do-cliente&utm_medium=link&utm_campaign=footer

- Tomus Solucoes em
. Eletronica e

Tomus Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio Fim
13/12/202 13/12/2024 13/12/2024
4 03:28 03:40

Descri¢ao da conclusao

Tampa do alojamento do sensor foi furtado.

Formularios

E} SMSUB - ALAGAMENTOS

CCOKVGURA
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Ordem de servigo criada em 12/12/2024 22:14

Localizagao

Pinheiros (Rua Harmonia, 21)

Rua Harmonia, 21 - Zona Central - Vila Madalena, Sdo
Paulo - SP, 05435-000

Concluida

& SMSUB _3 (Paulo e Anthony)

Colaborador responsavel



Descreva resumidamente a integridade
aparente dos seguintes pontos do poste de
monitoramento: Poste em contexto geral,
suporte do painel solar, base concretada,
duto de captagao de agua.

Realizada vistoria do ponto pela equipe técnica,
equipamento encontra-se em funcionalidade,
operando normalmente. Painel Solar, Quadro e
Sensor equipados em conformidade com padrao
de instalagdo, sem nenhuma avaria de estrutura
ou de componentes. Quanto ao duto, encontra-se
em excelentes condi¢des para captagéo de
agua.

Medicao da tensao do painel solar no
controlador de carga.
ov

Tensao de entrada no conversor.
13.4V

Tensao de saida no conversor.
24.2V

Tensao de alimentagao na bateria com o
controlador de carga.

13.3V

Tensao da bateria sem o controlador de
carga.

12.6V

Medicao real da corrente com a boia baixa?
20.5mA

Medigao real da corrente com a boia alta?
3.8mA

Quadro de monitoramento possui alguma
avaria interna?

O Sim
@® Nzo

Anexos

Cabos devidamente fixados nos bornes?

® Sim
O Nzo

Duto de captagao de agua esta
desobstruido?

® Sim
O Nzo

Algum residuo ou objeto impossibilitando a
movimentagao do sensor?

O Sim
® Nio

Foi realizado a limpeza no duto de captagao
de agua?

® Sim
O Nzo

Foi realizado a lubrificagao e limpeza na aste
do sensor?

® Sim
O Nzo

Observagoes gerais do ponto de alagamento.

Realizada vistoria no ponto, equipamento em
conformidade com padréao de instalagéo.
Efetuada todas as medigbes e testes de cada
componente (Controlador de Carga, Painel Solar,
Conversor de Tenséao, Conversor de Sinal,
Bateria, Disjuntor), para comprovar o
funcionamento dos mesmos. Placa Solar em
excelente localizagéo, bastante incidéncia da luz
do sol. E por fim realizada a limpeza simples
para garantir um melhor funcionamento da
captacgdo de agua e movimento da boia para
leitura do sensor.

Valor total dos servicos:R§ 0,00 + Valor total dos produtos: R§ 0,00 = Valor total da atividade: RS 0,00



Assinatura

Assinatura de Anthony

Abraao
Assinado em: 13/12/2024
03:38

=ield

Vol

Assinatura de Paulo

Roberto
Assinado em: 13/12/2024
03:37

Uma solugdo Field Control


https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/6d0fd003-bb6d-48f8-aabc-d37b3eeddc44/tasks/ee9bf2b3-aa6e-44ca-99fd-ef83881e8756/166544e1-6b90-444a-bb85-00a75762e3f0.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/6d0fd003-bb6d-48f8-aabc-d37b3eeddc44/tasks/ee9bf2b3-aa6e-44ca-99fd-ef83881e8756/166544e1-6b90-444a-bb85-00a75762e3f0.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/6d0fd003-bb6d-48f8-aabc-d37b3eeddc44/tasks/ee9bf2b3-aa6e-44ca-99fd-ef83881e8756/166544e1-6b90-444a-bb85-00a75762e3f0.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/6d0fd003-bb6d-48f8-aabc-d37b3eeddc44/tasks/ee9bf2b3-aa6e-44ca-99fd-ef83881e8756/5a588ed1-c7b6-44e7-9b93-034635a60b44.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/6d0fd003-bb6d-48f8-aabc-d37b3eeddc44/tasks/ee9bf2b3-aa6e-44ca-99fd-ef83881e8756/5a588ed1-c7b6-44e7-9b93-034635a60b44.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/6d0fd003-bb6d-48f8-aabc-d37b3eeddc44/tasks/ee9bf2b3-aa6e-44ca-99fd-ef83881e8756/5a588ed1-c7b6-44e7-9b93-034635a60b44.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/6d0fd003-bb6d-48f8-aabc-d37b3eeddc44/tasks/ee9bf2b3-aa6e-44ca-99fd-ef83881e8756/382ffea4-7edf-454b-9814-a1a1ed2b378f.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/6d0fd003-bb6d-48f8-aabc-d37b3eeddc44/tasks/ee9bf2b3-aa6e-44ca-99fd-ef83881e8756/382ffea4-7edf-454b-9814-a1a1ed2b378f.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/6d0fd003-bb6d-48f8-aabc-d37b3eeddc44/tasks/ee9bf2b3-aa6e-44ca-99fd-ef83881e8756/382ffea4-7edf-454b-9814-a1a1ed2b378f.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/6d0fd003-bb6d-48f8-aabc-d37b3eeddc44/tasks/ee9bf2b3-aa6e-44ca-99fd-ef83881e8756/78991fcd-7127-4a4c-a4b4-dd8d21589a2a.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/6d0fd003-bb6d-48f8-aabc-d37b3eeddc44/tasks/ee9bf2b3-aa6e-44ca-99fd-ef83881e8756/78991fcd-7127-4a4c-a4b4-dd8d21589a2a.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/6d0fd003-bb6d-48f8-aabc-d37b3eeddc44/tasks/ee9bf2b3-aa6e-44ca-99fd-ef83881e8756/78991fcd-7127-4a4c-a4b4-dd8d21589a2a.jpeg
https://s3.amazonaws.com/attachments.fieldcontrol.com.br/accounts/51169/orders/6d0fd003-bb6d-48f8-aabc-d37b3eeddc44/tasks/ee9bf2b3-aa6e-44ca-99fd-ef83881e8756/a9be587f-b6a7-4506-8f10-677f41ed07fc.jpeg
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6 Tomus Solucoes em
Eletronica e
Tomus i
Telecomunicacoes LTDA

Dados do cliente

é SMSUB - SP2

CIDADE DE
SAO PAULO

Informacgdes de atendimento

Atividade 1
Data Inicio
13/12/2024 13/12/2024
13/12/2024 14:02 14:39

Descri¢ao da conclusao

TYILCOAO
SMSUB - Manutencgéao Preventiva

Ordem de servigo criada em 13/12/2024 14:01

Localizagao

M.Boi Mirim (Av. Maria Coelho Aguiar, 30)

Av. Maria Coelho Aguiar, 30 - Zona Sul - Jardim Séo
Luis (Zona QOeste), Séo Paulo - SP, 05805-000

Concluida

ﬁ SMSUBL_1 (Igor e Gabriel)

Colaborador responsavel

Vistoria realizada com equipamento conforme o padrdo. Testes confirmaram o funcionamento dos componentes.

Placa solar bem posicionada e limpeza feita para otimizar a captagdo de dgua e leitura do sensor.

Formularios

E SMSUB - ALAGAMENTOS
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